
На основу члана 37. Статута Јавног комуналног преду-
зећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, број 20/13 од 28. маја 2013. године), а у складу са чла-
ном 31. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 5. и 6. Правилника о садр-
жини, начину, поступку и роковима израде и објављивања 
сепарата („Службени гласник РС”, број 33/15), директор 
ЈКП „Топловод” Обреновац доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Сепарат о техничким условима изградње и 
прикључења на изграђену инфраструктуру дистрибутивног 
система даљинског грејања Обреновца.

2. Сепарат из претходне тачке је саставни део ове одлуке.
3. Ову одлуку са Сепаратом објавити у „Службеном 

листу Града Београда”.
4. Сепарат из тачке 1. ове одлуке ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Бео-
града”,

ЈКП „Топловод” Обреновац
Број 2016-518/10, 27. маја 2016. године

Директор
Борис Ивковић, ср.

СЕПАРАТ

О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ 
И ПРИКЉУЧЕЊА НА ИЗГРАЂЕНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
ОБРЕНОВЦА

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Сепарат о техничким условима изградње и прикључења 

на изграђену инфраструктуру дистрибутивног система 
даљинског грејања Обреновца обухвата подручје Обренов-
ца на коме је изграђена инфраструктура ДСДГО.

Од почетка периода изградње Дистрибутивног система 
даљинског грејања Обреновца придржавало се постојећих 
урбанистичких планова вишег и нижег реда. У овом тре-
нутку актуелни су:

Просторни план општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, број 30/13);

ПГР за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и 
Забрежје у Обреновцу („Сужбени лист Града Београда”, бр. 
33/07 и 14/08);

План детаљне регулације „Бело Поље” у Обреновцу 
(„Службени лист Града Београда”, број 4/06);

План измена и допуна плана детаљне регулације цен-
тралне зоне Обреновца („Службени лист Града Београда”, 
бр. 12/05, 17/06 и 17/07);

ПГР за објекте Термоелектране „Никола Тесла А” са 
припадајућом депонијом („Службени лист Града Београда”, 
број 59/08);

План детаљне регулације бањског, спортског и стамбе-
ног комплекса Тополице у Обреновцу („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/06).

Снабдевање Обреновца топлотном енергијом је из Тер-
моелектране „Никола Тесла-А”, преко примарне топлотне 
мреже параметара 115/75°С; НП 16, топлотних подстаница 
индиректног типа и припадајуће секундарне мреже параме-
тара 90/70°С; НП 6. Регулација је квалитативна.

Примарна мрежа
Избор траса је такав да трасе иду кроз центар конзум-

ног подручја. При том оне делимично прате новопројекто-
ване или постојеће саобраћајнице, а делимично иду уз међе 
грађевинских парцела. 

Локације планиране мреже се могу мењати на појединим 
деоницама из техничко-технолошких разлога у току израде 
документације главних пројеката.

Дуж трасе разводни и повратни вод су положени пара-
лелно један уз други, а углавном се воде подземно, бесканал-
но (технологијом предизолованих цеви), у бициклистичким 
стазама, тротоарима. Траса топловода је у појасу регулације, 
изузетно се може водити кроз приватне парцеле. Дубина по-
лагања топловода је 0,6–1,0 m од његове горње ивице. 

На локацији где нема зеленог појаса топловод се води 
испод тротоара, бетонираних платоа и површина или испод 
уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m 
од дна канала или ригола. 

Трасе ровова за полагање топловодне инсталације се 
постављају тако да се задовоље минимална прописана од-
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стојања у односу на друге инсталације и објекте инфра-
структуре. Вредности минималних дозвољених растојања у 
односу на укопане инсталације су:

Минимална дозвољена растојања укрштања за паралел-
но вођење

– водовод, канализација 0,2 m – 0,4 m;
– ниско и високо-напонски електро каблови 0,3 m – 0,6 m;
– телефонски каблови 0,3 m – 0,5 m;
– бетонски шахтови и канали 0,2 m – 0,4 m;
– високо зеленило – 1,5 m;
– темељ грађевинских објеката – 1,0 m;
– локални (општински) путеви, улице 1,0 m – 0,5 m;
и саобраћајно манипулативне површине
– државни путеви II реда 1,3 m – 1,0 m;
– бензинске пумпе – 5,0 m.
Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз ње-

гово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се про-
рачуном докаже да то није потребно.

Топлотне подстанице
Топлотне подстанице лоциране су тако да обезбеђују 

једноставно и хидраулички најповољније трасирање бу-
дуће секундарне мреже, као и уклапање постојеће и плани-
ране примарне и секундарне мреже. При избору локација 
топлотних подстаница вођено је рачуна о могућностима 
приступа са најближе саобраћајнице и прикључења на ин-
сталације инфраструктуре. Локације планираних подста-
ница могу се мењати из техничко-технолошких разлога у 
току израде документације главних пројеката.

Број и капацитет подстанице изабран је тако да се омо-
гући њихова типизација по капацитету и опреми, према 
нормативима важећим за цело подручје Обреновца. 

Секундарна топлотна мрежа
Секундарна топлотна мрежа својим капацитетом не 

може у потпуности да задовољи потребе планираног 
топлотног оптерећења у крајњој фази. Ово се односи на 
блокове са већ изграђеном секундарном мрежом.

Имајући у виду да ће прогушћавање топлотног конзума 
тећи континуално и да ће достизање крајњег планираног 
топлотног оптерећења захтевати дужи временски период, у 
том периоду ће се постепено, са изградњом нових подста-
ница вршити и изградња нове секундарне мреже и рекон-
струкције постојеће. Радови на реконструкцијама тећи ће у 
складу са потребама потрошача како по локацијама траса, 
тако и по капацитету, али и у складу са доспевањем краја 
века трајања секундарне мреже.

Постојећа мрежа већ делимично не задовољава потре-
бе потрошача, због чега је дошло до примене компактних 

(„мини”) подстаница, чиме је омогућено појединачно при-
кључење потрошача на СДГ преко примарне мреже.

Недостатак капацитета, који је резултовао проблемима 
у грејању дела потрошача, већ постоји на подручјима већи-
не топлотних подстаница, због чега је потребно да се извр-
ше неопходне интервенције на секундарној мрежи.

Приликом реконструкција траса цевовода углавном ће 
се користити постојећи коридори траса због лакшег реша-
вања имовинско правних односа и уклапања постојећих са 
новим трасама мреже и локацијама подстаница. Постојеће 
трасе секундарне мреже вођене су углавном кроз центре 
блокова, у залеђу грађевинских парцела, јер је због густе из-
грађености по ободу блокова и густе мреже већ постојеће 
комуналне инфраструктуре било тешко без већих имовин-
ско правних и финансијских проблема извести мрежу.

У новим блоковима, у складу са планираним урбанис-
тичким решењима, полагање нових траса секундарне мреже 
вршиће се углавном у тротоарима нових саобраћајница, а де-
лимично због мањих инвестиција и кроз средишта блокова.

Разводни и повратни вод, као и код постојеће секундар-
не мреже, биће положени паралелно један уз други, а пола-
гаће се подземно, безканално, свуда на дубини од ccа 0,6 до 
1,2 m (оса трасе цеви).

У току израде техничке документације неопходне за из-
вођење, локације планираних траса могу се мењати на поје-
диним деоницама из технолошко техничких разлога.

На захтев корисника парцела могућа су и измештања де-
лова постојећих траса уз обавезу корисника да сноси трош-
кове израде комплетне документације и извођења радова 
на измештању цевовода.

Просек старости изграђене мреже је 22 године, тако да 
је на истеку пројектованог ресурса. Умањени су одрживи 
радни параметри и нису ни близу пројектованим. Капаци-
тет примарног развода је на критичној граници. Карактер 
и диспозиција изграђене мреже такође ограничавају могућ-
ност дистрибуције(са порастом удаљења од топлотног из-
вора пропорционално опада). Због осетљивости дистрибу-
тивног система, развијен је математички модел хидраулике 
и термодинамике мреже. Он не зависи од воље појединца 
и једини је меродаван да дефинише могућност прикључења 
израдом студије случаја и утицаја новог оптерећења. За-
давање услова прикључења без ових анализа угрозило би 
прикључене конзументе(са стеченим правом), без гаран-
ције испоруке новоприкљученим објектима. Тиме би се де-
рогирао Закон о енергетици, Одлука о испоруци топлотне 
енергије и Правила о раду дистрибутивног система.

Закључак: Због свега наведеног, издавање услова за из-
градњу и прикључење на изграђену инфраструктуру СДГО 
од стране дистрибутера топлотне енергије, као имаоца ја-
вног овлашћења, је неопходно.
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2. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ У ТАБЕЛАМА
ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД

Димензија/ознака капацитет/KW
159 x 4,5 2996

0
159 x 4,5 2398
108 x 3,6 934

219,1 x 6,3 0
76,1 x 2,9 511
133 x 4,0 1760
159 x 4,5 3694
159 x 4,5 3694
159 x 4,5 3694

2300
159 x 4,5 5894
159 x 4,5 5594
159 x 4,5 5594
88,9 x 3,2 756
88,9 x 3,2 756

139,7 x 3,6 1349
88,9 x 3,2 697
133 x 4,0 0
108 x 3,6 1000
133 x 4,0 0
108 x 3,6 0
88,9 x 3,2 1000
88,9 x 3,2 1000

219,1 x 6,3 4777
76,1 x 2,9 360
133 x 4,0 2565
88,9 x 3,2 608

114, 3 x 3,6 1152
108 x 3,6 0
108 x 3,6 1500
108 x 3,6 1500

0
193,7 x 5,4 5800
33,7 x 2,6 50
108 x 3,6 1221

0
108 x 3,6 1030
76,1 x 2,9 543
88,9 x 3,2 730

114, 3 x 3,6 1547
219,1 x 5,4 5800
108 x 3,6 1324
88,9 x 3,2 1000
88,9 x 3,2 1000
88,9 x 3,2 1000
88,9 x 3,2 7167
88,9 x 3,2 833

114,3 x 3,6 3084
273 x 6,3 9900

219,1 x 6,3 6760
219,1 x 4,5 0
108 x 3,6 600
57 x 2,9 300

219,1 x 6,3 2390
88,9 x 3,2 760
273 x 6,3 0
273 x 6,3 3024

219,1 x 6,3 0
76,1 x 2,9 390
273 x 6,3 11800

323,9 x 7,1 15768
76,1 x 2,9 314

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

219,1 x 6,3 6554
355,6 x 7,1 23509
159 x 4,5 3072

355,6 x 7,1 25967
133 x 4,0 1520

406,4 x 8,0 32410
406,4 x 8,0 40256
88,9 x 3,2 814
63,5 x 2,9 290
159 x 4,5 4432
159 x 4,5 4432
133 x 4,0 1600
108 x 3,6 1300
76,1 x 2,9 300

219,1 x 5,9 8889
219,1 x 5,9 8256
88,9 x 3,2 633

168,3 x 4,5 3578
108 x 3,6 1199
133 x 4,0 1566
88,9 x 3,2 632
108 x 3,6 883

168,3 x 4,5 1646
114,3 x 3,6 885
323,9 x 5,6 0
76,1 x 2,9 506
60,3 x 2,9 150

219,1 x 5,4 3188
108 x 3,6 1265
88,9 x 3,2 664
88,9 x 3,2 626

114, 3 x 3,6 1290
139,7 x 4,0 1815

609,6 x 10 +2 x 508 x 8,0 92290
508 x 8,0 75444

660,4 x 10 +2 x 508 x 8,0 105741
355,6 x 8,0 24639
355,6 x 8,0 23638
108 x 3.6 1125
88,9 x 3,2 665
88,9 x 3,2 864
508 x 8,0 0

457,2 x 8,0 0
457,2 x 8,0 0
168,3 x 4,5 4205
108 x 3,6 1221.15
159 x 4,5 3144
133 x 4,0 1622.18
108 x 3,6 1000

114, 3 x 3,6 1522.11
88,9 x 3,2 821.29
88,9 x 3,2 700.82
88,9 x 3,2 1000

114, 3 x 3,6 1376.57
139,7 x 4,0 2156.75
133 x 4,0 2570
108 x 3,6 1300
508 x 8,0 0
508 x 8,0 0

139,7 x 4,0 3294
108 x 3,6 1052

219,1 x 5,9 8766
108 x 3,6 600
108 x 3,6 800
76,1 x 2,9 756
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ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

76,1 x 2,9 540
168,3 x 3,6 2169
88,9 x 3,2 316

168,3 x 3,2 1853
88,9 x 3,2 316

114,3 x 3,6 1537
108 x 3,6 1221
88,9 x 3,2 316
88,9 x 3,2 254
88,9 x 3,2 254
76,1 x 2,9 756
76,1 x 2,9 756
60,3 x 2,9 500

219,1 x 5,4 0
219,1 x 5,4 0
219,1 x 5,4 0
133 x 4,0 0

139,7 x 4,0 2180
76,1 x 2,9 494
159 x 4,5 2790

711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 111043
711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 108531

159 x 4,5 2512
660,4 x 10 +2 x 508 x 8,0 93451
660,4 x 10 +2 x 508 x 8,0 98395

558,8 x 10 73461
558,8 x 10 73461
558,8 x 10 73461
558,8 x 10 71913
558,8 x 10 71913
558,8 x 10 71737
558,8 x 10 71737
558,8 x 10 71737
133 x 4,0 1310
33,7 x 2,6 0
42,4 x 2,6 0
33,7 x 2,6 0
76,1 x 2,9 0
42,4 x 2,6 0
48,3 x 2,6 0
108 x 3,6 0
76,1 x 2,9 572
76,1 x 2,9 567

0
0

88,9 x 3,2 573
88,9 x 3,2 573
76,1 x 2,9 574
267 x 6,3 10595
159 x 4,5 4264
108 x 3,6 1330

168,3 x 4,5 3071
267 x 6,3 11176
267 x 6,3 11176
76,1 x 2,9 728
133 x 4,0 2140
63,5 x 2,9 417
108 x 3.6 1150
76,1 x 2,9 575
76,1 x 2,9 575
76,1 x 2,9 575
88,9 x 3,2 872
76,1 x 2,9 456
159 x 4,5 3475
108 x 3,6 750

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

168,3 x 4,5 4275
108 x 3,6 754
133 x 4,0 1545

139,7 x 4,0 2428
108 x 3,6 1311
108 x 3,6 1117

139,7 x 4,0 2522
273 x 6,3 11620
133 x 4,0 1740
108 x 3,6 866
108 x 3,6 874

406,4 x 8,0 32727
406,4 x 8,0 24750
406,4 x 8,0 31130
406,4 x 8,0 28560
114, 3 x 3,6 1450

133 x 4,0 1880
406,4 x 8,0 31022
406,4 x 8,0 31022
406,4 x 8,0 31
406,4 x 8,0 31
33,7 x 2,6 70
26,9 x 2,3 30
76,1 x 2,9 0
88,9 x 3,2 728

139,7 x 4,0 1964
88,9 x 3,2 738
108 x 3,6 508
273 x 6,3 14
159 x 4,5 1490
108 x 3,6 2170.52

193,7 x 5,4 3660.52
139,7 x 4,0 2545.47
42,4 x 2,6 85

219,1 x 6,3 494
133 x 4,0 980
108 x 3,6 0
108 x 3,6 1296
57 x 2,9 180
57 x 2,9 190

76,1 x 2,9 0
60,3 x 2,9 0
42,4 x 2,6 0
33,7 x 2,6 0
48,3 x 2,6 0
76,1 x 2,9 0
76,1 x 2,9 0
42,4 x 2,6 0
33,7 x 2,6 0
108 x 3,6 0
108 x 3,6 0
76,1 x 2,9 0
76,1 x 2,9 0
133 x 4,0 1528.63

355,6 x 8,0 22388
323,9 x 6,3 5434
406,4 x 8,0 35
108 x 3,6 912

406,4 x 8,0 31844
139,7 x 4,0 1822
406,4 x 8,0 34162
406,4 x 8,0 33584

57 x 2,9 200
88,9 x 3,2 578
108 x 3,6 819
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ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

323,9 x 6,3 0
355,6 x 8,0 20859
355,6 x 8,0 20859
355,6 x 8,0 0
355,6 x 8,0 0
323,9 x 7,1 1256
273 x 6,3 0

219,1 x 4,5 4650
108 x 3,6 1100
108 x 3,6 1100
108 x 3,6 1000
133 x 4,0 1100

355,6 x 8,0 0
355,6 x 8,0 0
355,6 x 8,0 0
108 x 3,6 1100
108 x 3,6 872
108 x 3,6 1266

219,1 x 4,5 4650
159 x 4,5 2550
159 x 4,5 2550

139,7 x 4,0 900
159 x 4,5 4104
76,1 x 2,9 1200
273 x 6,3 0

168,3 x 4,5 3530
139,7 x 4,0 2330
219,1 x 4,5 5576
273 x 6,3 0

114, 3 x 3,6 1330
108 x 3,6 1200
108 x 3,6 1100
108 x 3,6 0
108 x 3,6 0
159 x 3,6 0
133 x 4,0 1740

114,3 x 3,6 600
108 x 3,6 600
108 x 3,6 1370
133 x 4,0 2350
42,4 x 2,6 100
88,9 x 3,2 5544
57 x 2,9 300

76,1 x 2,9 150
42,4 x 2,6 25
108 x 3,6 1000
33,7 x 2,6 35

457,2 x 8,0 0
457,2 x 8,0 0
159 x 4,5 2673
88,9 x 3,2 599

114, 3 x 3,6 1100
139,7 x 4,0 2080
114, 3 x 3,6 1014

133 x 4.0 1085
159 x 4,5 3650
273 x 6,3 6674
42,4 x 2,6 0
88.9 x 3.2 0
159 x 4,5 768

323,9 x 6,3 0
76,1 x 2,9 349
108 x 3,6 0
76,1 x 3,2 0
108 x 3,6 0

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

60,3 X 2.9 0
406,4 x 8,0 31022
42,4 x 2,6 100
33,7 x 2,6 25

406,4 x 8,0 31022
406,4 x 8,0 31022
42,4 x 2,6 150

406,4 x 8,0 31022
33,7 x 2,6 25
33,7 x 2,6 25
88,9 x 3,2 288
48,3 x 2,6 200

406,4 x 8,0 25
48,3 x 2,6 154
48,3 x 2,6 200
323 x 6.3 0
323 x 6.3 0
33,7 x 2,6 34

406,4 x 8,0 40256
48,3 x3,2 150

406,4 x 8,0 24600
48,3 x 2,6 150
42,4 x 2,6 100
33,7 x 2,6 0
273 x 6,3 14
33,7 x 2,6 25

406,4 x 8,0 35074
48,3 x 2,6 200
33,7 x 2,6 429

323,9 x 6,3 5434
88,9 x 3,2 0
42,4 x 2,6 50
273 x 6,3 4434

168,3 x 4,5 3810
108 x 3,6 1100

0
219,1 x 6,3 5000
108 x 3,6 1100
159 x 4,5 3900
159 x 4,5 3700

0
108 x 3,6 1000
133 x 4,0 1876.29

114, 3 x 3,6 1147.64
88,9 x 3,2 729
42,4 x 2,6 160
88,9 x 3,2 450
88,9 x 3,2 650
60,3 x 2,9 200
159 x 4,5 0
48,3 x 2,6 120
108 x 3,6 720

219,1 x 6,3 0
159 x 4,5 0
159 x 4,5 0
133 x 4.0 0
133 x 4.0 0
60,3 x 2,9 300
33.7 x 2.6 67.6
63,5 x 2,9 369.36

660,4 x 10 +2 x 508 x 8,0 93451
57 x 2,9 0

33,7 x 2,6 60
76,1 x 2,9 0
133 x 4,0 1170
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ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

267 x 6,3 0
133 x 4,0 1700

219,1 x 4,5 0
57 x 2,9 1080

88,9 x 3,2 1100
108 x 3,6 1263
48,3 x 2,6 200
323 x 6,3 0
48,3 x 2,6 200
108 x 3,6 1265
108 x 3,6 1265
42,4 x 2,6 50
108 x 3,6 1265
88,9 x 3,2 785
108 x 3,6 0
159 x 4,5 4432
42,4 x 2,6 100

168,3 x 4,5 3578
42,4 x 2,6 0
42,4 x 2,6 120
42,4 x 2,6 0
33,7 x 2,6 50
33,7 x 2,6 50

457,2 x 8,0 0
108 x 3,6 0

457,2 x 8,0 0
159 x 4,5 0
159 x 4,5 0
88,9 x 3,2 0
42,4 x 2,6 240
88,9 x 3,2 0
42,4 x 2,6 160
88,9 x 3,2 0
42,4 x 2,6 200
76,1 x 2,9 0
57 x 2,9 300

76,1 x 2,9 0
42,4 x 2,6 160
57 x 2,9 0

60,3 x 2,9 160
60,3 x 2,9 0
76,1 x 2,9 0
42,4 x 2,6 160
76,1 x 2,9 0
57 x 2,9 0

42,4 x 2,6 160
88,9 x 3,2 0
88,9 x 3,2 0
108 x 3,6 0
57 x 2,9 0

33,7 x 2,6 100
57 x 2,9 0

42,4 x 2,6 150
60,3 x 2,9 0
42,4 x 2,6 80
42,4 x 2,6 80
108 x 3,6 0
42,4 x 2,6 140
88,9 x 3,2 0
76,1 x 2,9 0
48,3 x 2,6 240
57 x 2,9 0

42,4 x 2,6 180
60,3 x 2,9 0
42,4 x 2,6 60

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

42,4 x 2,6 60
42,4 x 2,6 150
88,9 x 3,2 0
108 x 3,6 0
108 x 3,6 0
108 x 3,6 0

711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
33,7 x 2,6 60

711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
33,7 x 2,6 50
26,9 x 2,3 25
33,7 x 2,6 25

711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 0
33,7 x 2,6 25

711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
711,2 x 10 + 2 x 558,8 x 10 113697
711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697
711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 113697

159 x 4,5 0
57 x 2,9 0

33,7 x 2,6 0
133 x 4,0 2500
88,9 x 3,2 0
159 x 4,5 0
108 x 3,6 1260
108 x 3,6 0
57 x 2,9 0

42,4 x 2,6 35
57 x 2,9 220

133 x 4,0 0
42,4 x 2,6 50
133 x 4,0 0
108 x 3,6 0

193,7 x 5,4 800
193,7 x 5,4 0
42,4 x 2,6 135

168,3 x 4,5 2654
168,3 x 4,5 2654

57 x 2,9 250
133 x 4,0 0

711,2 x 10 + 2 x 508 x 8,0 111043
42,4 x 2,6 60
42,4 x 2,6 0
33,7 x 2,6 50
42,4 x 2,6 140
33,7 x 2,6 25
42,4 x 2,6 120
33,7 x 2,6 40
33,7 x 2,6 20

33,7 20
33,7 x 2,6 50

660,4 x 10 +2 x 508 x 8,0 105741
42,4 x 2,6 150
42,4 x 2,6 200

660,4 x 10 +2 x 508 x 8,0 98395
57 x 2,9 50

48,3 x 2,6 120
558,8 x 10 73461
42,4 x 2,6 173
33,7 x 2,6 30
33,7 x 2,6 50
33,7 x 2,6 0
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ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

33,7 x 2,6 25
406,4 x 8,0 32727
33,7 x 2,6 50
42,4 x 2,6 50
33,7 x 2,6 25
33,7 x 2,6 25
33,7 x 2,6 25
42,4 x 2,6 50
33,7 x 2,6 25
33,7 x 2,6 25

406,4 x 8,0 32727
406,4 x 8,0 32727
42,4 x 2,6 0
76,1 x 2,9 569
88,9 x 3,2 438
133 x 4,0 1765
88,9 x 3.2 1327

355,6 x 8,0 24711
88,9 x 3,2 0
33,7 x 2,6 72
108 x 3,6 1264
76,1 x 2,9 756

406,4 x 8,0 40256
42,4 x 2,6 50
108 x 3,6 1000
48,3 x 2,6 200
108 x 3,6 1130
33,7 x 2,6 25
33,7 x 2,6 38

139,7 x 4,0 2522
42,4 x 2,6 150
108 x 3,6 900

219,1 x 4,5 5650
108 x 3,6 1000
76,1 x 2,9 395
33,7 x 2,6 25
57 x 2,9 360

33,7 x 2,6 60
33,7 x 2,6 35
76,1 x 2,9 756

219,1 x 6,3 1250
76,1 x 2,9 420

114,3 x 3,6 1000
33,7 x 2,6 50

323,9 x 6,3 5434
60,3 x 2,9 300

193,7 x 5,4 2938
108 x 3,6 0
159 x 4,5 0
127 x 0,9 650
159 x 4,5 820
273 x 6,3 8862
108 x 4,5 0
42,4 x 2,6 100
133 x 4,0 1600

219,1 x 4,5 0
57 x 2,9 350

508 x 8,0 0
108 x 3,6 1250
133 x 4,0 2300
133 x 4,0 2600
60,3 x 2,9 200
63,5 x 2,9 100
159 x 4,5 5594
48,3 x 2,6 100

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

108 x 3,6 2000
323,9 x 6,3 16995
323,9 x 7,1 16082
273 x 6,3 12190
273 x 6,3 1714
133 x 4,0 1714
42,4 x 2,6 100
108 x 3,6 1714
273 x 6,3 1720
60,3 x 2,9 300

0
159 x 4,5 0

139,7 x 4,0 0
219,1 x 4,5 0
168,3 x 4,5 3650
108 x 3,6 0
57 x 2,9 157

63,5 x 2,9 390
42,4 x 2,6 50
48,3 x 2,6 170

355,6 x 7,1 23509
355,6 x 7,1 23509
76,1 x 2,9 500

219,1 x 5,4 0
114,3 x 3,6 1000
219,1 x 5,4 0
114,3 x 3,6 1750
219,1 x 5,4 0
267 x 6,3 10595
133 x 4,0 0
133 x 4,0 0
108 x 3,6 0
273 x 6,3 0

219,1 x 6,3 0
88,9 x 3,2 1000
42,4 x 2,6 50

100 1200
159 x 4,5 3052
42,4 x 2,6 100
273 x 6,3 11800

406,4 x 8,0 35074
133 x 4,0 0
108 x 3,6 1000
88,9 x 3,2 0
88,9 x 3,2 0

219,1 x 5,4 0
114,3 x 3,6 1000
133 x 4,0 1200
76,1 x 2,9 600

0
133 x 4,0 0

219,1 x 5,9 8256
48,3 x 2,6 150
108 x 3,6 0

0
193,7 x 5,4 5700
60,3 x 2,9 100

219,1 x 4,5 4700
88,9 x 3,2 800
108 x 3,6 1200
76,1 x 2,9 240
133 x 4,0 1640

219,1 x 5,4 0
108 x 3,6 1750
108 x 3,6 1300
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ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

139,7 x 4,0 2600
60,3 x 2,9 120
76,1 x 2,9 558
76,1 x 2,9 0
76.1 x 2.9 525.92
558,8 x 10 73461
133 x 4.0 0
60,3 x 2,9 420
159 x 4,5 3052
159 x 4,5 2724.7
108 x 3.6 0
108 x 3,6 0

406,4 x 8,0 28560
406,4 x 8,0 28560
108 x 3,6 0

8.256 KW 0
60,3 x 3,2 140
108 x 3.6 0
108 x 3.6 0
108 x 3.6 1480
108 x 3.6 1480
48.3 x 2.6 0

114,3 x 3,6 0
219,1 x 5,4 0
219.1 x 4.5 0
88,9 x 3,2 800
60,3 x 2,9 550
508 x 8,0 157030
133 x 4.0 0

355,6 x 8,0 0
76,1 x 2,9 0
88,9 x 3,2 700.82
42,4 x 2,6 50

139,7 x 3,6 1150
219,1 x 5,4 4757
76,1 x 2,9 756

219,1 x 5,4 0
88,9 x 3,2 1163
48,3 x 2,6 100
108 x 3,6 1100
159 x 4,5 4432
63,5 x 2.9 0
42,4 x 2,6 270
48,3 x 2,6 0
108 x 3,6 0
42,4 x 2,6 0
42,4 x 2,6 200
267 x 6,3 0

406,4 x 8,0 31130
33,7 x 2,6 0

114,3 x 3,6 1200
406,4 x 8,0 0
60,3 x 2,9 0
33,7 x 2,6 100
42,4 x 2,6 200
57 x 2,9 200

26,9 x 2,3 40
133 x 4,0 0
133 x 4,0 2000
133 x 4,0 2500
48,3 x 2,6 150
108 x 3,6 1350
133 x 4,0 1350

nije izvedeno 0
114,3 x 3,6 600

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

88,9 x 3,2 600
114,3 x 3,6 0
114,3 x 3,6 0
219,1 x 5,4 0
114,3 x 3,6 0
159 x 4,5 1850
108 x 3,6 940
88,9 x 3,2 970

323,9 x 5,6 7933
76,1 x 2,9 300

0
114,3 x 3,6 1200
323,9 x 5,6 7102
219,1 x 4,5 3500
88,9 x 3,2 600

219,1 x 4,5 2900
88,9 x 3,2 600

114,3 x 3,6 1100
42,4 X 2,6 100
60,3 x 2,9 225
76,1 x 2,9 0

355,6 x 8,0 0
127 x 4,0 0
42,4 x 2,6 120

219,1 x 4,5 0
114,3 x 3,6 1000
219,1 x 4,5 7646
159 x 4,5 0
127 x 4 2700

219,1 x 5,4 5800
60 x 3,0 0

323,9 x 6,3 5434
114,3 x 3,6 0
139,7 x 4,0 0
133 x 4,0 0
323 x 6,3 0

114,3 x 3,6 0
219,1 x 6,3 0
133 x 4,0 0
76,1 x 2,9 0
60,3 x 2,9 0

0
108 x 3,6 1218

114,3 x 3,6 900
76,1 x 2,9 600

139,7 x 4,0 1500
406,4 x 8,0 28560
60,3 x 2,9 500
108 x 3,6 0

0
48,3 x 2,6 185
88,9 x 3,2 0
60,3 x 2,9 360
88,9 x 3,2 0
108 x 3,6 67
60,3 x 2,9 450
273 x 6,3 0

219,1 x 6,3 6760
168,3 x 4,5 0
168,3 x 4,5 0
219,1 x 4,5 0
219,1 x 4,5 0
48,3 x 2,6 200
88,9 x 3,2 700
48,3 x 2,6 200



Број 60 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

76,1 x 2,9 500
48,3 x 2,6 180
60,3 x 2,9 320

219,1 x 4,5 1200
200 1000

108 x 3,6 1266
273 x 6,3 11800

219,1 x 6,3 0
219,1 x 6,3 0
219,1 x 6,3 0
139,7 x 4,0 0
42,4 x 2,6 0

114,3 x 3,6 0
60,3 x 2,9 0
127 x 0,9 1000
88,9 x 3,2 420
98 x 0,9 500
75 x 0,6 265

127 x 0,9 560
48 x 0,5 60

127 x 0,9 730
60 x 0,5 170

406,4 x 8,0 40256
139,7 x 4,0 1860
88,9 x 3,2 380

139,7 x 4,0 1480
114,3 x 3,6 500
76,1 x 2,9 300

114,3 x 3,6 680
76,1 x 2,9 210

114,3 x 3,6 470
76,1 x 2,9 260
76,1 x 2,9 210
88,9 x 3,2 470

114,3 x 3,6 980
60,3 85

60,3 x 2,9 50
273 x 6,3 11620
273 x 6,3 11620
60,3 x 2,9 360
76,1 x 2,9 600
60,3 x 2,9 185
48,3 x 2,6 175
42,4 x 2,6 185

114,3 x 3,6 1200
88,9 x 3,2 600
60 x 0,5 240

38,9 x 0,4 120
38,9 x 0,4 120

114,1 x 3,6 0
219,1 x 6,3 0
273 x 6,3 3024
323 x 6.3 0

219,1 x 6,3 5750
168,3 x 4,5 4650
114,3 x 3,6 1200
76,1 x 2,9 300

219,1 x 6,3 6050
60,3 x 2,9 150
76,1 x 2,9 200

168,3 x 4,5 5550
114,3 x 3,6 900
114,3 x 3,6 900
168,3 x 4,5 3750
139,7 x 4,0 2150

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

114,3 x 3,6 800
139,7 x 4,0 1350
76,1 x 2,9 200
76,1 x 2,9 200

168,3 x 4,5 3550
168,3 x 4,5 3350

0
33 ,7 x 2,6 0
26,9 x 2,3 0
42,4 x 2,6 50
60,3 x 2,9 0
88,9 x 3,2 0
508 x 8,0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42,4 x 2,6 100
0

33,7 x 2,6 150
42,4 x 2,6 100
33,7 x 2,6 25

406,4 x 8,0 93066
42,4 x 2,6 0
88,9 x 3,2 0

0
159 x 4,5 2750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,3 x 2,9 200
0

108 x 3,6 0
0
0
0
0
0
0
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ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

0
0
0
0
0
0
0
0

323,9 x 7,1 0
323,9 x 7,1 0

0
0

323,9 x 7,1 0
114,3 x 3,6 0
323,9 x 7,1 0
323,9 x 7,1 0

0
0

114,3 x 3,6 0
323,9 x 7,1 0
323,9 x 7,1 0
323,9 x 7,1 0

0
323,9 x 7,1 0
42,4 x 2,6 66.947
60,3 x 2,9 0

0
0
0
0
0

48,5 x 0,5 128.684
0

63,5 x 2,9 233
76,1 x 2,9 400

0
406,4 x 8,0 28560
139,7 x 4,0 1500

ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
Димензија/ознака капацитет/KW

76,1 x 2,9 0
76,1 x 2,9 600

139,7 x 4,0 0
88,9 x 3,2 0

114,3 x 3,6 0
114,3 x 3,6 0

0
168,3 x 4,0 0
42,4 x 2,6 120

0
76,1 x 2,9 350
33,7 x 2,6 50

0
273 x 5,0 0

219,1 x 4,5 0
219,1 x 4,5 0
60,3 x 2,9 300

0
0
0
0
0
0

48,3 x 2,6 0
108 x 3,6 0
88,9 x 3,2 0
108 x 3,6 0
33,7 x 2,6 0
88.9 x 3.2 0

219,1 x 4,5 0
0

48.3 x 2.6 170
88.9 x 3.2 910
60.3 x 2.9 300

0
0

159 x 4.5 3052
609,6 x 10 +2 x 508 x 8,0 92280

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-12 14 33.7 x 2.6 16.380
ТП-12 15 33.7 x 2.6 20.000
ТП-12
ТП-12
ТП-12 18 33.7 x 2.6 13.882
ТП-12
ТП-11 4 88.9 x 3.2 342.219
ТП-11 24 76.1 x 2.9 243.673
ТП-12 17 33.7 x 2.6 20.475
ТП-7 9 33.7 x 2.6 22.113
ТП-7 10 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 3 48.3 x 2.6 74.201
ТП-7 5 33.7 x 2.6 16.380
ТП-7 13 108 x 3.6 577.472
ТП-7 64 33.7 x 2.6 18.018
ТП-7
ТП-7 15 88.9 x 3.2 425.629
ТП-7 52 44.5 x 2.6 66.978
ТП-7 53 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 54 42.4 x 2.6 42.408
ТП-7 45 33.7 x 2.6 14.742
ТП-7 36 33.7 x 2.6 16.866
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-7 32 26.9 x 2.3 9.828
ТП-7 35 33.7 x 2.6 26.694
ТП-7 51 33.7 x 2.6 24.570
ТП-4
ТП-4 36 42.4 x 2.6 38.493
ТП-4 21 42.4 x 2.6 39.636
ТП-4 42.4 x 2.6
ТП-4 27 42.4 x 2.6 34.398
ТП-4 18 76.1 x 2.9 186.728
ТП-4 32 26.9 x 2.3 11.466
ТП-4 33 33.7 x 2.6 16.380
ТП-4 42 57 x 2.9 126.126
ТП-3 1 108 x 3.6 611.000
ТП-3 6 57 x 2.9 128.000
ТП-5 11 57 x 2.9 112.000
ТП-5 5 57 x 2.9 126.742
ТП-5 4 76.1 x 2.9 241.742
ТП-6 12 57 x 2.9 140.000
ТП-6 8 57 x 2.9 140.000
ТП-6 18 26.9 x 2.3 13.104
ТП-6 19 57 x 2.9 115.000
ТП-6 20 57 x 2.9 97.000
ТП-6 6 57 x 2.9 105.000
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10 42,4 x 2,6
ТП-10 32 57 x 2.9 89.271
ТП-10 42.4 x 2.6
ТП-10 33.7 x 2.6
ТП-10 11 88.9 x 3.2 410.830
ТП-10 33 48.3 x 2.6 54.873
ТП-19 148 42.4 x 2.6 52.480
ТП-19 149 33.7 x 2.6 26.240
ТП-19 А 12 108 x 3.6 730.780
ТП-19 А 75 57 x 2.9 93.150
ТП-19 А 76 42.4 x 2.6 49.200
ТП-19 А
ТП-19 А 77 42.4 x 2.6 43.950
ТП-19 А
ТП-19 А 13 108 x 3.6 823.340
ТП-19 А 72 48.3 x 2.6 89.380
ТП-19 А 73 42.4 x 2.6 43.460
ТП-19 А 74 42.4 x 2.6 45.920
ТП-19 А 69 42.4 x 2.6 27.880
ТП-19 А 71 33.7 x 2.6 14.760
ТП-19 А 70 33.7 x 2.6 13.120
ТП-19 А 49 76.1 x 2.9 302.900
ТП-19 А 66 42.4 x 2.6 59.860
ТП-19 А 68 33.7 x 2.6 24.600
ТП-19 А 67 33.7 x 2.6 35.260
ТП-19 А 63 33.7 x 2.6 26.240
ТП-19 А 51 57 x 2.9 94.300
ТП-19 А 56 33.7 x 2.6 14.760
ТП-19 А 58 48.3 x 2.6 45.619
ТП-19 А 48 33.7 x 2.6 13.120
ТП-19 А 17 76.1 x 2.9 287.660
ТП-19 А 16 76.1 x 2.9 300.780
ТП-19 А 15 133 x 4.0 941.200
ТП-19 А 19 А 2 159 x 4.5 1.544.880
ТП-19 А 50 76.1 x 2.9 243.050
ТП-19 А 65 33.7 x 2.6 16.400
ТП-19 А 64 26.9 x 2.3 9.840
ТП-19 А 54 57 x 2.9 122.510
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-19 А 55 48.3 x 2.6 67.570
ТП-19 А 55 А 42.4 x 2.6 41.330
ТП-19 А 55 Б 42.4 x 2.6 26.240
ТП-19 А 57 42.4 x 2.6 26.570
ТП-19 А 53 42.4 x 2.6 53.300
ТП-19 А 52 42.4 x 2.6 41.000
ТП-19 А 79 33.7 x 2.6 25.910
ТП-19 А 80 42.4 x 2.6 41.800
ТП-19 А 78 42.4 x 2.6 67.730
ТП-19 А 81 63.5 x 2.9 134.480
ТП-19 А 82 42.4 x 2.6 60.680
ТП-19 А 83 42.4 x 2.6 73.800
ТП-19 А 11 108 x 3.6 663.060
ТП-19 А 10 Б 42.4 x 2.6 21.320
ТП-19 А 10:00:00 АМ 108 x 3.6 528.570
ТП-19 А 84 42.4 x 2.6 21.270
ТП-19 А 10 108 x 3.6 507.250
ТП-19 А 84 А 42.4 x 2.6 41.330
ТП-7 4 42.4 x 2.6 57.821
ТП-15 23 88.9 x 3.2 410.000
ТП-16 78 57 x 2.9 144.147
ТП-16 92 42.4 x 2.6 39.970
ТП-16 93 33.7 x 2.6 19.659
ТП-16 94 33.7 x 2.6 16.380
ТП-16 79 57 x 2.9 104.177
ТП-16 89 33.7 x 2.6 22.932
ТП-16 90 33.7 x 2.6 16.380
ТП-16 91 26.9 x 2.3 6.552
ТП-СИЗ 83 42.4 x 2.6 37.019
ТП-СИЗ искључено 48.3 x 2.6 81.245
ТП-16 1 88.9 x 3.2 483.399
ТП-16 75 42.4 x 2.6 32.760
ТП-16 76 33.7 x 2.6 13.104
ТП-16 77 33.7 x 2.6 19.656
ТП-16 64 57 x 2.9 82.141
ТП-16 65 48.3 x 2.6 67399
ТП-16 71 26.9 x 2.3 8.190
ТП-16 66 48.3 x 2.6 59.210
ТП-16 70 26.9 x 2.3 7.535
ТП-16 67 42.4 x 2.6 51.647
ТП-16 68 33.7 x 2.6 14.742
ТП-16 69 42.4 x 2.6 36.932
ТП-16 2 88.9 x 3.2 368.498
ТП-16 72 33.7 x 2.6 14.742
ТП-16 74 26.9 x 2.3 6.552
ТП-16 73 26.9 x 2.3 8.190
ТП-16 61 42.4 x 2.6 29.484
ТП-16 63 33.7 x 2.6 13.104
ТП-16 62 33.7 x 2.6 16.380
ТП-16 3 88.9 x 3.2 339.014
ТП-16 58 42.4 x 2.6 55.226
ТП-16 59 42.4 x 2.6 26.208
ТП-16 60 42.4 x 2.6 29.018
ТП-16 4 88.9 x 3.2 283.788
ТП-16 5 88.9 x 3.2 265.770
ТП-16 42,4 x 2,6
ТП-16 5/II-2 33,7 x 2,6
ТП-16 ВК 43 33,7 x 2,6 9.828
ТП-16 55 33.7 x 2.6 18.018
ТП-16 57 26.9 x 2.3 9.828
ТП-16 56 26.9 x 2.3 8.190
ТП-18 А 1 133 x 4.0 1.173.840
ТП-18 А 37 108 x 3.6 563.560
ТП-18 А 61 57 x 2.9 73.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-18 А 63 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 62 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 60 42.4 x 2.6 43.800
ТП-18 А 59 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 39 108 x 3.6 497.760
ТП-18 А 55 42.4 x 2.6 29.200
ТП-18 А 56 42.4 x 2.6 23.360
ТП-18 А 52 48.3 x 2.6 51.100
ТП-18 А 41 108 x 3.6 314.600
ТП-18 А 45 76.1 x 2.9 182.500
ТП-18 А 51 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 46 63.5 x 2.9 146.000
ТП-18 А 50 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 47 57 x 2.9 109.500
ТП-18 А 49 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 48 57 x 2.9 73.000
ТП-18 А 43 48.3 x 2.6 43.000
ТП-18 А 2 108 x 3.6 610.280
ТП-18 А 26 76.1 x 2.9 223.380
ТП-18 А 25 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 22 57 x 2.9 73.000
ТП-18 А 24 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 23 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 27 76.1 x 2.9 186.880
ТП-18 А 31 63.5 x 2.9 113.880
ТП-18 А 35 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 32 57 x 2.9 77.380
ТП-18 А 34 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 33 42.4 x 2.6 40.880
ТП-18 А 29 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 30 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А
ТП-18 А 4 88.9 x 3.2 277.400
ТП-18 А .6а 57 x 2.9 58.400
ТП-18 А 6 б 42.4 x 2.6 29.200
ТП-18 А 6 ц 42.4 x 2.6 29.200
ТП-18 А 16 57 x 2.9 94.900
ТП-18 А 20 42.4 x 2.6 29.200
ТП-18 А 16 а 57 x 2.9 65.700
ТП-18 А 19 42.4 x 2.6 29.200
ТП-18 А 18 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 4 б 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 7 57 x 2.9 87.600
ТП-18 А .7а 33.7 x 2.6 14.600
ТП-18 А 8 57 x 2.9 73.000
ТП-18 А
ТП-18 А 9 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 38 108 x 3.6 578.060
ТП-18 А 58 57 x 2.9 80.300
ТП-18 А 42 60.3 x 2.9 94.100
ТП-18 А 44 48.3 x 2.6 51.100
ТП-18 А 36 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 А 27 А 76.1 x 2.9 73.000
ТП-18 А 28 57 x 2.9 73.000
ТП-18 А 3 88.9 x 3.2 386.900
ТП-18 А 21 57 x 2.9 109.500
ТП-18 А 5 76.1 x 2.9 146.000
ТП-18 А 57 40 x 3.7 36.500
ТП-18 А 53 57 x 2.9 89.060
ТП-18 А 54 48.3 x 2.6 52.560
ТП-18 48.3 x 2.6
ТП-18 26.9 x 2.3
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-18 88.9 x 3.2
ТП-18 15 76.1 x 2.9 77.380
ТП-18 42,4 x 2,6
ТП-18 16 33,7 x 2,6
ТП-18
ТП-18
ТП-18
ТП-18
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 26.9 x 2.3
ТП-18 48.3 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 57 x 2.9
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 12 76.1 x 2.9 36.500
ТП-18 .12а 42.4 x 2.6 36.500
ТП-18 67 33.7 x 2.6 10.220
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-19 31 42.4 x 2.6 46.740
ТП-19 32 42.4 x 2.6 32.800
ТП-19 33 33.7 x 2.6 13.940
ТП-13 38 42.4 x 2.6 30.051
ТП-13 39 33.7 x 2.6 16.380
ТП-13 37 42.4 x 2.6 46.431
ТП-13 41 33.7 x 2.6 13.656
ТП-13 40 26.9 x 2.3 10.800
ТП-13 36 48.3 x 2.6 76.887
ТП-13 42 26.9 x 2.3 11.466
ТП-13 35 57 x 2.9 88.353
ТП-13 34 76.1 x 2.9 146.655
ТП-13 10 88.9 x 3.2 293.419
ТП-13 46 42.4 x 2.6 36.527
ТП-13 48 42.4 x 2.6 47.970
ТП-13 8 88.9 x 3.2 387.739
ТП-13 50 42.4 x 2.6 33.576
ТП-13 51 33.7 x 2.6 18.837
ТП-13 52 33.7 x 2.6 14.742
ТП-13 53 76.1 x 2.9 151.382
ТП-13 60 33.7 x 2.6 12.285
ТП-13 59 48.3 x 2.6 66.006
ТП-13 61 48.3 x 2.6 78.606
ТП-13 66 42.4 x 2.6 32.760
ТП-13 62 42.4 x 2.6 45.846
ТП-13 63 26.9 x 2.3 9.828
ТП-13 65 33.7 x 2.6 18.018
ТП-13 64 33.7 x 2.6 18.000
ТП-13 67 33.7 x 2.6 14.742
ТП-13 69 42.4 x 2.6 40.950
ТП-13 2 108 x 3.6 769.321
ТП-13 71 76.1 x 2.9 164.772
ТП-13 45 26.9 x 2.3 9.828
ТП-13 9 88.9 x 3.2 329.941
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-13 49 42.4 x 2.6 33.343
ТП-13 7 88.9 x 3.2 421.082
ТП-13 6 88.9 x 3.2 454.661
ТП-13 54 48.3 x 2.6 73.091
ТП-13 55 48.3 x 2.6 59.987
ТП-13 57 42.4 x 2.6 38.970
ТП-13 56 33.7 x 2.6 21.017
ТП-13 58 33.7 x 2.6 13.104
ТП-13 5 108 x 3.6 614.233
ТП-13 68 26.9 x 2.3 8.190
ТП-13 .5а 108 x 3.6 606.043
ТП-13 4 108 x 3.6 707.581
ТП-13 70 33.7 x 2.6 20.790
ТП-13 3 108 x 3.6 748.531
ТП-13 1 133 x 4.0 934.093
ТП-8 62 42.4 x 2.6 40.950
ТП-8 64 42.4 x 2.6 26.208
ТП-8 65 42.4 x 2.6 26.044
ТП-8 67 33.7 x 2.6 13.759
ТП-8 66 26.9 x 2.3 12.285
ТП-8 68 42.4 x 2.6 35.377
ТП-8 69 33.7 x 2.6 20.635
ТП-8 56 57 x 2.9 131.036
ТП-8 72 33.7 x 2.6 13.923
ТП-8 73 33.7 x 2.6 23.911
ТП-8 59 42.4 x 2.6 28.665
ТП-8 57 57 x 2.9 95.659
ТП-8 55 76.1 x 2.9 168.870
ТП-8 74 48.3 x 2.6 72.072
ТП-8 76 44.5 x 2.6 57.330
ТП-8 75 33.7 x 2.6 14.742
ТП-8 79 33.7 x 2.6 14.904
ТП-8 78 33.7 x 2.6 22.932
ТП-8 7 42.4 x 2.6 37.836
ТП-8 53 76.1 x 2.9 278.778
ТП-8 54 76.1 x 2.9 240.942
ТП-8 80 26.9 x 2.3 11.466
ТП-8 16 33.7 x 2.6 18.018
ТП-8 18 33.7 x 2.6 13.104
ТП-8 17 21.3 x 2.0 4.914
ТП-8
ТП-8 19 42.4 x 2.6 36.855
ТП-8 20 33.7 x 2.6 20.475
ТП-8 21 33.7 x 2.6 16.380
ТП-8 22 21.3 x 2.0 4.914
ТП-8 12 48.3 x 2.6 63.063
ТП-8 23 42.4 x 2.6 44.226
ТП-8 24 33.7 x 2.6 16.380
ТП-8 25 21.3 x 2.0 4.914
ТП-8 28 26.9 x 2.3 8.190
ТП-8 29 33.7 x 2.6 22.932
ТП-8 31 26.9 x 2.3 9.828
ТП-8 30 33.7 x 2.6 13.104
ТП-8 7 76.1 x 2.9 187.879
ТП-8 32 44.5 x 2.6 58.968
ТП-8
ТП-8
ТП-8 36 33.7 x 2.6 13.104
ТП-8 6 76.1 x 2.9 246.847
ТП-8 39 42.4 x 2.6 36.036
ТП-8 41 33.7 x 2.6 13.104
ТП-8 40 33.7 x 2.6 22.932
ТП-8
ТП-8 43 26.9 x 2.3 11.466
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-8 42 33.7 x 2.6 14.742
ТП-8 44 42.4 x 2.6 47.502
ТП-8 3 88.9 x 3.2 356.593
ТП-8 14 33.7 x 2.6 21.294
ТП-8 13 48.3 x 2.6 58.149
ТП-8 11 57 x 2.9 123.669
ТП-8 10 57 x 2.9 142.670
ТП-8 27 33.7 x 2.6 14.077
ТП-8 8 76.1 x 2.9 164.947
ТП-8 33 42.4 x 2.6 29.484
ТП-8 5 76.1 x 2.9 282.883
ТП-8 4 76.1 x 2.9 309.091
ТП-8 47 26.9 x 2.3 18.018
ТП-8 49 26.9 x 2.3 11.466
ТП-8 50 21.3 x 2.0 6.552
ТП-8 2 88.9 x 3.2 374.611
ТП-8 52-1 76.1 x 2.9 322.906
ТП-2 39 33.7 x 2.6 22.932
ТП-2 38 33.7 x 2.6 13.104
ТП-2 37 42.4 x 2.6 36.036
ТП-2 3 88.9 x 3.2 447.678
ТП-2 41 42.4 x 2.6 27.518
ТП-2 42 42.4 x 2.6 27.518
ТП-2 2 108 x 3.6 502.714
ТП-2 1 108 x 3.6 632.584
ТП-2 44 42.4 x 2.6 40.950
ТП-2 45 48.3 x 2.6 88.920
ТП-2 34 42.4 x 2.6 33.579
ТП-2 35 33.7 x 2.6 22.932
ТП-2 36 26.9 x 2.3 10.647
ТП-2 30 48.3 x 2.6 85.995
ТП-2 33 33.7 x 2.6 24.570
ТП-2 31 33.7 x 2.6 24.570
ТП-2 32 42.4 x 2.6 36.855
ТП-2 6 88.9 x 3.2 292.068
ТП-2 29 33.7 x 2.6 24.570
ТП-2 7 76.1 x 2.9 267.498
ТП-2 25 57 x 2.9 123.190
ТП-2 26 33.7 x 2.6 22.113
ТП-2 27 26.9 x 2.3 9.009
ТП-2 28 33.7 x 2.6 13.104
ТП-2 24 26.9 x 2.3 5.733
ТП-2 14 26.9 x 2.3 12.285
ТП-2 13 33.7 x 2.6 19.656
ТП-2 15 42.4 x 2.6 32.760
ТП-2 16 33.7 x 2.6 12.018
ТП-2 17 33.7 x 2.6 14.742
ТП-2 11 48.3 x 2.6 64.701
ТП-2 18 33.7 x 2.6 22.932
ТП-2 19 26.9 x 2.3 8.190
ТП-2 20 33.7 x 2.6 14.742
ТП-2 9 57 x 2.9 116.462
ТП-2 22 42.4 x 2.6 28.829
ТП-2 22 26.9 x 2.3 8.190
ТП-2 23 33.7 x 2.6 20.639
ТП-2 12 42.4 x 2.6 31.941
ТП-2 10 57 x 2.9 87.633
ТП-2 8 57 x 2.9 122.195
ТП-2 5 88.9 x 3.2 378.063
ТП-2 4 88.9 x 3.2 411.642
ТП-2 43 57 x 2.9 129.870
ТП-1 3 42.4 x 2.6 27.846
ТП-1 5 33.7 x 2.6 20.475
ТП-1 4 26.9 x 2.3 8.190
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-1 2 42.4 x 2.6 56.511
ТП-1 6 42.4 x 2.6 51.264
ТП-1 9 33.7 x 2.6 19.656
ТП-1 7 33.7 x 2.6 14.742
ТП-1 8 33.7 x 2.6 16.866
ТП-1 1 57 x 2.9 107.775
ТП-1 41 26.9 x 2.3 9.828
ТП-1 42 33.7 x 2.6 14.742
ТП-1 43 21.3 x 2.0 4.095
ТП-1 39 42.4 x 2.6 28.665
ТП-1 44 33.7 x 2.6 15.724
ТП-1 45 26.9 x 2.3 9.828
ТП-1 46 26.9 x 2.3 5.896
ТП-1 47 21.3 x 2.0 5.896
ТП-1
ТП-1 38 42.4 x 2.6 44.389
ТП-12
ТП-12
ТП-12 18 33.7 x 2.6 13.882
ТП-12 9 76.1 x 2.9 153.366
ТП-11 11 48.3 x 2.6 53.890
ТП-11 16 и 32 x 2,9 14.742
ТП-11 20 48.3 x 2.6 75.981
ТП-11 25 57 x 2.9 118.126
ТП-11 5 76.1 x 2.9 269.679
ТП-11 23 88.9 x 3.2 361.799
ТП-12 17 33.7 x 2.6 20.475
ТП-7 58 57 x 2.9 106.470
ТП-7 59 48.3 x 2.6 60.606
ТП-7 60 42.4 x 2.6 36.036
ТП-7 61 33.7 x 2.6 21.570
ТП-7 55 42.4 x 2.6 45.373
ТП-7 56 33.7 x 2.6 20.475
ТП-7 57 42.4 x 2.6 24.898
ТП-7 52 44.5 x 2.6 66.978
ТП-7 53 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 54 42.4 x 2.6 42.408
ТП-7 47 33.7 x 2.6 16.380
ТП-7 41 42.4 x 2.6 40.950
ТП-7 40 42.4 x 2.6 31.770
ТП-7 30 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 6 26.9 x 2.3 8.190
ТП-7 7 26.9 x 2.3 12.285
ТП-7 1 57 x 2.9 141.359
ТП-7 31 33.7 x 2.6 22.932
ТП-7 27 26.9 x 2.3 8.190
ТП-7 51 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 16 88.9 x 3.2 334.081
ТП-7 20 76.1 x 2.9 151.129
ТП-7 21 57 x 2.9 120.007
ТП-4 20 48.3 x 2.6 75.762
ТП-4
ТП-4 32 26.9 x 2.3 11.466
ТП-4 33 33.7 x 2.6 16.380
ТП-4 41 76.1 x 2.9 144.836
ТП-4 43 48.3 x 2.6 73.710
ТП-3 5 76.1 x 2.9 194.000
ТП-3 1-1а 88.9 x 3.2 222.000
ТП-5 10 57 x 2.9 119.000
ТП-5 3 88.9 x 3.2 356.742
ТП-5 9 57 x 2.9 115.000
ТП-5 12 76.1 x 2.9 288.288
ТП-6 14 48.3 x 2.6 70.000
ТП-6 7 48.3 x 2.6 70.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-6 6 57 x 2.9 105.000
ТП-10
ТП-10
ТП-10 4 42.4 x 2.6 39.544
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10 60,3 x 2,9
ТП-10 48,3 x 2,6
ТП-14 71 88.9 x 3.2 381.365
ТП-14 72 76.1 x 2.9 279.332
ТП-14 97 33.7 x 2.6 27.027
ТП-14 67 42.4 x 2.6 48.321
ТП-14
ТП-14
ТП-14 21,3 x 2,0
ТП-14 7 76.1 x 2.9 285.340
ТП-18 Р1 33.7 x 2.6 14.742
ТП-18 24-јан 33.7 x 2.6 24.570
ТП-18 20-јан 33.7 x 2.6 20.628
ТП-18 19-јан 33.7 x 2.6 20.133
ТП-18 18-јан 44.5 x 2.6 53.273
ТП-18 30-јан 33.7 x 2.6 21.294
ТП-18 22-јан 44.5 x 2.6 55.692
ТП-1 40 33.7 x 2.6 24.570
ТП-1 18 33.7 x 2.6 14.742
ТП-1 19 33.7 x 2.6 13.104
ТП-1 20 33.7 x 2.6 24.570
ТП-1 21 26.9 x 2.3 11.466
ТП-1 22 33.7 x 2.6 13.104
ТП-1 16 42.4 x 2.6 52.416
ТП-1 26 42.4 x 2.6 27.846
ТП-1 24 26.9 x 2.3 9.828
ТП-1 25 26.9 x 2.3 9.828
ТП-1 23 26.9 x 2.3 8.190
ТП-1 15 48.3 x 2.6 80.262
ТП-1 29 33.7 x 2.6 21.294
ТП-1 27 33.7 x 2.6 14.742
ТП-1 28 26.9 x 2.3 6.552
ТП-1 30 26.9 x 2.3 6.552
ТП-1 13 57 x 2.9 108.108
ТП-1 31 17.2 x 1.8 2.621
ТП-1 12 57 x 2.9 110.729
ТП-1
ТП-1
ТП-1
ТП-1 37 33.7 x 2.6 21.294
ТП-1 36 26.9 x 2.3 8.109
ТП-1 35 33.7 x 2.6 13.104
ТП-1 11 76.1 x 2.9 148.403
ТП-1 10 88.9 x 3.2 458.640
ТП-1 17 42.4 x 2.6 27.846
ТП-1 14 57 x 2.9 101.556
ТП-1 56-1 42.4 x 2.6 59.330
ТП-1 56 33.7 x 2.6 26.208
ТП-1
ТП-1
ТП-1 57 42.4 x 2.6 45.864
ТП-1 58 33.7 x 2.6 16.380
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-1 59 33.7 x 2.6 16.380
ТП-1 60 33.7 x 2.6 13.104
ТП-1 50 57 x 2.9 135.954
ТП-1 62 26.9 x 2.3 8.180
ТП-1
ТП-1 65 33.7 x 2.6 16.380
ТП-1
ТП-1 64 26.9 x 2.3 9.828
ТП-1 49 76.1 x 2.9 160.524
ТП-1 66 42.4 x 2.6 27.846
ТП-1 67 42.4 x 2.6 47.337
ТП-1 68 33.7 x 2.6 22.113
ТП-1 69 42.4 x 2.6 25.225
ТП-1 48 76.1 x 2.9 235.708
ТП-1 74 42.4 x 2.6 35.217
ТП-1 75 33.7 x 2.6 22.932
ТП-1 76 26.9 x 2.3 12.285
ТП-1 71 42.4 x 2.6 39.312
ТП-1 73 33.7 x 2.6 18.018
ТП-1 72 33.7 x 2.6 21.294
ТП-1 47 76.1 x 2.9 310.237
ТП-1 70 48.3 x 2.6 74.529
ТП-1 52 48.3 x 2.6 83.538
ТП-1 51 57 x 2.9 129.402
ТП-12 13 42.4 x 2.6 36.380
ТП-12 16 42.4 x 2.6 34.357
ТП-12
ТП-12
ТП-12 18 33.7 x 2.6 13.882
ТП-12 12 48.3 x 2.6 70.737
ТП-12 21 42.4 x 2.6 39.312
ТП-12
ТП-11 10 57 x 2.9 91.728
ТП-11 12 42.4 x 2.6 37.838
ТП-11 7 57 x 2.9 115.920
ТП-11 3 и 90 x 8,2 370.875
ТП-11 19 108 x 3.6 399540
ТП-11 21- Р 40 x 3.7 28.665
ТП-11 2 108 x 3.6 475.521
ТП-11 14 42.4 x 2.6 36.270
ТП-11 1 133 x 4.0 1.225.383
ТП-11 22 88.9 x 3.2 484.571
ТП-11 26 57 x 2.9 123.172
ТП-11 15 42.4 x 2.6 36.270
ТП-12 9 76.1 x 2.9 153.366
ТП-12 17 33.7 x 2.6 20.475
ТП-7 8 42.4 x 2.6 46.683
ТП-7 11 26.9 x 2.3 9.828
ТП-7 12 33.7 x 2.6 14.742
ТП-7 2 57 x 2.9 94.676
ТП-7 62 42.4 x 2.6 45.864
ТП-7 63 42.4 x 2.6 27.846
ТП-7 14 88.9 x 3.2 471.002
ТП-7
ТП-7 52 44.5 x 2.6 66.978
ТП-7 53 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 54 42.4 x 2.6 42.408
ТП-7 48 26.9 x 2.3 9.828
ТП-7 49 26.9 x 2.3 6.552
ТП-7 17 88.9 x 3.2 317.701
ТП-7 46 42.4 x 2.6 40.950
ТП-7 42 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 43 33.7 x 2.6 16.380
ТП-7 19 76.1 x 2.9 221.059
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-7 34 48.3 x 2.6 69.930
ТП-7 38 42.4 x 2.6 43.296
ТП-7 39 26.9 x 2.3 11.466
ТП-7 28 42.4 x 2.6 34.570
ТП-7 29 26.9 x 2.3 10.000
ТП-7 22 57 x 2.9 85.437
ТП-7 26 42.4 x 2.6 32.760
ТП-7 44 42.4 x 2.6 55.692
ТП-7 33 33.7 x 2.6 13.104
ТП-7 37 26.9 x 2.3 9.828
ТП-7 51 33.7 x 2.6 24.570
ТП-7 18 88.9 x 3.2 262.009
ТП-7 57 x 2.9 91.538
ТП-4 37 33.7 x 2.6 13.923
ТП-4 39 42.4 x 2.6 43.398
ТП-4 35 48.3 x 2.6 81.891
ТП-4 40 26.9 x 2.3 11.466
ТП-4 34 48.3 x 2.6 93.357
ТП-4 33,7 x 2,6 24.844 W
ТП-4 42.4 x 2.6
ТП-4 25 42.4 x 2.6 43.076
ТП-4 26 26.9 x 2.3 8. 678
ТП-4 19 57 x 2.9 139.226
ТП-4 28 42.4 x 2.6 47.502
ТП-4 32 26.9 x 2.3 11.466
ТП-4 33 33.7 x 2.6 16.380
ТП-4 17 76.1 x 2.9 214.574
ТП-4 1 88.9 x 3.2 423.591
ТП-4 14 42.4 x 2.6 27.027
ТП-4 11 48.3 x 2.6 68.796
ТП-4 13 42.4 x 2.6 34.399
ТП-4 12 42.4 x 2.6 34.398
ТП-4 6 33.7 x 2.6 16.380
ТП-4 7 42.4 x 2.6 39.312
ТП-4 8 44.5 x 2.6 57.502
ТП-4 10 42.4 x 2.6 28.018
ТП-4 9 42.4 x 2.6 29.484
ТП-4 45 42.4 x 2.6 45864
ТП-4 44 42.4 x 2.6 27.846
ТП-4 46 42.4 x 2.6 52.416
ТП-4 47 48.3 x 2.6 73.710
ТП-4 30 42.4 x 2.6 27.846
ТП-4 31 42.4 x 2.6 27.846
ТП-4 41 33.7 x 2.6 17.199
ТП-4 16 26.9 x 2.3 9.828
ТП-4 4 57 x 2.9 113.194
ТП-4 5 44.5 x 2.6 55.692
ТП-4 2 76.1 x 2.9 209.017
ТП-4 3 76.1 x 2.9 181.990
ТП-3 9 57 x 2.9 116.000
ТП-3 8 57 x 2.9 106.000
ТП-3 2 76.1 x 2.9 289.000
ТП-3 4 57 x 2.9 97.000
ТП-3 3 76.1 x 2.9 192.000
ТП-5 1 108 x 3.6 587.742
ТП-5 2 108 x 3.6 475.742
ТП-5 7 57 x 2.9 112.000
ТП-5 6 33.7 x 2.6 14.742
ТП-6 1 108 x 3.6 734.000
ТП-6 16 57 x 2.9 97.000
ТП-6 15 57 x 2.9 112.000
ТП-6 13 48.3 x 2.6 70.000
ТП-6 2 108 x 3.6 525.000
ТП-6 9 48.3 x 2.6 70.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-6 10 48.3 x 2.6 70.000
ТП-6 5 76.1 x 2.9 175.000
ТП-6 17 76.1 x 2.9 225.104
ТП-6 4 88.9 x 3.2 315.000
ТП-6 3 88.9 x 3.2 385.000
ТП-6 11 48.3 x 2.6 70.000
ТП-6 6 57 x 2.9 105.000
ТП-10 1 88.9 x 3.2 401.580
ТП-10 2 76.1 x 2.9 309.716
ТП-10
ТП-10 3 76.1 x 2.9 168.439
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10 33,7 x 2,6
ТП-10 33,7 x 2,6
ТП-14
ТП-14 82 21.3 x 2.0 5.897
ТП-14 81 26.9 x 2.3 10.810
ТП-14 83 42.4 x 2.6 32.760
ТП-14 79 26.9 x 2.3 9.828
ТП-14 78 33.7 x 2.6 14.742
ТП-14 75 48.3 x 2.6 60.203
ТП-14 76 42.4 x 2.6 32.760
ТП-14 77 42.4 x 2.6 27.443
ТП-14 84 33.7 x 2.6 19.164
ТП-14 86 26.9 x 2.3 11.302
ТП-14 85 26.9 x 2.3 7.862
ТП-14 98 26.9 x 2.3 12.613
ТП-14 99 26.9 x 2.3 14.414
ТП-14 92 48.3 x 2.6 75.006
ТП-14 93 42.4 x 2.6 43.884
ТП-14 95 42.4 x 2.6 34.056
ТП-14 94 26.9 x 2.3 9.828
ТП-14 100 33.7 x 2.6 18.018
ТП-14 102 21.3 x 2.0 4.259
ТП-14 101 26.9 x 2.3 13.759
ТП-14 103 42.4 x 2.6 44.971
ТП-14 106 33.7 x 2.6 20.142
ТП-14 107 26.9 x 2.3 11.725
ТП-14 80 42.4 x 2.6 49.467
ТП-14 74 57 x 2.9 84.773
ТП-14 73 76.1 x 2.9 167.810
ТП-14 91 42.4 x 2.6 30.456
ТП-14 87 57 x 2.9 58.788
ТП-14 96 42.4 x 2.6 31.122
ТП-14 104 26.9 x 2.3 13.104
ТП-14 105 42.4 x 2.6 31.867
ТП-14 70 88.9 x 3.2 444.354
ТП-14 108 33.7 x 2.6 26.208
ТП-14 69 88.9 x 3.2 470.562
ТП-14 109 33.7 x 2.6 22.604
ТП-14 68 108 x 3.6 544.437
ТП-14
ТП-14 66 33.7 x 2.6 15.300
ТП-14 65 48.3 x 2.6 63.621
ТП-14 58 48.3 x 2.6 68.588
ТП-14 59 33.7 x 2.6 28.656
ТП-14 60 42.4 x 2.6 40.932
ТП-14 4 108 x 3.6 598.243
ТП-14 52 57 x 2.9 136.515



17. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 39

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-14 53 48.3 x 2.6 68.144
ТП-14 56 33.7 x 2.6 22.023
ТП-14 55 33.7 x 2.6 20.628
ТП-14 54 33.7 x 2.6 25.493
ТП-14 5 108 x 3.6 461.728
ТП-14 50 26.9 x 2.3 9.828
ТП-14 48 21.3 x 2.0 6.876
ТП-14 6 108 x 3.6 375.943
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14 43 26.9 x 2.3 12.285
ТП-14 42 33.7 x 2.6 15.228
ТП-14 40 33.7 x 2.6 21.294
ТП-14
ТП-14 38 33.7 x 2.6 25.416
ТП-14 39 33.7 x 2.6 16.380
ТП-14 31 42.4 x 2.6 47.502
ТП-18 .27/1 26.9 x 2.3 11.466
ТП-18 .23/1 42.4 x 2.6 36.036
ТП-18 .28/1 26.9 x 2.3 8.190
ТП-14 раздвојена 14-18 76.1 x 2.9 237.838
ТП-18 .17/2 42.4 x 2.6 40.761
ТП-18 13а 42.4 x 2.6 34.056
ТП-18 14а 26.9 x 2.3 9.828
ТП-18 11а 48.3 x 2.6 56.988
ТП-18 15а 26.9 x 2.3 13.104
ТП-18 12а 42.4 x 2.6 43.884
ТП-18 21а 48.3 x 2.6 76.986
ТП-18 29а 26.9 x 2.3 11.466
ТП-18 26а 26.9 x 2.3 9.828
ТП-18 17а 57 x 2.9 94.034
ТП-14 36 57 x 2.9 90.603
ТП-14 41 33.7 x 2.6 27.513
ТП-14 49 60,3 x 2,9 89700
ТП-14 44 48.3 x 2.6 62.853
ТП-14 57 48.3 x 2.6 68.371
ТП-14 2 108 x 3.6 723.032
ТП-14 62 26.9 x 2.3 15.070
ТП-14 61 42.4 x 2.6 40.131
ТП-14 3 108 x 3.6 667.831
ТП-8 63 33.7 x 2.6 14.742
ТП-8 58 48.3 x 2.6 69.615
ТП-8 70 26.9 x 2.3 14.742
ТП-8 15 21.3 x 2.0 3.276
ТП-8 26 33.7 x 2.6 14.087
ТП-8 34 33.7 x 2.6 19.656
ТП-8 35 26.9 x 2.3 9.828
ТП-8 33 33.7 x 2.6 16.380
ТП-8 45 33.7 x 2.6 21.294
ТП-8 46 42.4 x 2.6 26.208
ТП-8 9 76.1 x 2.9 156.757
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38 63,5 x 2,9 136.120
ТП-8 14 б 48.3 x 2.6 49.410
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 33.7 x 2.6
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-21
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 76.1 x 2.9
ТП-21 44.5 x 2.6
ТП-21 76.1 x 2.9
ТП-21
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21/Б
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 26.9 x 2.3
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-21 76.1 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А Р 88,9 x 3,2 305.906
ТП-21 А
ТП-21 А 44 60,3 x 2,9 75.348
ТП-21/А 3 76,1 x 2,9 265.420
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А 33,7 x 2,6 11.466
ТП-21 А
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-20 1 133 x 4.0 1.030.299
ТП-20 3 63.5 x 2.9 130.385
ТП-20 35-1 57 x 2.9 121.385
ТП-20 90 42.4 x 2.6 30.312
ТП-20 91 42.4 x 2.6 29.484
ТП-20 92 26.9 x 2.3 9.828
ТП-20 35 57 x 2.9 91.073
ТП-20 93 48.3 x 2.6 46.847
ТП-20 94 33.7 x 2.6 13.104
ТП-20 95 42.4 x 2.6 33.743
ТП-20 96 33.7 x 2.6 19.656
ТП-20 97 33.7 x 2.6 14.087
ТП-20 36 42.4 x 2.6 44.226
ТП-20 101 33.7 x 2.6 14.742
ТП-20 98 42.4 x 2.6 29.484
ТП-20 100 33.7 x 2.6 14.742
ТП-20 99 33.7 x 2.6 14.742
ТП-20 2 133 x 4.0 899.914
ТП-20 37 63.5 x 2.9 114.660
ТП-20 102 48.3 x 2.6 57.330
ТП-20 103 33.7 x 2.6 13.104
ТП-20 104 42.4 x 2.6 44.226
ТП-20 38 48.3 x 2.6 57.330
ТП-20 105 42.4 x 2.6 24.570
ТП-20 108 33.7 x 2.6 16.380
ТП-20 5 108 x 3.6 745.942
ТП-20 6 108 x 3.6 562.165
ТП-20 48 42.4 x 2.6 27.846
ТП-20 8 88.9 x 3.2 382.149
ТП-20 49 26.9 x 2.3 6.880
ТП-20 9 88.9 x 3.2 375.269
ТП-20 50 26.9 x 2.3 8.190
ТП-20 10 88.9 x 3.2 367.079
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-20 67 33.7 x 2.6 19.656
ТП-20 69 33.7 x 2.6 11.466
ТП-20 68 26.9 x 2.3 8.190
ТП-20 24 63.5 x 2.9 132.514
ТП-20 70 48.3 x 2.6 58.968
ТП-20 71 42.4 x 2.6 29.484
ТП-20 72 42.4 x 2.6 29.284
ТП-20 25 57 x 2.9 73.546
ТП-20 73 42.4 x 2.6 37.674
ТП-20 74 33.7 x 2.6 13.104
ТП-20 75 42.4 x 2.6 24.570
ТП-20 26 42.4 x 2.6 35.872
ТП-20 23 33.7 x 2.6 17.854
ТП-20 78 26.9 x 2.3 8.682
ТП-20 79 33.7 x 2.6 11.466
ТП-20 65 42.4 x 2.6 26.202
ТП-20А 15 76.1 x 2.9 157.248
ТП-20А 55 26.9 x 2.3 8.190
ТП-20А 16 63.5 x 2.9 149.058
ТП-20А 56 33.7 x 2.6 16.380
ТП-20А 17 63.5 x 2.9 132.678
ТП-29 12 133 x 4,0
ТП-29 79 33,7 x 2,6 11.138
ТП-29 78 26,9 x 2,3 8.190
ТП-29 13 108 x 3,6
ТП-29 73 42,4 x 2,6 29.484
ТП-29 76 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 75 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 77 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 14 108 x 3,6
ТП-29 70 42,4 x 2,6 32.269
ТП-29 71 33,7 x 2,6 19.656
ТП-29 72 33,7 x 2,6 12.613
ТП-29 65 42,4 x 2,6 41.605
ТП-29 66 33,7 x 2,6 21.294
ТП-29 68 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 67 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 69 33,7 x 2,6 20.311
ТП-29 15 108 x 3,6
ТП-29 62 42,4 x 2,6 37.674
ТП-29 64 337 x 2,6 21.294
ТП-29 63 33,7 x 2,6 16.380
ТП-29 16 108 x 3,6
ТП-29 66 33,7 x 2,6 20.311
ТП-29 57 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 58 26,9 x 2,3 8.845
ТП-29 59 33,7 x 2,6 21.294
ТП-29 61 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 60 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 17 108 x 3,6
ТП-29 52 42,4 x 2,6 39.312
ТП-29 54 33,7 x 2,6 22.932
ТП-29 53 33,7 x 2,6 16.380
ТП-29 18 108 x 3,6
ТП-29 19 88,9 x 3,2
ТП-29 40 33,7 x 2,6 22.932
ТП-29 42 33,7 x 2,6 12.285
ТП-29 41 33,7 x 2,6 10.647
ТП-29
ТП-30 1 32 x 2.9 18.200
ТП-30 2 32 x 2.9 18.200
ТП-30 3 32 x 2.9 36.400
ТП-30 6 40 x 3.7 36.400
ТП-30 5 32 x 2.9 18.200
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-30 4 32 x 2.9 18.200
ТП-30 7 50 x 4.8 91.000
ТП-30 8 32 x 2.9 18.200
ТП-30 9 32 x 2.9 18.200
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-37
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37 95 57 x 2.9 77.805
ТП-37/А 88.9 x 3.2
ТП-37/А 63.5 x 2.9
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37 19 63 x 5,8 180.200
ТП-37 17 32 x 2,9 18.200
ТП-37 11 63 x 5,8 109.200
ТП-37 10 40 x 3,7 54.600
ТП-37 9 32 X 2,9 18.200
ТП-37 8 40 x 3,7 36.400
ТП-37 7 32 x 2,9 18.200
ТП-37 6 32 x 2,9 18.200
ТП-37 3 40 x 4.7 36.400
ТП-37 2 32 X 2,9 18.200
ТП-37 4 32 x 2,9 18.200
ТП-37 1 40 x 3,7 18.200
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37 55 48.3 x 2.6 57.330
ТП-37 63 33.7 x 2.6 13.104
ТП-37 56 42.4 x 2.6 44.226
ТП-37 62 26.9 x 2.3 8.190
ТП-37 57 42.4 x 2.6 36.036
ТП-37
ТП-37
ТП-29 39 26,9 x 2,3 6.880
ТП-29 35 42,4 x 2,6 34.398
ТП-29 37 33,7 x 2,6 21.294
ТП-29
ТП-29 22 88,9 x 3,2 275.539
ТП-29 34 26,9 x 3,2 9.828
ТП-29 22б 88,9 x 3,2 255.883
ТП-29 32 33,7 x 2,6 10.087
ТП-29 31 26,9 x 2,3 8.515
ТП-29 25 76,1 x 2,9 210.483
ТП-29 26 42,4 x 2,6 27.846
ТП-29 28 33,7 x 2,6 16.380
ТП-29 27 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 80 76,1 x 2,9 182.637
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70



17. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 47

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-19 13 88.9 x 3.2 587.600
ТП-19 11 88.9 x 3.2 256.500
ТП-19 12 33.7 x 2.6 16.400
ТП-19 111 133 x 4.0 1.437.940
ТП-19 1 133 x 4.0 1.180.040
ТП-19 А 59 42.4 x 2.6 27.601
ТП-19 А 33.7 x 2.6
ТП-19 А 42.4 x 2.6
ТП-19 А 26.9 x 2.3
ТП-19 А 42.4 x 2.6
ТП-19 А 33.7 x 2.6
ТП-19 А 14-јан 133 x 4.0 913.320
ТП-19 А 14 133 x 4.0 913.320
ТП-19 А 33.7 x 2.6
ТП-38 133 x 4,0
ТП-70 108 x 3.6
ТП-70 26.9 x 2.3 12.000
ТП-70
ТП-28
ТП-50/3 50/3-1 63.5 x 2.9 141.851
ТП-50/3 50/3-2 33.7 x 2.6 19.656
ТП-50/3 50/3-3 63.5 x 2.9
ТП-50/3 50/3-4 33.7 x 2.6 8.190
ТП-50/3 50/3-5 63.5 x 2.9 114.005
ТП-50/3 50/3-6 42.4 x 2.6 28.829
ТП-50/3 50/3-7 57 x 2.9 85.176
ТП-50/3 50/3-8 42.4 x 2.6 32.760
ТП-50/3 50/3-9 48.3 x 2.6 52.416
ТП-50/3 50/3-10 33.7 x 2.6 16.380
ТП-50/3 50/3-11 42.4 x 2.6 36.036
ТП-50/3 50/3-12 33.7 x 2.6 16.380
ТП-50/3 50/3-13 33.7 x 2.6 19.656
ТП-50/4 50/4-5 48.3 x 2.6 - PEX 50 60.606
ТП-50/4 50/4-6 48.3 x 2.6 53.726
ТП-50/4 50/4-7 33.7 x 2.6 21.949
ТП-50/4 50/4-8 42.4 x 2.6 31.777
ТП-50/4 50/4-2 76.1 x 2.9 170.515
ТП-50/4 50/4-4 63.5 x 2.9 114.332
ТП-50/4 50/4-3 42.4 x 2.6 36.855
ТП-50/4 50/3-1 33.7 x 2.6 19.328



Број 60 – 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-50/2 50/2-1а 42.4 x 2.6 37.674
ТП-МП нн 33.7 x 2.6 21.320
ТП-МП нн 48.3 x 2.6 63.960
ТП-МП нн 33.7 x 2.6 21.320
ТП-МП нн 42.4 x 2.6 42.640
ТП-МП нн 33.7 x 2.6 21.320
ТП-МП нн 33.7 x 2.6 21.320
ТП-МП Ђукић 1 48,3 x 2,6 25.000
ТП-МП Ђукић 8 76,1 x 2,9 80.000
ТП-МП Ђукић 5 60,3 x 2,9 30.000
ТП-МП Ђукић 4 60,3 x 2,9 35.000
ТП-МП Ђукић 3 42,4 x 2,6 20.000
ТП-МП Ђукић 2 33,7 x 2,6 15.000
ТП-Гачић Гордана
ТП-Гачић Гордана
ТП-Гачић Гордана
ТП-Гачић Гордана
ТП-Гачић Гордана
ТП-Стејанић Невенка
ТП-Стејанић Невенка
ТП-Стејанић Невенка
ТП-Стејанић Невенка
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Томанић Драган
ТП-Томанић Драган
ТП-Томанић Драган
ТП-Томанић Драган
ТП-Наша школа 88.9 x 3.2
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68 није изведено
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68 7 60,3 x 2,9 132.420
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-69
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68
ТП-68 није изведено
ТП-70 Р3 48.3 x 2.6 48.000
ТП-70 25 48.3 x 2.6 48.000
ТП-70 25а 33.7 x 2.6 24.000
ТП-70 25б 42.4 x 2.6 24.000
ТП-70 3 А1 60.3 x 2.9 96.000
ТП-70 3а 108 x 3.6 432.000
ТП-19 9 108 x 3.6 445.100
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-12 1б 48,3 x 2,6
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-20 107 33.7 x 2.6 16.380
ТП-20 46 42.4 x 2.6 24.570
ТП-20 42 33.7 x 2.6 14.742
ТП-20 4 133 x 4.0 850.602
ТП-20 106 42.4 x 2.6 32.760
ТП-20 20 76.1 x 2.9 183.777
ТП-20 7 108 x 3.6 409.996
ТП-20 51 33.7 x 2.6 10.811
ТП-20 23 63.5 x 2.9 152.170
ТП-20 77 26.9 x 2.3 9.172
ТП-20 76 26.9 x 2.3 6.552
ТП-20 27 42.4 x 2.6 24.406
ТП-8 49-1 33.7 x 2.6 16.380
ТП-8 52 А 76.1 x 2.9 301.710
ТП-МП нн 57 x 2.9 85.280
ТП-46 А 27 108 x 3.6 448.280
ТП-46 А 52 42.4 x 2.6 40.880
ТП-46 А 54 33.7 x 2.6 18.980
ТП-46 А 53 33.7 x 2.6 21.900
ТП-46 А 29 108 x 3.6 407.400
ТП-46 А 51 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 50 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 31 88.9 x 3.2 343.160
ТП-46 А 46-1 88.9 x 3.2 325.640
ТП-46 А 71-1 88.9 x 3.2 290.600
ТП-46 А 71 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 70 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 57 88.9 x 3.2 261.400
ТП-46 А 69 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 59 76.1 x 2.9 246.800
ТП-46 А 60 48.3 x 2.6 62.780
ТП-46 А 68 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 65 42.4 x 2.6 48.180
ТП-46 А 66 42.4 x 2.6 33.580
ТП-46 А 67 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 62-2 76.1 x 2.9 184.020
ТП-46 А 62 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 64 33.7 x 2.6 17.520
ТП-46 А 41-1 42.4 x 2.6 42.340
ТП-46 А 63 42.4 x 2.6 30.660
ТП-46 А 41 26.9 x 2.3 11.680
ТП-46 А 42-1 60.3 x 2.9 109.500
ТП-46 А 42 33.7 x 2.6 17520
ТП-46 А 36 60.3 x 2.9 91.980
ТП-46 А 40 42.4 x 2.6 29.200
ТП-46 А 37 48.3 x 2.6 62.780
ТП-46 А 38 42.4 x 2.6 48.180
ТП-46 А 39 33.7 x 2.6 14.680
ТП-46 А 72 60.3 x 2.9 93.440
ТП-46 А 80 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 73 60.3 x 2.9 78.840
ТП-46 А 74 42.4 x 2.6 29.200
ТП-46 А 76 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 75 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 77 42.4 x 2.6 49.640
ТП-46 А 78 33.7 x 2.6 32.120
ТП-46 А 79 33.7 x 2.6 17.520
ТП-46 А 1 88.9 x 3.2 277.480
ТП-46 А 25 33.7 x 2.6 21.900
ТП-46 А 2 88.9 x 3.2 255.580
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-46 А 3 42.4 x 2.6 42.340
ТП-46 А 23 33.7 x 2.6 17.520
ТП-46 А 24 33.7 x 2.6 24.820
ТП-46 А 7 88.9 x 3.2 213.240
ТП-46 А 7а 42.4 x 2.6 39.420
ТП-46 А 21 33.7 x 2.6 20.440
ТП-46 А 22 33.7 x 2.6 18.980
ТП-46 А 6 76.1 x 2.9 173.820
ТП-46 А 7а 42.4 x 2.6 43.800
ТП-46 А 19 33.7 x 2.6 24.820
ТП-46 А 20 33.7 x 2.6 18.980
ТП-46 А 8 60.3 x 2.9 130.020
ТП-46 А 9 42.4 x 2.6 37.960
ТП-46 А 17 33.7 x 2.6 16.060
ТП-46 А 18 33.7 x 2.6 21.900
ТП-46 А 10 60.3 x 2.9 92.060
ТП-46 А 16 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 11 48.3 x 2.6 77.460
ТП-46 А 15 33.7 x 2.6 20.440
ТП-46 А 12 42.4 x 2.6 57.020
ТП-46 А 14 33.7 x 2.6 14.600
ТП-46 А 13а 42.4 x 2.6 42.420
ТП-46 А 13 33.7 x 2.6 21.900
ТП-46 А 13б 26.9 x 2.3 8.760
ТП-46 А 62-1 76.1 x 2.9 169.420
ТП-46 А 57-1 88.9 x 3.2 276.000
ТП-46 А 38 88.9 x 3.2 378.200
ТП-46 А 29 108 x 3.6 392.800
ТП-46 А 26 108 x 3.6 541.720
ТП-70
ТП-70
ТП-70
ТП-37
ТП-46 А
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-49/2



Број 60 – 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-49/2
ТП-49/2
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-ПП 1 76.1 x 2.9 380.531
ТП-ПП 1-феб 57 x 2.9 169.392
ТП-41 А 108 x 3.6 380.601
ТП-41 А 60.3 x 2.9 125.049
ТП-41 А 48.3 x 2.6 62.547
ТП-41 А 48.3 x 2.6 62.502
ТП-41 А 88.9 x 3.2 255.552
ТП-41 А 48.3 x 2.6 63.888
ТП-41 А 48.3 x 2.6 63.888
ТП-41 А 76.1 x 2.9 127.776
ТП-41 А 48.3 x 2.6 63.888
ТП-41 А 48.3 x 2.6 63.888
ТП-41 А 60.3 x 2.9 102.200
ТП-II МЗ-А 133 x 4.0
ТП-II МЗ-А 108 x 3.6
ТП-II МЗ-А 88.9 x 3.2
ТП-II МЗ-А 90 x 8.2
ТП-II МЗ-Б 159 x 4.5
ТП-II МЗ-Б 108 x 3.6
ТП-II МЗ-Б 88.9 x 3.2
ТП-II МЗ-Б 133 x 4.0
ТП-II МЗ-Б 88.9 x 3.2
ТП-II МЗ-Б 108 x 3.6
ТП-ЈПО
ТП-ТП-К.Михајлова 5 2 63 x 5,8
ТП-ТП-К.Михајлова 5 1а 75 x 6,8
ТП-ТП-К.Михајлова 5 1 75 x 6,8
ТП-В.Караџића 75
ТП-В.Караџића 75
ТП-В.Караџића 75
ТП-ТП-Карађорђева 1 1 110 x 10
ТП-ТП-Карађорђева 1 2 50 x 4,6
ТП-Ласта станица 57 x 2.9
ТП-70
ТП-70
ТП-Илић Цветко 33.7 x 2.6
ТП-Илић Цветко 33.7 x 2.6
ТП-70
ТП-70
ТП-70



Број 60 – 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-70
ТП-Ђорђевић Војислав 48.3 x 2.6
ТП-Ђорђевић Војислав 33.7 x 2.6
ТП-Ђорђевић Војислав 42.4 x 2.6
ТП-Ђорђевић Војислав 33.7 x 2.6
ТП-Ђорђевић Војислав 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21/Б
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 76.1 x 2.9
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-З 1а 50 x 4.6
ТП-З 1а 32 x 2.9
ТП-З 1а 50 x 4.6
ТП-З 1а 32 x 2.9
ТП-З 1а 40 x 3.7
ТП-З 1а 32 x 2.9
ТП-З 1а 32 x 2.9
ТП-З 1 А 32 x 2,9 19.500
ТП-З 1 А 90 x 8,2
ТП-З 1 А 90 x 8,2
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 а 32 x 2.9
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1а 63 x 5.8
ТП-З 1 А
ТП-З 1а 63 x 5.8
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-4 42.4 x 2.6
ТП-4 88.9 x 3.2 88.9 x 3.2 423.591
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21/Б
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6



Број 60 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-21
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 76.1 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21
ТП-21
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48,3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-21 108 x 3.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-49/1
ТП-З 1 а 25 x 2.3
ТП-З 1 а 25 x 2.3
ТП-21 63.5 x 2.9
ТП-21 26.9 x 2.3
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 57 x 2.9
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-64 32 x 2.9
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56 32 x 2,9 16.900
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56 32 x 2,9 16.900
ТП-56 63 x 5,8 84.500
ТП-56 63 x 5,8 67.600
ТП-56 50 x 4,6 50.700
ТП-56
ТП-56
ТП-56



Број 60 – 58 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-56
ТП-56 32 x 2,9 16.900
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19 32 x 2.9
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2 40 x 3,7 33.800
ТП-З  2 32 x 2,9 16.900
ТП-З  2 63 x 5,8 130.000
ТП-З  2 32 x 2,9 19.500
ТП-З  2 32 x 2,9 16.900
ТП-З  2 63 x 5,8 67.600
ТП-З  2 32 x 2,9 16.900
ТП-З  2 50 x 4,6 50.700
ТП-З  2 32 x 2,9 16.900
ТП-З  2 40 x 3,7 33.800
ТП-З  2 32 x 2,9 16.900
ТП-З  2 32 x 2,9 16.900
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2 63 x 5.8
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 50 x 4.6
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 50 x 4.6
ТП-З  2 32 x 2.9



Број 60 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З  2 50 x 4.6
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 40 x 3.7
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 25 x 2.3
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 32 x 2.9
ТП-З  2 25 x 2.3
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-З  2
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А 32 x 2.9
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52 А
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52



Број 60 – 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52 25 x 2.3
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52 Р
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-52
ТП-52 40 x 3.7
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52 Рез
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64 32 x 2,9 19.500
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64 50 x 4,6
ТП-64 32 x 2,9
ТП-64 50 x 4,6
ТП-64 32 x 2,9 13.500
ТП-64 40 x 3,7 53.400
ТП-64 Т 22-23 32 x 2,9 10.500
ТП-64 40 x 3,7 43.200
ТП-64 40 x 3,7 23.400
ТП-64 40 x 3,7 19.500
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-64
ТП-41 63 x 5.8
ТП-З 19
ТП-З 19
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-9 1 76.1 x 2.9 233.252
ТП-9 2 76.1 x 2.9 133.006
ТП-9 12 42.4 x 2.6 26.372
ТП-9 3 57 x 2.9 106.634
ТП-9 11 33.7 x 2.6 12.449
ТП-9 10 33.7 x 2.6 23.260
ТП-9 4 48.3 x 2.6 70.925
ТП-9 9 33.7 x 2.6 24.733
ТП-9 5 42.4 x 2.6 46.192
ТП-9 8 33.7 x 2.6 13.104
ТП-9 7а 33.7 x 2.6 33.080
ТП-9 7 33.7 x 2.6 23.260
ТП-9 6 26.9 x 2.3 9.828
ТП-9 9 33.7 x 2.6 24.733
ТП-9 9а ? ?
ТП-9 5а ? ?
ТП-9 5 42.4 x 2.6 46.192
ТП-9 13 57 x 2.9 100.246
ТП-9 19 48.3 x 2.6 53.726
ТП-9 14 42.4 x 2.6 46.520
ТП-9 18 33.7 x 2.6 13.104
ТП-9 15 42.4 x 2.6 33.416
ТП-9 17 33.7 x 2.6 23.424
ТП-9 16 26.9 x 2.3 9992
ТП-ПП 1а 76.1 x 2.9 211.139
ТП-ПП 25 33.7 x 2.6 13.268
ТП-ПП 2 76.1 x 2.9 197.871
ТП-ПП 24 42.4 x 2.6 26.372
ТП-ПП
ТП-ПП
ТП-ПП 3 57 x 2.9 105.160
ТП-ПП 15 33.7 x 2.6 13.432
ТП-ПП 4 57 x 2.9 91.728
ТП-ПП 14 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 5 48.3 x 2.6 78.624
ТП-ПП 13 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 6 48.3 x 2.6 52.416
ТП-ПП 17 42.4 x 2.6 26.208
ТП-ПП 12 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 11 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 7 42.4 x 2.6 26.208
ТП-ПП 9 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 8 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 16 48.3 x 2.6 66.339
ТП-ПП 23 33.7 x 2.6 14.742
ТП-ПП 21 33.7 x 2.6 13.432
ТП-ПП 20 33.7 x 2.6 13.432
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-ПП 22а 42.4 x 2.6 28.337
ТП-ПП 22 33.7 x 2.6 13.595
ТП-ПП 19 26.9 x 2.3 11.138
ТП-ПП 18 33.7 x 2.6 24.570
ТП-ПП 17 42.4 x 2.6 38.002
ТП-ПП 1-0 88.9 x 3.2 840.649
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-РК 29а 48.3 x 2.6 57.000
ТП-11 27 76.1 x 2.9 264.891
ТП-II МЗ-А 159 x 4.5
ТП-II МЗ-А 88.9 x 3.2
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6 668.910
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38 33,7 x 2,6 13.120
ТП-38
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-Вирага 2 75 x 6.8
ТП-Вирага 2а 63 x 5.8
ТП-Вирага 2б 63 x 5.8
ТП-Вирага 1 90 x 8.2
ТП-Вирага 1б 63 x 5.8
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А 42.4 x 2.6
ТП-З 13 110 x 10
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-З 13
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-62
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61 14 48.3 x 2.6 77.000
ТП-61 13 33.7 x 2.6 19.500
ТП-61 48.3 x 2.6
ТП-61 11 33.7 x 2,6 19.500
ТП-61 10 42.4 x 2.6 39.000
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-61
ТП-37
ТП-37 33.7 x 2.6
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А 33,7 x 2,6
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 А 76,1 x 2,9
ТП-29 29 26,9 x 2,3 8.190
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-37/А 57 x 2.9
ТП-37/А 57 x 2.9
ТП-37/А 57 x 2.9
ТП-37/А 33.7 x 2.6
ТП-37/А 42.4 x 2.6
ТП-15 а 46 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 47 50 x 4.6 35.000
ТП-15 а 48 а 63 x 5.8 85.000
ТП-15 а 48 50 x 4.6 35.000
ТП-15 а 50 75 x 6.8 120.000
ТП-15 а-Рез 51 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 54 110 x 10 220.000
ТП-15 а 45 110 x 10 305.000
ТП-15 а 32 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 44 110 x 10 255.000
ТП-15 а 38 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 37 63 x 5.8 85.000
ТП-15 а 36 50 x 4.6 30.000
ТП-15 а 35 50 x 4.6 55.000
ТП-15 а 34 50 x 4.6 25.000
ТП-15 а 33 50 x 4.6 30.000
ТП-15 а 55 133 x 4.0 525.000
ТП-15 а 56 133 x 4.0 645.000
ТП-15 а 31 63.5 x 5.8 120.000
ТП-15 а 29 50 x 4.6 25.000
ТП-15 а 30 63.5 x 5.8 95.000
ТП-15 а 28 32 x 2.9 15.000
ТП-15 а 27 а 50 x 4.6 80.000
ТП-15 а 27 32 x 2.9 10.000
ТП-15 а 27 б 50 x 4.6 70.000
ТП-15 а 26 50 x 4.6 35.000
ТП-15 а 25 50 x 4.6 35.000
ТП-15 а 440.000
ТП-15 а 19 110 x 10 350.000
ТП-15 а 11 63 x 5.8 100.000
ТП-15 а 8 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 7 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 6 50 x 4.6 21.000
ТП-15 а 5 40 x 3.7 29.000
ТП-15 а 4 25 x 2.3 5.000
ТП-15 а 3 40 x 3.7 24.000
ТП-15 а 2 32 x 2.9 12.000
ТП-15 а 1 32 x 2.9 12.000
ТП-15 а 24 63 x 5.8 90
ТП-15 а 23 25 x 2.3 30.000
ТП-15 а 22 63 x 5.8 60.000
ТП-15 а 21 32 x 2.9 25.000
ТП-15 а 20 32 x 2.9 45.000
ТП-15 а 10 63 x 5.8 100.000
ТП-15 а 9 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 10а 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а
ТП-15 а
ТП-15 а
ТП-15 а
ТП-15 а
ТП-15 а
ТП-15 а
ТП-15 а 52 50 x 4.6 50.000
ТП-15 а 53 90 x 8.2 170.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-15 а 43 75 x 6.8 170.000
ТП-15 22 88.9 x 3.2 280.000
ТП-15 21 88.9 x 3.2 250.000
ТП-15 20 63 x 5.8 160.000
ТП-15 20 а 50 x 4.6 50.000
ТП-15 17 63 x 5.8 110.000
ТП-15 21 а 63 x 5.8 90.000
ТП-15 21 б 50 x 4.6 30.000
ТП-15 21 ц 50 x 4.6 60.000
ТП-15 19 63 x 5.8 130.000
ТП-15 19 а 63 x 5.8 80.000
ТП-15 19 б 50 x 4.6 50.000
ТП-15 19 д 33.7 x 2.6 25.000
ТП-15 19 ц 33.7 x 2.6 25.000
ТП-15 6 133 x 4.0 370.000
ТП-15 5а 50 x 4.6 60.000
ТП-15 5 110 x 10 310.000
ТП-15 4а 57 x 2.9 60.000
ТП-15 4 90 x 8.2 250.000
ТП-15 3а 50 x 4.6 50.000
ТП-15 3 90 x 8.2 200.000
ТП-15 2а 63 x 5.8 100.000
ТП-15 2 ц 50 x 4.6 50.000
ТП-15 2 б 50 x 4.6 50.000
ТП-15 2 63 x 5.8 100.000
ТП-15 1 42.4 x 2.6 50.000
ТП-15 1а 42.4 x 2.6 50.000
ТП-15 13 133 x 4.0 650.000
ТП-15 13 а 63 x 5.8 110.000
ТП-15 13 б 50 x 4.6 50.000
ТП-15 13 ц 50 x 4.6 60.000
ТП-15 12 110 x 10 540.000
ТП-15 12а 63 x 5.8 110.000
ТП-15 12 б 50 x 4.6 40.000
ТП-15 12 ц 50 x 4.6 70.000
ТП-15 11 110 x 10 430.000
ТП-15 10 110 x 10 360.000
ТП-15 10а 50 x 4.6 30.000
ТП-15 11а 63 x 5.8 70.000
ТП-15 11 б 50 x 4.6 30.000
ТП-15 11 ц 50 x 4.6 40.000
ТП-15 9 90 x 8.2 330.000
ТП-15 9а 63 x 5.8 90.000
ТП-15 9 б 50 x 4.6 50.000
ТП-15 9 ц 50 x 4.6 40.000
ТП-15 8 90 x 8.2 240.000
ТП-15 8а 63 x 5.8 110.000
ТП-15 8 б 50 x 4.6 20.000
ТП-15 8 ц 50 x 4.6 90.000
ТП-15 8 д 50 x 4.6 40.000
ТП-15 8 е 50 x 4.6 50.000
ТП-15 8 ф 50 x 4.6 35.000
ТП-15 8 г 50 x 4.6 15.000
ТП-15 7 63 x 5.8 130.000
ТП-15 7а 50 x 4.6 60.000
ТП-15 7 б 50 x 4.6 70.000
ТП-15 22 а 48.3 x 2.6 30.000
ТП-17 45 110 x 10 1.195.000
ТП-17 38/1 32 x 2.9 25.000
ТП-17 44/1 110 x 10 1.170.000
ТП-17 35 ц 63 x 5.8 60.000
ТП-17 35 б 32 x 2.9 10.000
ТП-17 35 а 50 x 4.6 50.000
ТП-17 35/1 32 x 2.9 10.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-17 36 а 40 x 3.7 40.000
ТП-17 36 40 x 3.7 30.000
ТП-17 34/1 32 x 2.9 10.000
ТП-17 44 110 x 10 1.030.000
ТП-17 Р 2 у цеви 70.000
ТП-17 44 а 110 x 10 960.000
ТП-17 31 63 x 5.8 60.000
ТП-17 30 40 x 3.7 30.000
ТП-17 29 40 x 3.7 30.000
ТП-17 41 63 x 5.8 80.000
ТП-17 39 40 x 3.7 30.000
ТП-17 37 50 x 4.6 50.000
ТП-17 36 а 32 x 2.9 25.000
ТП-17 36 32 x 2.9 25.000
ТП-17 43 а 110 x 10 820.000
ТП-17 34 63 x 5.8 70.000
ТП-17 32 40 x 3.7 30.000
ТП-17 33/2 40 x 3.7 28.000
ТП-17 33 25 x 2.3 8.000
ТП-17 33/1 40 x 3.7 32.000
ТП-17 28 40 x 3.7 40.000
ТП-17 27 32 x 2.9 20.000
ТП-17 26 32 x 2.9 20.000
ТП-17 42 б 110 x 10 640.000
ТП-17 16 63 x 5.8 60.000
ТП-17 14 32 x 2.9 20.000
ТП-17 15 40 x 3.7 40.000
ТП-17 42 а 110 x 10 510.00
ТП-17 13 а 63 x 5.8 60.000
ТП-17 12 40 x 3.7 30.000
ТП-17 11 40 x 3.7 30.000
ТП-17 11а 32 x 2.9 15.000
ТП-17 11 б 32 x 2.9 15.000
ТП-17 25 63 x 5.8 70.000
ТП-17 24 50 x 4.6 50.000
ТП-17 22 а 40 x 3.7 25.000
ТП-17 22 40 x 3.7 25.000
ТП-17 23 а 32 x 2.9 20.000
ТП-17 23 25 x 2.3 10.000
ТП-17 21 25 x 2.3 10.000
ТП-17 9а 90 x 8.2 310.000
ТП-17 20 б 63 x 5.8 75.000
ТП-17 20 а 25 x 2.3 10.000
ТП-17 18 а 63 x 5.8 65.000
ТП-17 19 40 x 3.7 25.000
ТП-17 18 40 x 3.7 40.000
ТП-17 10 40 x 3.7 30.000
ТП-17 4а 75 x 6.8 135.000
ТП-17 8 63 x 5.8 65.000
ТП-17 5 32 x 2.9 25.000
ТП-17 6 40 x 3.7 40.000
ТП-17 7 32 x 2.9 20.000
ТП-17 4 32 x 2.9 20.000
ТП-17 3 63.5 x 5.8 75.000
ТП-17 2 40 x 3.7 37.500
ТП-17 1 40 x 3.7 37.500
ТП-17 Р 6 у цеви 70.000
ТП-17 9 75 x 6.8 205.000
ТП-17 Р 5 у цеви 70.000
ТП-17 13 90 x 8.2 380.000
ТП-17 Р 4 у цеви 70.000
ТП-17 42 110 x 10 580.000
ТП-17 43 110 x 10 710.000
ТП-17 Р 3 у цеви 70.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-5 8 57 x 2.9 115.000
ТП-16 а 41 108 x 3.6 721.000
ТП-16 а 40 60.3 x 2.9 87.500
ТП-16 а 38 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 39 42.4 x 2.6 51.000
ТП-16 а 37 108 x 3.6 633.500
ТП-16 а 36 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 35 108 x 3.6 597.000
ТП-16 а 30 48.3 x 2.6 45.000
ТП-16 а 32 42.4 x 2.6 30.000
ТП-16 а 33 33.7 x 2.6 15.000
ТП-16 а 34 33.7 x 2.6 15.000
ТП-16 а 31 33.7 x 2.6 15.000
ТП-16 а 29 108 x 3.6 552.000
ТП-16 а 28 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 26 а 108 x 3.6 515.000
ТП-16 а 27 26.9 x 2.3 12.000
ТП-16 а 26 88.9 x 3.2 503.500
ТП-16 а 25 48.3 x 2.6 73.000
ТП-16 а 23 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 24 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 22 88.9 x 3.2 430.500
ТП-16 А
ТП-16 а 20 88.9 x 3.2 394.000
ТП-16 а 19 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 18 88.9 x 3.2 357.500
ТП-16 а 17 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 1а 88.9 x 3.2 321.000
ТП-16 а 16 60.3 x 2.9 109.500
ТП-16 а 13 48.3 x 2.6 73.000
ТП-16 а 14 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 12 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 15 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 11 76.1 x 2.9 211.500
ТП-16 а 10 60.3 x 2.9 101.500
ТП-16 а 9 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 8 48.3 x 2.6 65.600
ТП-16 а 7 33.7 x 2.6 29.000
ТП-16 а 6 42.4 x 2.6 36.500
ТП-16 а 5 60.3 x 2.9 109.500
ТП-16 а 4 42.4 x 2.6 36.500
ТП-П 16 а 3 48.3 x 2.6 73.000
ТП-П 16 а 2 42.4 x 2.6 36.500
ТП-П 16 а 1 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 4 133 x 4.0 1.102.400
ТП-17 а 67 48.3 x 2.6 73.000
ТП-17 а 66 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 65 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 4 133 x 4.0 1.029.400
ТП-17 а 5 133 x 4.0 992.900
ТП-17 а 54 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 55 б 76.1 x 2.9 146.000
ТП-17 а 60 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 55 а 60.3 x 2.9 109.500
ТП-17 а 57 33.7 x 2.6 29.200
ТП-17 а 55/1 48.3 x 2.6 80.300
ТП-17 а 56 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 55 ц 42.4 x 2.6 43.800
ТП-17 а 55 76.1 x 2.9 182.500
ТП-17 а 6 114.3 x 3.6 810.400
ТП-17 а 63 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 7 114.3 x 3.6 773.900
ТП-17 а 62 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 8 114.3 x 3.6 737.400
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-17 а 50 48.3 x 2.6 58.400
ТП-17 а 9а 114.3 x 3.6 584.100
ТП-17 а 49 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 9 114.3 x 3.6 547.600
ТП-17 а 48 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 11а 114.3 x 3.6 511.100
ТП-17 а 29 88.9 x 3.2 291.600
ТП-17 а 30 88.9 x 3.2 233.600
ТП-17 а 41 42.4 x 2.6 36.900
ТП-17 а 31 76.1 x 2.9 196.700
ТП-17 а 40 42.4 x 2.6 36.100
ТП-17 а 30 76.1 x 2.9 160.600
ТП-17 а 38 33.7 x 2.6 25.550
ТП-17 а 32 76.1 x 2.9 135.050
ТП-17 а 38-а 33.7 x 2.6 25.550
ТП-17 а 34 60.3 x 2.9 109.500
ТП-17 А 36 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 35 а 48.3 x 2.6 73.000
ТП-17 а 37 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 35 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 42 48.3 x 2.6 58.000
ТП-17 а 11а 88.9 x 3.2 219.500
ТП-17 а 10 б 60.3 x 2.9 219.500
ТП-17 а 47 20.3 x 2.0 6.000
ТП-17 а 10а 60.3 x 2.9 103.500
ТП-17 а 46/1 42.4 x 2.6 30.500
ТП-17 а 10 60.3 x 2.9 73.000
ТП-17 а 45 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а Р 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 43 ц 60.3 x 2.9 110.000
ТП-17 а 43 а 48.3 x 2.6 58.400
ТП-17 а 43 б 42.4 x 2.6 51.600
ТП-17 а 9 б 114.3 x 3.6 642.500
ТП-17 а 13 60.3 x 2.9 94.900
ТП-17 а 53 33.7 x 2.6 21.900
ТП-17 а 12 48.3 x 2.6 73.000
ТП-17 а 52 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 51 42.4 x 2.6 36.500
ТП-17 а 4а 48.3 x 2.6 51.000
ТП-17 а 4-а 133 x 4.0 1.116.900
ТП-29 43 57 x 2,9 77.805
ТП-29 51 33,7 x 2,6 21.294
ТП-29 44 48,3 x 2,6 56.511
ТП-29 50 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 45 48,3 x 2,6 46.683
ТП-29 49 42,4 x 2,6 26.208
ТП-29 46 33,7 x 2,6 20.475
ТП-29 48 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 47 33,7 x 2,6 10.647
ТП-29 88,9 x 3,2
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31 76 63.5 x 2.9 156.920
ТП-31 89 48.3 x 2.6 60.006
ТП-31
ТП-31
ТП-31 77 48.3 x 2.6 63.554
ТП-31 85
ТП-31 87
ТП-31 86 26,9 x 2,3 8.190
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31 11 42,4 x 2,6 34.398
ТП-31 12 33,7 x 2,6 18.018
ТП-31 13 33,7 x 2,6 16.380
ТП-31 26 63.5 x 2.9 126.290
ТП-31 40 42.4 x 2.6 25.717
ТП-31 42 33.7 x 2.6 13.923
ТП-31 41 33.7 x 2.6 11.794
ТП-31 27 57 x 2.9 100.573
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
 ТП-31
ТП-МП 50/III 2 57 x 2,9 76.986
ТП-МП 50/III 10 42,4 x 2,6 22.932
ТП-МП 50/III 3 48,3 x 2,6 54.054
ТП-МП 50/III 7 33,7 x 2,6 8.190
ТП-МП 50/III 4 48,3 x 2,6 45.864
ТП-МП 50/III 5б 42,4 x 2,6 24570
ТП-18 А 4а 88.9 x 3.2 240.900
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А 58 76,1 x 2,9 216.216
ТП-34 А 68 42,4 x 2,6 39.312
ТП-34 А 70 33,7 x 2,6 19.656
ТП-34 А 59 63,5 x 2,9 137.592
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А 108 x 3,6
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-РК 110 x 10 406.800
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-РК 42.4 x 2.6
ТП-РК 108 x 3.6
ТП-37 88.9 x 3.2
ТП-37/А
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71 108 57 x 2.9 88.560
ТП-71 108б 42.4 x 2.6 49.200
ТП-71 108а 48.3 x 2.6 39.360
ТП-71 110 33.7 x 2.6 13.120
ТП-71 Р 109 42.4 x 2.6 26.240
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71 48,3 x 2,6
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-71
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63 Р 2 57 x 2.9 100.000
ТП-63
ТП-63
ТП-63 Р 1 42.4 x 2.6 50.000
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65 88.9 X 3.2
ТП-65 97 33.7 X 2.6 19.500
ТП-65 88.9 X 3.2
ТП-65 96 33.7 X 2.6 19.500
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65 46 33.7 X 2.6 19.500
ТП-65 63.5 X 2.9
ТП-65 45 33.7 X 2.6 19.500
ТП-65 63.5 x 2.9
ТП-65 44 33.7 x 2.6 19.500
ТП-65 57 x 2.9
ТП-65 43 33.7 X 2.6 19.500
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65 Р 1 48.3 x 2.6 85.000
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65 82 42.4 x 2.6 39000
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65 Р 3 48.3 x 2.6 50.000
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-65
ТП-33 1 108 x 3.6 640.303
ТП-33 88.9 x 3.2
ТП-33 48 а 26.9 x 2.3 9.828
ТП-33 48 42.4 x 2.6 23.260
ТП-33
ТП-33
ТП-33
ТП-33
ТП-33 47 48.3 x 2.6 49.469
ТП-33 94 108 x 3.6 420.482
ТП-33 124 76.1 x 2.9 216.384
ТП-33 95 76.1 x 2.9 251.600
ТП-33
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-33
ТП-33 35 57 x 2.9 73.711
ТП-33 39 42.4 x 2.6 32.760
ТП-33 36 42.4 x 2.6 40.951
ТП-33 76.1 x 2.9
ТП-33 32 33.7 x 2.6
ТП-33 34 26.9 x 2.3
ТП-33 33 33.7 x 2.6
ТП-33
ТП-33 35 26.9 x 2.3
ТП-33 23 48.3 x 2.6 63.719
ТП-33 9 76.1 x 2.9
ТП-33 160 33.7 x 2.6 20.967
ТП-33 162 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 161 33.7 x 2.6 12.800
ТП-33 161 а 26.9 x 2.3
ТП-33 161 б 26.9 x 2.3
ТП-33 125 76.1 x 2.9 195.417
ТП-33 126 76.1 x 2.9 184.934
ТП-33 158 26.9 x 2.3 9.501
ТП-33 126/а 76.1 x 2.9 175.433
ТП-33 157 26.9 x 2.3 9.828
ТП-33 127 76.1 x 2.9 165.605
ТП-33 120 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 96 76.1 x 2.9 232.927
ТП-33 99 а 76.1 x 2.9 224.737
ТП-33 119 33.7 x 2.6 19.656
ТП-33 97 76.1 x 2.9 205.081
ТП-33 121 33.7 x 2.6 18.673
ТП-33 122 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 123 33.7 x 2.6 10.483
ТП-33
ТП-33 104 57 x 2.9 91.401
ТП-33 119 33.7 x 2.6 12.777
ТП-33 103 57 x 2.9 104.178
ТП-33 110 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 102 63.5 x 2.9 112.368
ТП-33 111 33.7 x 2.6 23.588
ТП-33 114/2 63.5 x 2.9 135.956
ТП-33 113 33.7 x 2.6 15.070
ТП-33 114/1 63.5 x 2.9 151.026
ТП-33 114 33.7 x 2.6 11.466
ТП-33 97 б 26.9 x 2.3 9.828
ТП-33 97 а 76.1 x 2.9 195.253
ТП-33
ТП-33 18 33.7 x 2.6 15.889
ТП-33 11 57 x 2.9
ТП-33
ТП-33
ТП-33
ТП-33 12 48.3 x 2.6
ТП-33
ТП-33 13 42.4 x 2.6 32.760
ТП-33 15 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 14 42.4 x 2.6 24.570
ТП-33 63 33.7 x 2.6 16.380
ТП-33 62 42.4 x 2.6 27.519
ТП-33 65 42.4 x 2.6 24.570
ТП-33 66 33.7 x 2.6 16.380
ТП-33 67 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33
ТП-38 68 33.7 x 2.6 17.199
ТП-33 60 48.3 x 2.6 69.288
ТП-33 69 33.7 x 2.6 18673
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-33 71 26.9 x 2.3 9.500
ТП-33 70 26.9 x 2.3 9.173
ТП-33
ТП-33 59 57 x 2.9 87.961
ТП-33 72 42.4 x 2.6 24.080
ТП-33 74 33.7 x 2.6 13.760
ТП-33 73 33.7 x 2.6 10.320
ТП-33
ТП-33 75 42.4 x 2.6 32.269
ТП-33 77 33.7 x 2.6 15.561
ТП-33 76 33.7 x 2.6 16.708
ТП-33
ТП-33 78 42.4 x 2.6 27.847
ТП-33 79 33.7 x 2.6 16.053
ТП-33 80 33.7 x 2.6 11.794
ТП-33
ТП-33 82 42.4 x 2.6 23.915
ТП-33 83 33.7 x 2.6 10.647
ТП-33 84 33.7 x 2.6 13.268
ТП-33 87 33.7 x 2.6 18.182
ТП-33 88 26.9 x 2.3 9.337
ТП-33 89 26.9 x 2.3 8.845
ТП-33 88.9 x 3.2
ТП-33 54 33.7 x 2.6 21.205
ТП-33 93 33.7 x 2.6 11.139
ТП-33 92 33.7 x 2.6 10.156
ТП-33 37 33.7 x 2.6 16.053
ТП-33 38 42.4 x 2.6 24.898
ТП-33 30 а 33.7 x 2.6 16.053
ТП-33 10 57 x 2.9
ТП-33 24 48.3 x 2.6 47.666
ТП-33 28 42.4 x 2.6 31.286
ТП-33 29 33.7 x 2.6 13.286
ТП-33 30 33.7 x 2.6 18.018
ТП-33 25 33.7 x 2.6 16.380
ТП-33 27 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 26 26.9 x 2.3 8.190
ТП-37 33.7 x 2.6 16.380
ТП-33 141 33.7 x 2.6 11.794
ТП-33 142 33.7 x 2.6 11.466
ТП-33 140 42.4 x 2.6 23.260
ТП-33 133 48.3 x 2.6 45.373
ТП-33 139 33.7 x 2.6 13.923
ТП-33 134 42.4 x 2.6 31.450
ТП-33 138 26.9 x 2.3 8.518
ТП-33 135 33.7 x 2.6 22.932
ТП-33 137 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 136 33.7 x 2.6 14.742
ТП-33 132 48.3 x 2.6 68.633
ТП-33 143 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 131 57 x 2.9 76.823
ТП-33 144 33.7 x 2.6 19.329
ТП-33 146 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 145 33.7 x 2.6 11.139
ТП-33 130 57 x 2.9 96.152
ТП-33 147 42.4 x 2.6 28.502
ТП-33 148 26.9 x 2.3 8.846
ТП-33 149 33.7 x 2.6 19.656
ТП-33 129 63.5 x 2.9 124.654
ТП-33 150 33.7 x 2.6 19.984
ТП-33 152 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 151 33.7 x 2.6 11.794
ТП-33 128 63.5 x 2.9 144.638
ТП-33 153 33.7 x 2.6 20.967
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-33 155 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 154 33.7 x 2.6 12.777
ТП-33 159 33.7 x 2.6 10.483
ТП-33 117 33.7 x 2.6 15.070
ТП-33 98 76.1 x 2.9 190.011
ТП-33 116 26.9 x 2.3 8.190
ТП-33 99 76.1 x 2.9 181.821
ТП-33 115 33.7 x 2.6 19.329
ТП-33 100 76.1 x 2.9 162.492
ТП-33 108 42.4 x 2.6 39.312
ТП-33 105 48.3 x 2.6 52.089
ТП-33 107 33.7 x 2.6 16.053
ТП-33 106 42.4 x 2.6 36.036
ТП-МП Лазаревић 33.7 x 2.6
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54 63 x 5.8
ТП-54
ТП-54 50 x 4.6 56.400 W
ТП-54 63 x 5.8
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54 А
ТП-54 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58 А
ТП-58 А 55 63 x 5,8 268840
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А 2 110 x 10 606060
ТП-58 А 58 А 63 x 5,8 135200
ТП-58 А 54 32 x 2,9 16900
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А 3 110 x 10 470860
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-МП 50/III 6 33,7 x 2,6 21.294
ТП-54
ТП-54
ТП-З 19
ТП-З 19
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-63
ТП-63
ТП-62
ТП-21/А 108 x 3,6
ТП-21 А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-37 2 32 x 2.9 18.200
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-37
ТП-37 66 33.7 x 2.6 13
ТП-37
ТП-37 11 63 x 5.8 127.400
ТП-37 7 50 x 4.8 91.000
ТП-37 5 40 x 3,7 64.600
ТП-37 18 40 x 3,7 36.400
ТП-37
ТП-37
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-10
ТП-З 2 63 x 5,8 84.500
ТП-П 18 1а 110 x 10 241.406
ТП-18 15б 40 x 3.7 24.570
ТП-18 1б 110 x 10 236.836
ТП-18 1ц 110 x 10 179.848
ТП-18 1е 26.9 x 2.3 9.828
ТП-18 1ф 21.3 x 2.0 3.276
ТП-18 1г 26.9 x 2.3 6.652
ТП-18 1д 110 x 10 170.020
ТП-18 23б 44.5 x 2.6 44.226
ТП-21 33.7 x 2.6
ТП-21 48.3 x 2.6
ТП-7 23 44.5 x 2.6 52.672
ТП-38 33.7 x 2.6 11.700
ТП-38 48.3 x 2.6 56.600
ТП-38 33.7 x 2.6 11.700
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-38 42.4 x 2.6 44.900
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38 57 x 2.9 79.700
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6 422.210
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6 430.410
ТП-38 33,7 x 2,6 13.120
ТП-38 57 x 2,9 74.500
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 57 x 2.9 96.760
ТП-38 42.4 x 2.6 26.240
ТП-38 48.3 x 2.6 70.520
ТП-38 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38
ТП-38 42.4 x 2.6 44.280
ТП-38 33.7 x 2.6 22.960
ТП-38 33.7 x 2.6 21.320
ТП-38
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38
ТП-38 33.7 x 2.6 19.020
ТП-38 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 42.4 x 2.6 29.520
ТП-38 63.5 x 2.9 123.000
ТП-38 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38 108 x 3,6
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-55
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-55
ТП-5 33.7 x 2.6
ТП-13 44-1 33.7 x2.6 13.104
ТП-13 44-2 42.4 x 2.6 23.904
ТП-13 13а 76.1 x 2.9 136.827
ТП-13 43 48.3 x 2.6 48.474
ТП-13 43-1 33.7 x 2.6 11.466
ТП-13 44 48.3 x 2.6 37.008
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-К.М. 24/б 1 63 x 5.8 115.000
ТП-8 52-2 40 x 3.7 24.948
ТП-8 52-3 32 x 2.9 12.686
ТП-8 52-4 32 x 2.9 12.262
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-8 52 76.1 x 2.9 347.854
ТП-1 2а 42.4 x 2.6 36.036
ТП-18 А 37 133 x 4.0 651.060
ТП-18 А 44-1 60.3 x 2.9 132.100
ТП-18 А 43-1 42.4 x 2.6 38.000
ТП-18 А 40-1 108 x 3.6 408.700
ТП-18 А 41-1 48.3 x 2.6 43.000
ТП-18 А 40 108 x 3.6 357.600
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-34 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54
ТП-Вирага 1а 63 x 5.8
ТП-Вирага 3 90 x 8.2
ТП-Вирага 3ц 50 x 4.6
ТП-Вирага 3а 50 x 4.6
ТП-Вирага 3б 50 x 4.6
ТП-4 42.4 x 2.6
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А 32 x 2,9 14.300
ТП-З 2/А 63 x 5,8 117.000
ТП-З 2/А 50 x 4,6 65.000
ТП-З 2/А 32 x 2,9 36.400
ТП-З 2/А 40 x 3,7 28.600
ТП-З 2/А 32 x 2,9 14.300
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А 50 x 4,6 46.200
ТП-З 2/А 32 x 2,9 17.600
ТП-З 2/А 40 x 3,7 28.600
ТП-З 2/А 32 x 2,9 14.300
ТП-З 2/А 32 x 2,9 14.300
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-36
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-24 59 76.1 x 2.9 209.337
ТП-24 90 33.7 x 2.6 13.104
ТП-24 92 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 83 42.4 x 2.6 40.787
ТП-24 89 33.7 x 2.6 10.975
ТП-24 88 33.7 x 2.6 13.923
ТП-24 86 26.9 x 2.3 8.518
ТП-24 85 26.9 x 2.3 7.371
ТП-24 60 63.5 x 2.9 122.686
ТП-24 80 33.7 x 2.6 18.673
ТП-24 61 57 x 2.9 104.013
ТП-24 79 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 62 57 x 2.9 97.461
ТП-24 78 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 63 а 57 x 2.9 86.814
ТП-24 78 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 63 48.3 x 2.6 80.262
ТП-24 75 26.9 x 2.3 8.190
ТП-24 64 48.3 x 2.6 72.072
ТП-24 74 33.7 x 2.6 19.656
ТП-24 65 48.3 x 2.6 52.416
ТП-24 73 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 66 33.7 x 2.6 26.208
ТП-24 1 108 x 3.6 439.803
ТП-24 58 33.7 x 2.6 12.276
ТП-24 2 108 x 3.6 427.027
ТП-24 55 33.7 x 2.6 19.656
ТП-24 56 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 57 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 3 88.9 x 3.2 407.371
ТП-24 54 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 4 88.9 x 3.2 400.810
ТП-24 49 57 x 2.9 69.615
ТП-24 53 42.4 x 2.6 30.303
ТП-24 53 а 33.7 x 2.6 19.656
ТП-24 53 б 26.9 x 2.3 10.647
ТП-24 50 42.4 x 2.6 49.959
ТП-24 52 33.7 x 2.6 19.656
ТП-24 51 33.7 x 2.6 19.656
ТП-24 5 88.9 x 3.2 331.204
ТП-24 48 26.9 x 2.3 8.190
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-24 6 88.9 x 3.2 323.014
ТП-24 47 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 7 88.9 x 3.2 313.186
ТП-24 42 42.4 x 2.6 26.372
ТП-24 45 26.9 x 2.3 8.190
ТП-24 43 33.7 x 2.6 18.182
ТП-24 46 26.9 x 2.3 8.190
ТП-24 44 26.9 x 2.3 9.992
ТП-24 8 88.9 x 3.2 286.814
ТП-24 35 42.4 x 2.6 43.808
ТП-24 36 33.7 x 2.6 22.932
ТП-24 39 42.4 x 2.6 20.966
ТП-24 40 а 33.7 x 2.6 10.483
ТП-24 40 33.7 x 2.6 10.483
ТП-24 38 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 37 33.7 x 2.6 13.104
ТП-24 10 76.1 x 2.9 230.631
ТП-24 33 а 42.4 x 2.6 32.760
ТП-24 33 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 34 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 29 42.4 x 2.6 40.295
ТП-24 30 42.4 x 2.6 25.553
ТП-24 31 33.7 x 2.6 14.742
ТП-24 10а 76.1 x 2.9 197.871
ТП-24 11 76.1 x 2.9 157.576
ТП-24 28 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 12 63.5 x 2.9 141.196
ТП-24 25 33.7 x 2.6 22.932
ТП-24 26 33.7 x 2.6 13.104
ТП-24 27 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 24 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 23 42.4 x 2.6 36.036
ТП-24 18 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 15 а 57 x 2.9 75.676
ТП-24 16 33.7 x 2.6 13.104
ТП-24 17 26.9 x 2.3 5.242
ТП-24 15 33.7 x 2.6 18.346
ТП-24 18ц 42.4 x 2.6 22.932
ТП-24 16 а 57 x 2.9 69.124
ТП-24 18 а 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 21 33.7 x 2.6 11.466
ТП-24 21 а 48.3 x 2.6 41.278
ТП-24 18б 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 18а 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 98 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 99 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 97 42.4 x 2.6 32.760
ТП-24 100 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 96 а 48.3 x 2.6 49.140
ТП-24 105 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 106 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 96 57 x 2.9 49.140
ТП-24 101 42.4 x 2.6 36.036
ТП-24 103 а 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 101 а 42.4 x 2.6 19.656
ТП-24 104 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 103 33.7 x 2.6 13.104
ТП-24 107 25 x 2.3 6.552
ТП-24 93 63.5 x 2.9 131.040
ТП-24 94 57 x 2.9 101.556
ТП-24 109 26.9 x 2.3 6.552
ТП-24 95 57 x 2.9 85.176
ТП-24 110 42.4 x 2.6 29.484
ТП-24 112 26.9 x 2.3 9.828
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-24 111 а 33.7 x 2.6 13.104
ТП-24 14 57 x 2.9 111.712
ТП-24 20 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 15 б 48.3 x 2.6 52.744
ТП-24 113 33.7 x 2.6 12.285
ТП-24 9 88.9 x 3.2 274.521
ТП-24
ТП-24 94 а 57 x 2.9 95.004
ТП-24 108 26.9 x 2.3 9.828
ТП-24 111 б 26.9 x 2.3 6.652
ТП-24 112 а 33.7 x 2.6 19.656
ТП-24 81 42.4 x 2.6 32.760
ТП-24 59 а 76.1 x 2.9 155.446
ТП-24 82 42.4 x 2.6 53.891
ТП-24 71 42.4 x 2.6 26.208
ТП-24 72 33.7 x 2.6 16.380
ТП-24 13 57 x 2.9 111.712
ТП-24 Б
ТП-24 33.7 x 2.6
ТП-54 32 x 2.9
ТП-54 40 x 3.7
ТП-54 40 x 3.7
ТП-54 32 x 2.9
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-24 83-1 42.4 x 2.6 29.812
ТП-24 84 33.7 x 2.6 15.889
ТП-3 1а 108 x 3.6 833.000
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-6
ТП-РК 1-Комитет 76.1 x 2.9 95.545
ТП-БП 1 159 x 4,5 1.411.800
ТП-БП 1 63 x 5,8 150.800
ТП-БП 1 32 x 2,9 33.800
ТП-БП 1 50 x 4,6 100.100
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1 110 x 10 483.600
ТП-БП 1 32 x 2,9 35.100
ТП-БП 1 110 x 10 448.500
ТП-БП 1 32 x 2,9 20.800
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-БП 1 90 x 8,2 427.700
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-15 А
ТП-15 А
ТП-37 15 63 x 5,8 145.600
ТП-33 нн 25 x 2.3
ТП-33 48 а 26.9 x 2.3 26.9 x 2.3
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-25
ТП-25
ТП-25 48,3 x 2,6
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-28
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-65
ТП-65
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-14А
ТП-14А
ТП-14А
ТП-14А
ТП-14А
ТП-14А
ТП-34 А
ТП-18 76.1 x 2.9
ТП-18 76.1 x 2.9
ТП-18
ТП-18 33.7 x 2.6
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-18
ТП-18 76.1 x 2.9
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18 108 x 3.6
ТП-18 108 x 3.6
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 42.4 x 2.6
ТП-18 33.7 x 2.6
ТП-18/А 63 x 5.8 52.560
ТП-18 76.1 x 2.9
ТП-18
ТП-18
ТП-38
ТП-38
ТП-МП БП 1 40 x 3.7 67.600
ТП-МП БП 3 40 x 3.7 33.800
ТП-МП БП 6 32 x 2.9 16.900
ТП-МП БП 2 40 x 3.7 33.800
ТП-МП БП 4 32 x 2.9 16.900
ТП-МП БП 5 32 x 2.9 16.900
ТП-МП БП 7 32 x 2.9 16.900
ТП-31
ТП-31
ТП-З 2/А 63 x 5,8 131.300
ТП-З 2/А 32 x 2,9 14.300
ТП-З 2/А 32 x 2,9 19.500
ТП-З 2/А 32 x 2,9 18.200
ТП-З 2/А 40 x 3,7 37.700
ТП-14 70/1 88.9 x 3.2
ТП-14 70/2 - Сташић 33.7 x 2.6
ТП-14 41/1 33.7 x 2.6
ТП-14
ТП-14 44/2 48.3 x 2.6
ТП-14 47/1 33.7 x 2.6
ТП-14 44/1 48.3 x 2.6 50.612
ТП-14 47 26.9 x 2.3 12.244
ТП-14 46 42.4 x 2.6 43.733
ТП-14 45 42.4 x 2.6
ТП-14 45-1 33.7 x 2.6
ТП-69
ТП-РК 110 x 10 270.000
ТП-РК Дијализа 40 x 3.7 38.352
ТП-8 56-1 57 x 2.9 144.959
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-34/Б
ТП-33 108 x 3.6
ТП-33 108 x 3.6
ТП-33 40 x 3.7
ТП-33 32 x 2.9
ТП-МП Крсмановић Славиша II 63 x 5.8
ТП-МП Малавашић 42,4 x 2,6
ТП-СО Обреновац 33,7 x 2,6
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22 17 33,7 x 2,6 11466
ТП-22
ТП-22
ТП-22 5 48,3 x 2,6 55892
ТП-22 21 26,9 x 2,3 8190
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22 33,7 x 2,6
ТП-22 48,3 x 2,6
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-22
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23 33,7 x 2,6
ТП-23 57 x 2,9
ТП-23 33,7 x 2,6
ТП-23 57 x 2,9
ТП-23 РЕЗЕРВА 88,9 x 3,2
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-23 88,9 x 3,2
ТП-23
ТП-23 33,7 x 2,6
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23
ТП-23 48,3 x 2,6
ТП-23
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-23 НЕ ПОСТОЈИ
ТП-10 30 57 x 2.9 131859
ТП-10 33-1 42.4 x 2.6 34398
ТП-10 33-3 33.7 x 2.6 13104
ТП-10 33-2 33.7 x 2.6 21294
ТП-10 31а 48.3 x 2.6 42588
ТП-10 31-2 42.4 x 2.6 31122
ТП-10 30ц 33.7 x 2.6 11466
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3 110 x 10
ТП-БП 3 32 x 2,9 20.800
ТП-БП 3 110 x 10
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-БП 3
ТП-29 А
ТП-29
ТП-29
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-29 33 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 22а 88,9 x 3,2 265.711
ТП-29 30а 33,7 x 2,6 18.605
ТП-29 23 88,9 x 3,2 237.278
ТП-29 30 33,7 x 2,6 18.605
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-З 20
ТП-БП 3
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-24 Б
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-56
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52 52 40 x 3,7 33.800
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-52
ТП-41 3 50 x 4,6 88000
ТП-41 2 63 x 5,8 176000
ТП-41 Р 88000
ТП-К.С.Марковића 1 110 x 10 486000
ТП-41 Р 110 x 10 310000
ТП-58 А
ТП-58 А
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-58
ТП-42,4 x 2,6 10б 33,7 x 2,6 11.466
ТП-42,4 x 2,6 10а 33,7 x 2,6 11.466
ТП-МП Пантелић 7 33,7 x 2,6 13.104
ТП-МП Пантелић 9 63,5 x 2,9 98.123
ТП-МП Пантелић 3 42,4 x 2,6 44.069
ТП-МП Пантелић 1 42,4 x 2,6 37.026
ТП-МП Пантелић 6 42,4 x 2,6 42.588
ТП-МП Пантелић 5 42,4 x 2,6 26.208
ТП-МП Пантелић 4 33,7 x 2,6 16.380
ТП-МП Пантелић 2 26,9 x 2,3 7.043
ТП-МП Пантелић 9 48,3 x 2,6 54.054
ТП-МП Пантелић Р 11.466
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32 51 33,7 x 2,6 22.605
ТП-32 55 26,9 x 2,3 7.863
ТП-32 52 33,7 x 2,6 14.742
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32
ТП-32 54Р 26,9 x 2,3 6.552
ТП-Термоелектро 1 76,1 x 2,9
ТП-Термоелектро 2 60,3 x 2,9
ТП-Термоелектро 17 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 3 60,3 x 2,9
ТП-Термоелектро 18 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 19 33,7 x 2,6
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Термоелектро 5 76,1 x 2,6
ТП-Термоелектро 20 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 6 76,1 x 2,6
ТП-Термоелектро 7 60,3 x 2,9
ТП-Термоелектро 21 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 8 60,3 x 2,9
ТП-Термоелектро 22 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 23 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 9 48,3 x 2,6
ТП-Термоелектро 24 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 25 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 4 48,3 x 2,6
ТП-Термоелектро 10 60,3 x 2,9
ТП-Термоелектро 48,3 x 2,6
ТП-Термоелектро 15 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 16 42,4 x 2,6
ТП-Термоелектро 11 60,3 x 2,9
ТП-Термоелектро 15 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 12 48,3 x 2,6
ТП-Термоелектро 13 33,7 x 2,6
ТП-Термоелектро 14 42,4 x 2,6
ТП-Гроздановић 2а 33,7 x 2,6
ТП-Гроздановић 3а 33,7 x 2,6
ТП-Гроздановић 2 48,3 x 2,6
ТП-Гроздановић 3 48,3 x 2,6
ТП-Гроздановић 4 42,4 x 2,6
ТП-Гроздановић 4а 33,7 x 2,6
ТП-Гроздановић 4б 42,4 x 2,6
ТП-Гроздановић 5 42,4 x 2,6
ТП-44 66а 42.4 x 2.6 25.126
ТП-44 66 33.7 x 2.6 13.104
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44 76,1 x 2,9
ТП-44 108 x 3,6
ТП-44 33,7 x 2,6
ТП-44 108 x 3,6
ТП-44 108 x 3,6
ТП-44 33,7 x 2,6
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44



17. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 115

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-44 33,7 x 2,6
ТП-44
ТП-Термоелектро 17 42,4 x 2,6
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44 65 33.7 x 2.6 11.500
ТП-44 65а 33.7 x 2.6 13.626
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44 60,3 x 2,9
ТП-44 33,7 x 2,9
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44 63,5 x 2,9
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44



Број 60 – 116 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-44 60,3 x 2,9
ТП-44 133 x 4,0
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-З 22
ТП-22
ТП-22
ТП-22 4 57 x 2,9 67158
ТП-22
ТП-65 84 33.7 x 2.6 19500
ТП-65 83 33.7 x 2.6 19500
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-54 А
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-54
ТП-З 1
ТП-З 1
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-З 1 А
ТП-49/1
ТП-ПП 14а 33.7 x 2.6 13.104
ТП-ПП 5а 48.3 x 2.6 65.520
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15 110 x 10 383.000
ТП-З 15 Р 16.900
ТП-З 15 110 X 10 366.100
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-66
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-64
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-17 а 43 60.3 x 2.9 110.000
ТП-МП 50/III 1 60,3 x 2,9 83.538
ТП-МП 50/III 14 26,9 x 2,3 6.552
ТП-МП 50/III 13 42,4 x 2,6 21.906
ТП-МП 50/III 11 33,7 x 2,6 11.468
ТП-МП 50/III 12 33,7 x 2,6 10.438
ТП-МП 50/III 5а 33,7 x 2,6 8.190
ТП-МП 50/III 5 33,7 x 2,6 16.380
ТП-41 108 33,7 x 2,6 13120
ТП-41 107 42,4 x 2,6 31160
ТП-41 106 42,4 x 2,6 44280
ТП-41 105 33,7 x 2,6 23290
ТП-41 104 48,3 x 2,6 67570
ТП-41 103а 42,4 x 2,6 44280
ТП-41 103 42,4 x 2,6 19680
ТП-41 101 42,4 x 2,6 24600
ТП-41 100 60,3 x 2,9 111850
ТП-41
ТП-41 100 60,3 x 2,9 60,3 x 2,9
ТП-41 79а 33,7 x 2,6 29516
ТП-41 79 76,1 x 2,9 141366



Број 60 – 122 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-41 79-1 48,3 x 2,6 59040
ТП-41 1 133 x 4,0 923804
ТП-41 2а 108 x 3,6 626308
ТП-41
ТП-41
ТП-41 63 88,9 x 3,2 447720
ТП-41 82 76,1 x 2,9 213200
ТП-41 64 76,1 x 2,9 234520
ТП-41 66а 42,4 x 2,6 27880
ТП-41 66 76,1 x 2,9 206640
ТП-41 67 42,4 x 2,6 34440
ТП-41 68 60,3 x 2,9 172200
ТП-41 69 48,3 x 2,6 54120
ТП-41 70 60,3 x 2,9 118080
ТП-41 70а 42,4 x 2,6 41000
ТП-41 71 48,3 x 2,6 77080
ТП-41 71а 42,4 x 2,6 27880
ТП-41 72 42,4 x 2,6 49200
ТП-41 73 33,7 x 2,6 24600
ТП-41 74 42,4 x 2,6 24600
ТП-41 83 33,7 x 2,6 11480
ТП-41 83а 76,1 x 2,9 201720
ТП-41 95 33,7 x 2,6 18040
ТП-41 96-2 76,1 x 2,9 183680
ТП-41 96-1 33,7 x 2,6 18040
ТП-41 85б 76,1 x 2,9 165640
ТП-41
ТП-41 Р93 33,7 x 2,6 19680
ТП-41 92 33,7 x 2,6 16400
ТП-41 90а 42,4 x 2,6 36080
ТП-41 91 33,7 x 2,6 11480
ТП-41 90 48,3 x 2,6 47560
ТП-41 89 33,7 x 2,6 11466
ТП-41 88 48,3 x 2,6 59040
ТП-41 85 42,4 x 2,6 47560
ТП-41 96 48,3 x 2,6 59040
ТП-41 86 42,4 x 2,6 29520
ТП-41 86б 33,7 x 2,6 21520
ТП-41 86а 26,9 x 2,3 8200
ТП-41 87 33,7 x 2,6 18040
ТП-41 96а 42,4 x 2,6 27880
ТП-41 97 42,4 x 2,6 31160
ТП-41 99 33,7 x 2,6 14760
ТП-41 98 33,7 x 2,6 16400
ТП-23/А 13 159 x 4.5 787.571
ТП-23А
ТП-23/А 6 33,7 x 2,6 31.800
ТП-23/А 7 42,4 x 2,6 45.771
ТП-23/А 2 159 x 4.5 405.000
ТП-23/А 8 48,3 x 2,6 50.000
ТП-23/А 9 33,7 x 2,6 10.000
ТП-23/А 10 48,3 x 2,6 40.000
ТП-23/А 3 159 x 4.5 355.000
ТП-23/А 4 114,3 x 3,6 315.000
ТП-23А
ТП-23/А 5 88,9 x 3,2 300.000
ТП-23/А 12 33,7 x 2,6 15.000
ТП-23/А 1 76,1 x 2,9 300.000
ТП-23/А 11 42,4 x 2,6 40.000
ТП-64
ТП-64
ТП-54
ТП-54
ТП-11 0 40 x 3,7 50.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-РК 110 x 10 231.648
ТП-РК 40 x 3,7 30.000
ТП-РК Резерва 90 x 8,2 201.648
ТП-РК 75 x 6,8 136.800
ТП-РК 76,1 x 2,9 57.000
ТП-РК-11 РК 30 48.3 x 2.6 76.658
ТП-З 15
ТП-З 15
ТП-11 29 76.1 x 2.9 136.800 - 57.000
ТП-МП Ђукић 7 33,7 x 2,6 15.000
ТП-МП Ђукић 6 76,1 x 2,9 65.000
ТП-Вирага 90 x 8.2
ТП-Вирага 75 x 6.8
ТП-Вирага 75 x 6.8
ТП-17 а 8а 114.3 x 3.6
ТП-17 а 8а-1 63 x 5,8 73.000
ТП-31
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34



Број 60 – 124 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-70
ТП-Спасић Драгољуб 2 48.3 x 2.6 47.502
ТП-Спасић Драгољуб 1 33.7 x 2.6 24.570
ТП-Спасић Драгољуб 3 42.4 x 2.6 22.932
ТП-Спасић Драгољуб Р1 33.7 x 2.6 11.466
ТП-Спасић Драгољуб 4 33.7 x 2.6 11.466
ТП-Спасић Драгољуб 7 63.5 x 2.9 134.368
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Спасић Драгољуб 10 33.7 x 2.6 11.466
ТП-Спасић Драгољуб 10а 42.4 x 2.6 31.122
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Тодоровић Радиша
ТП-Томанић Драган
ТП-Томанић Драган
ТП-Томанић Драган
ТП-Томанић Драган
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-35
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-21 А
ТП-21/А 108 x 3,6
ТП-21 А
ТП-21 А 36 108 x 3,6 404.586
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А 37 88,9 x 3,2 389.238
ТП-21 А 33,7 x 2,6 11.466
ТП-21 А 38 88,9 x 3,2 317.372
ТП-21 А Пањеви 8 33,7 x 2,6 11.466
ТП-21 А 5 76,1 x 2,9 240.850
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39 48,3 x 2,6 45.417
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40 57 x 2,9
ТП-40 33,7 x 2,6 10.100
ТП-40 48,3 x 2,6
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-40
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-38 88,9 x 3,2 353.910
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-70
ТП-70
ТП-29
ТП-29 88,9 x 32
ТП-29 76,1 x 2,9 218.673
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-29 36 33,7 x 2,6 13.104
ТП-29
ТП-29 33,7 x 2,6
ТП-29 33,7 x 2,6
ТП-29 55 42,4 x 2,6 41.605
ТП-29
ТП-29 74 33,7 x 2,6 19.656
ТП-29 12а 133 x 4,0
ТП-29 4 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 5 26,9 x 2,3 9.828
ТП-29 3 33,7 x 2,6 19.656
ТП-29 6 42,4 x 2,6 27.846
ТП-29 7 33,7 x 2,6 16.380
ТП-29 8 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 2 48,3 x 2,6 47.502
ТП-29 9 33,7 x 2,6 19.656
ТП-29 11 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 10 26,9 x 2,3 8.190
ТП-29 1 48,3 x 2,6 67.158
ТП-7 21а 57 x 2.9
ТП-4 33,7 x 2,6 11.466 W
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-4
ТП-4 42.4 x 2.6
ТП-32 53Р 26,9 x 2,3 8.190
ТП-32
ТП-32
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31
ТП-31 96 42.4 x 2.6 32.760
ТП-31
ТП-31
ТП-34
ТП-34 А 69 33,7 x 2,6 19.656
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-34 А
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37 101 42.4 x 2.6 34.398
ТП-37 102 33.7 x 2.6 18.018
ТП-37 103 33.7 x 2.6 16.380
ТП-37 96 42.4 x 2.6 43.407
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-20
ТП-21/Б
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-30
ТП-37
ТП-37
ТП-37
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37
ТП-37 16 32 x 2,9 18.200
ТП-37 1 40 x 3.7 36.400
ТП-37 3 40 x 3.7 54.600
ТП-37 6 40 x 3.7 36.400
ТП-37 5 32 x 2.9 18.200
ТП-37 4 32 x 2.9 18.200
ТП-37 8 32 x 2.9 18.200
ТП-37 9 63 x 5.8 109.200
ТП-37 10 32 x 2.9 18.200
ТП-37 12 32 x 2.9 18.200
ТП-37 13 63 X 5.8 145.600
ТП-37
ТП-37
ТП-41
ТП-41
ТП-41 76,1 x 2,9
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41 63 x 2,9
ТП-41 33,7 x 2,6
ТП-41 57 x 2,9
ТП-41 48,3 x 2,6
ТП-41
ТП 41 44,5 x 2,6
ТП-41 44,5 x 2,6
ТП-41
ТП-41 44,5 x 2,6
ТП-41 33,7 x 2,6
ТП-41 44,5 x 2,6
ТП-41 42,4 x 2,6
ТП-41 33,7 x 2,6
ТП-41 33,7 x 2,6
ТП-41 44,5 x 2,6
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-42
ТП-41 33,7 x 2,6
ТП-41 33,7 x 2,6
ТП-1
ТП-19 А
ТП-13
ТП-13
ТП-13
ТП-12
ТП-12
ТП-12 10 60,3 x 2,9
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12 1ц ?88,9 x 3,2
ТП-8
ТП-8
ТП-11
ТП-11
ТП-ТП-Дом Војске 3 90 x 8,2
ТП-ТП-Дом Војске 2 60 x 5,8
ТП-ТП-Дом Војске 1 63 x 5,8
ТП-СИЗ 60.3 x 2.9 90.000
ТП-СИЗ
ТП-СИЗ 63.5 x 2.9 62.000
ТП-16 А
ТП-16 А
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14
ТП-14 72а 76.1 x 2.9 260.168
ТП-2
ТП-2
ТП-2
ТП-2
ТП-2
„ТП-ОШ „”Прва Обреновачка””” 48,3 x 2,6
ТП-18 57 x 2.9
ТП-18 33,7 x 2,6
ТП-18 25 x 2,3
ТП-45
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-44
ТП-44
ТП-44
ТП-46
ТП-46
ТП-46
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46 114.3 x 3.6
ТП-46 51 33.7 x 2.6 13.120
ТП-46 50 114.3 x 3.6 583.184
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46 134 48.3 x 2.6 42.588
ТП-46 136 33.7 x 2.6 18.018
ТП-46 135 42.4 x 2.6 24.570
ТП-II МЗ-Б
ТП-17 А
ТП-18
ТП-18 укинуто 76.1 x 2.9
ТП-6
ТП-6
ТП-ПКБ 108 x 3,6
ТП-ПКБ
ТП-ПКБ
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-ТЦ Стари млин
ТП-71
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-71
ТП-71
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41
ТП-41 33.7 x 2.6 13.120
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25
ТП-25 39 48.3 x 2.6 49.140
ТП-25 135 26.9 x 2.3 8.190
ТП-25
ТП-25 41 42.4 x 2.6 32.760
ТП-Јовановић Витомир
ТП-Јовановић Витомир
ТП-Јовановић Витомир
ТП-Јовановић Витомир
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/2
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/3
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-Гај II/1
ТП-37/А
ТП-24
ТП-32
ТП-32
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-Термоелектро
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-54 А
ТП-14 63 57 x 2.9 98.001
ТП-8
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-46
ТП-ТП-Димкић Љиљана 48,3 x 2,6
ТП-ТП-Димкић Љиљана 48,3 x 2,6
ТП-ТП-Димкић Љиљана 42,4 x 2,6
ТП-ТП-Димкић Љиљана 33,7 x 2,6
ТП-ТП-Димкић Љиљана 26,9 x 2,3
ТП-Ђорђевић Божидар
ТП-Ђорђевић Божидар
ТП-Ђорђевић Божидар
ТП-Ђорђевић Божидар
ТП-З 1 А
ТП-З 1А 63 x 5,8
ТП-З 1А 32 x 2,9
ТП-З 1А 63 x 5,8
ТП-З 1А 40 x 3,7
ТП-З 1А 32 x 2,9
ТП-З 1А 32 x 2,9
ТП-З 1 50 x 4,6
ТП-З 1А 40 x 3,7
ТП-З 1 50 x 4,6
ТП-З 1 А 32 x 2,9
ТП-З 1 А 40 x 3,7
ТП-II МЗ-Б 219,1 x 4,5
ТП-II МЗ-А 219,1 x 4,5
ТП-II МЗ-А 159 x 4.5
ТП-45
ТП-45
ТП-12 1-1 Југодрво 76.1 x 2.9 609.525
ТП-13 Слобода 88,9 x 3,2
ТП-13 Слободаметал 48,3 x 2,6
ТП-13 ГП Слобода 76,1 x 2,6
ТП-13 8а 88.9 x 3.2
ТП-37
ТП-37
ТП-30
ТП-30
ТП-38
ТП-38
ТП-38 108 x 3,6 443.530
ТП-Матијевић Војислав 2 33,7 x 2,6
ТП-Матијевић Војислав 3 33,7 x 2,6
ТП-Матијевић Војислав 1 42,4 x 2,6
ТП-Матијевић Војислав 6 33,7 x 2,6
ТП-Матијевић Војислав 5 33,7 x 2,6
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Матијевић Војислав 4 42,4 x 2,6
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-21 А
ТП-21 А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. А
ТП-Инд. Б
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-Инд. Б
ТП-38 57 x 2.9 66.580
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-14
ТП-22
ТП-П 19А 1А-1 40 x 3,7 изместање
ТП-П 19 А 50а 75 x 6,8 изместање
ТП-19 А 50 76.1 x 2.9 243.050
ТП-65
ТП-7 23а 40 x 3,7
ТП-37/А
ТП-37/А
ТП-37/А 88.9 x 3.2
ТП-РК 63 x 5,8
ТП-РК 75 x 6,8
ТП-17 а ВМ 105-107 75 x 6,8
ТП-17 а 29 а 88.9 x 3.2 291.600
ТП-38
ТП-38
ТП-38
ТП-62
ТП-62
ТП-54А 40 x 3,7
ТП-СИЗ СИЗ 69-1 42,4 x 2,6
ТП-СИЗ СИЗ 69 40 x 3,7
ТП-СИЗ 48,3 x 2,6
ТП-СИЗ 63,5 x 2,9
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А 63 x 5.8 170.300
ТП-53А 32 x 2.9 36.400
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А 63 x 5.8 215.800
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А 63 x 5.8 172.800
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-53А
ТП-21 108 x 3,6
ТП-21 50 x 4,6
ТП-21 40 x 3,7
ТП-21 32 x 2,9
ТП-61 25 x 2.3 11.050
ТП-61 26.9 x 2.3 8.450
ТП-21 88.9 x 3.2
ТП-21
ТП-21 42.4 x 2.6
ТП-21
ТП-39
ТП-34 А 108 x 3,6
ТП-34 А 63 x 5,8
ТП-34 А 108 x 3,6
ТП-34 А 108 x 3,6
ТП-21/А 34 33,7 x 2,6 11.466
ТП-21/А 4 76,1 x 2,9 252.316
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-21/А Р-35 33,7 x 2,6 13104
ТП-36
ТП-36
ТП-РК 40 x 3,7
ТП-РК 50 x 4,6
ТП-38
ТП-38
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б 32 x 2,9
ТП-19 Б 40 x 3,7
ТП-19 Б
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-19 Б 32 x 2,9
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19 Б
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19 75 x 5,8 165.092
ТП-19 40 x 3,7 51.292
ТП-19 32 x 2,9 16.900
ТП-19 40 x 3,7 34.392
ТП-19 63 x 5,8 113.800
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-50/4
ТП-50/4 50/4-5/1 40 x 3,7 40.000
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-Сава Б
ТП-ТП-Сава Б Р 46 76,1 x 2,9 134.608
ТП-ТП-Сава Б Р 48 76,1 x 2,9 134.550
ТП-ТП-Сава Б
ТП-ТП-Сава Б Р 44 70 x 2,9 173.557
ТП-63
ТП-63
ТП-63
ТП-15 а 56-2 76,1 x 2,9
ТП-15 а 56-1 133 x 4.0
ТП-20 36-1 33,7 x 2.6
ТП-20 36 48.3 x 2.6
ТП-БП 1
ТП-41
ТП-41
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-50/1-Павловић Бошко
ТП-52 Р 32 x 2,9 16.900
ТП-52 32 x 2,9 16.900
ТП-19
ТП-19
ТП-18 А 48,3 x 2,6
ТП-18 А 88.9 x 3.2 240.900
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39



17. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 149

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-Гавриловић Гаја
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-39
ТП-49/1
ТП-49/1
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-Филимоновић Момчило
ТП-4 26,9 x 2,3
ТП-37 1а 32 x 2,9 9.100
ТП-37 1б 32 x 2,9 9.100
ТП-37 14 40 x 3,7 36.400
ТП-37 12 32 x 2,9 18.200
ТП-37 13 32 x 2,9 18.200
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19
ТП-19 114 114 x 3.6 990.060
ТП-45
ТП-45
ТП-45
ТП-4 33,7 x 2,6 19.656 W
ТП-4 33,7 x 2,6 5.188 W
ТП-10 48,3 x 2,6
ТП-10 42,4 x 2,6
ТП-З 3 
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3 
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 3
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-З 22 А
ТП-49/1
ТП-7
ТП-7
ТП-7
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А 30 32 x 2,9 16.000
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-37/А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20А
ТП-20

ТП-18 33,7 x 2,6
ТП-18 42,4 x 2,6
ТП-18
ТП-18 88.9 x 3.2
ТП-23 42,4 x 2,6
ТП-23 33,7 x 2,6
ТП-23 88,9 x 3,2
ТП-23 33,7 x 2,6
ТП-54
ТП-МП Ранчић Светолик
ТП-68 6 76,1 x 2,9 176.220
ТП-69 19 48,3 x 2,6 43.800
ТП-68 21 33,7 x 2,6 21.900
ТП-68 20 33,7 x 2,6 21.900
ТП-29 А
ТП-29 А
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-67
ТП-68
ТП-68
ТП-23
ТП-23
ТП-4 57 x 2,9
ТП-4
ТП-4 42,4 x 2,6
ТП-4 57 x 2,9
ТП-4
ТП-4
ТП-4
ТП-4
ТП-ВД
ТП-ВД
ТП-ВД 33,7 x 2,6
ТП-14 26,9 x 2,3
ТП-14
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-БП 1
ТП-32
ТП-32
ТП-БП 1
ТП-64
ТП-14 48,3 x 2,6 49700
ТП-14 48,3 x 2,6
ТП-14 42,4 x 2,6 24700
ТП-14 42,4 x 2,6 25000
ТП-14 Р 20000
ТП-61
ТП-61
ТП-4 н 48,3 x 2,6
ТП-Термоелектро
ТП-Комерцијална ба 40 x 3.7 40.000 W
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-36
ТП-10 Р.К 60,3 x 2,9
ТП-10 Р.К 1 42,4 x 2,6
ТП-10
ТП-10
„ТП-ТП-Биоскоп ’Палеж’” 3 26,9 x 2,3
„ТП-ТП-Биоскоп ’Палеж’” 2 33,7 x 2,6
„ТП-ТП-Биоскоп ’Палеж’” 1 48,3 x 2,6
ТП-54 Бјелица 32 x 2,9 17.675
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W

ТП-39 33,7 x 2,6 31.952
ТП-39 33,7 x 2,6
ТП-СИЗ 48,3 x 2,6
ТП-СИЗ 48,3 x 2,6
ТП-СИЗ 33,7 x 2,6
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W

ТП-41 76,1 x 2,9
ТП-41 76,1 x 2,9
ТП-41 104 48,3 x 2,6 67570

ТП-Краља Милана 12 1 76,1 x 2,9
ТП-Краља Милана 12 2 114,3 x 3,6 324.000
ТП-Краља Милана 12 6 76,1 x 2,9 108.000
ТП-Краља Милана 12 3 88,9 x 3,2 216.000
ТП-Краља Милана 12 4 76,1 x 2,9 113.000
ТП-Краља Милана 12 5 76,1 x 2,9 103.000
ТП-Краља Милана 12 1а 33,7 x 2,6

ТП-БП 1 Резерва 32 x 2,9 16.900
ТП-БП1 32 x 2,9 16.900
ТП-БП 1 32 x 2,9 18.200
ТП-БП 1 Резерва 32 x 2,9 16.900
ТП-БП 1 Резерва 32 x 2,9 16.900
ТП-БП 1 50 x 4,6 117.000
ТП-15А резерва 75 x 6.8 120.000
ТП-17 З10 50 x 4.6 72.175
ТП-17 ВМ 151-153 63 x 5.8
ТП-17 ВМ153 63 x 5.8
ТП-17 63 x 5.8
ТП-17 ВМ151 50 x 4.6
ТП-17 ВМ149 50 x 4.6
ТП-15 а није изведено 50 x 4.6 50.000
17 33,7 x 2,6
ТП-46 63 x 5,8
ТП-46 40 x 3,7
ТП-46 48,3 x 2,6

ТП-44 108 x 3,6
ТП-46 63 x 5,8
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-46
ТП-46

ТП-35/А
ТП-35/А
ТП-Немањина 103-107 5 32 x 2,9 12.000
ТП-Немањина 103-107 4 32 x 2,9 11.000
ТП-Немањина 103-107 3 32 x 2,9 23.000
ТП-Немањина 103-107 2 32 x 2,9 16.000
ТП-Немањина 103-107 1 40 x 3,7 39.000

37 21 32 x 2,9 25200

ТП-БП8 8 75 x 6.8 300.000
ТП-БП8 10 40 x 3.7 45.000
ТП-БП8 12 32 x 2.9 19.000
ТП-БП8 11 40 x 3.7 26.000
ТП-БП8 13 75 x 6.8 255.000
ТП-БП8 14 32 x 2.9 18.000
ТП-БП8 15-Р3 75 x 6.8 237.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-БП8 2 75 x 6.8 200.000
ТП-БП8 3 40 x 3.7 23.000
ТП-БП8 5 75 x 6.8 152.000
ТП-БП8 6 40 x 3.7 32.000
ТП-БП8 7-Р2 75 x 6.8 120.000
ТП-БП8 4 75 x 6.8 177.000
ТП-БП8 Р1 25.000
ТП-41Б 50 x 4,6
ТП-41Б превезивање 60,3 x 2,9
ТП-МП нн 32 x 2,9 19.900

ТП-4 76.1 x 2.9

ТП-12 32 x 2.9

ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
раздвојена ТП 8-ТП 12
ТП-16А
ТП-16А
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-12
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А
ТП-16А

ТП-СИЗ 42,4 x 2,6
ТП-В.Караџића 65-69 88,9 x 3,2 300.000
ТП-В.Караџића 65-69 ВК 65-67 88,9 x 3,2 Р-200.000 W
ТП-В.Караџића 65-69 ВК 69 60,3 x 2,9
ТП-33 108 x 3.6
ТП-33 42,4 x 2,6
ТП-33 76.1 x 2.9

ТП-34/Б
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34
ТП-34

ТП-14 33.7 x 2.6
ТП-14 57 x 2.9

56 20 x 2,0 4.594
56 25 x 2,3 11.495
ТП-7 42.4 x 2.6
ТП-Влајковић Димитриј 33,7 x 2,6

ТП-25

ТП-З 2 32 x 2,9 26.000
ТП-З 2 63 x 5,8 104.00
ТП-З 2 32 x 2,9 16.900
ТП-З 2 63 x 5,8 146.900
ТП-З 2 32 x 2,9 16.900
ТП-З 2 63 x 5,8 180.700

ТП-29 А 29-29А 76,1 x 2,9 138.411



Број 60 – 162 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-29 А 42,4 x 2,6
ТП-29 А 42,4 x 2,6

ТП-З 2/А

ТП-З 2/А

ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А 32 x 2,9 22.100
ТП-З 2/А Р 5 32 x 2,9 14.300

ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А
ТП-З 2/А Р 32 x 2,9 14.300

Р 6 14.300
44 Р 50 x 4,6 47.502
44 32 x 2,9 8.190
44 40 x 3,7 39.312
44 32 x 2,9 6.552
ТП-44 37 32 x 2,9 32.760
ТП-23 88,9 x 3,2
ТП-23 26,9 x 2,3
ТП-23 26,9 x 2,3
ТП-23 26,9 x 2,3
ТП-18 32 x 2,9 14.000
ТП-18 40 x 3.7 25.000

ТП-18 50 x 4.6 76.000
ТП-18 63 x 5.8 115.000
ТП-18 32 x 2.9 13.000
ТП-18 63 x 5.8 135.500
ТП-18 32 x 2.9 18.000
ТП-18 63 x 5.8 153.500
ТП-18 25 x 2.3 7.500
ТП-31 96а 26.9 x 2.3 5.110
ТП-31 89а 48.3 x 2.6
ТП-34 А 58А 76,1 x 2,9 176.904
ТП-34 А Р 42,4 x 2,6 39.312
ТП-14 73а 75 x 6,8 167.483
ТП-14 88а 33,7 x 2,6 14.742
ТП-14 87а 57 x 2.9 92.358
ТП-33 26а 25 x 2,3 8.190
ТП-25 32 x 2,9

ТП-25 32 x 2.9
ТП-25 42,4 x 2,6
ТП-39 33,7 x 2,6 13.465
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-39 26,9 x 2,3
ТП-39 33,7 x 2,6 22.602
ТП-39 ВБ1 26,9 x 2,3 9.350
ТП-37 20 60,3 x 2,9 180.200
ТП-44 32 x 2,9 8.190
ТП-44 Р38 32 x 2,9 24.570
ТП-21 А 40А 88,9 x 3,2 294.440
ТП-21 А Р-Пањеви 6 33,7 x 2,6 11.466
ТП-29 измештено 40 x 3,7 32.760
ТП-14 74а 57 x 2.9 118.343
ТП-14 89а 42.4 x 2.6 33.570
ТП-14 91а 42.4 x 2.6 28.332
ТП-38 КМ28 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 Р 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 48.3 x 2.6
ТП-38 33.7 x 2.6 13.120
ТП-38 42.4 x 2.6 26.240
ТП-38 33.7 x 2.6 18.040
ТП-38 48.3 x 2.6 47.560
ТП-46 53 33.7 x 2.6 13.120
ТП-46 52 114.3 x 3.6 570.064
ТП-16 42.4 x 2.6
ТП-16 33.7 x 2.6
ТП-СИЗ
ТП-46 55 33.7 x 2.6 13.120
ТП-46 54 114.3 x 3.6 556.944

ТП-30 7а 50 x 4.8 72.800

ТП-Термоелектро 2 ПН 5а 26.9 x 2.3 8.059
ТП-Термоелектро 2 ПН 3-5 48.3 x 2.6 41.490
ТП-Термоелектро 2 ПН 3 33.7 x 2.6 11.430
ТП-Термоелектро 2 ПН 5 42.4 x 2.6 30.060
ТП-21/Б
ТП-21/Б
ТП-Спасић Драгољуб 7а 48.3 x 2.6 42.588
ТП-Спасић Драгољуб 10б 33.7 x 2.6 11.466
ТП-29 А 32 x 2.9
ТП-29 А 25 x 2.3
ТП-29 А 25 x 2.3 11.466
ТП-29 40 x 3,7 32.760

ТП-8 76.1 x 2.9

ТП-1 50-2 26.9 x 2.3
ТП-1 50-1 57 x 2.9 135.954

ТП-13 Р 60.3 x 2.9
ТП-18 измештено 63 x 5.8
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-18 40 x 3.7
ТП-18 измештено 50 x 4.8
ТП-18 измештено 50 x 4.8

ТП-53А Р 16.900
ТП-53А 63 x 5.8 156.000
ТП-53А 63 x 5.8 133.900
ТП-53А Р 16.900
ТП-53А 63 x 5.8 117.000
ТП-З 22
ТП-З 22

ТП-19 А 1 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 2 32 x 2.9 16.900
ТП-19 А 3 40 x 3.7 42.900
ТП-19 А 6 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А
ТП-19 А 10 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 9 25 x 2.3 9.100
ТП-19 А 8 32 x 2.9 16.900
ТП-19 А 11 63 x 5.8 104.000
ТП-19 А 12 40 x 3.7 19.500
ТП-19 А 13 63 x 5.8 123.500
ТП-19 А 14 32 x 2.9 10.400
ТП-19 А 15 63 x 5.8 133.900
ТП-19 А 16 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 17 63 x 5.8 159.900
ТП-19 А 18 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 19 75 x 6.8 185.900
ТП-19 А 22 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 23 75 x 6.8 237.900
ТП-19 А 26 40 x 3.7 35.100
ТП-19 А 25 32 x 2.9 15.600
ТП-19 А 24 32 x 2.9 19.500
ТП-19 А 27 90 x 8.2 273.000
ТП-19 А 30 32 x 2.9 24.700
ТП-19 А 29 25 x 2.3 5.200
ТП-19 А 28 32 x 2.9 19.500
ТП-19 А 31 90 x 8.2 297.700
ТП-19 А 34 40 x 3.7 45.500
ТП-19 А 33 32 x 2.9 19.500
ТП-19 А 32 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 35 110 x 10 343.200
ТП-19 А 36 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 37 110 x 10 371.800
ТП-19 А 38 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 39 110 x 10 3.970.800
ТП-19 А 43 110 x 10 449.800
ТП-19 А 42 50 x 4.6 52.000
ТП-19 А 41 40 x 3.7 26.000
ТП-19 А 40 40 x 3.7 26.000
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*пројектовани капацитет се односи на прикључну деоницу, а углавном се везује за парцелу тј.објекат на парцели
Секундарни топловод

Топлотна подстаница/број деоница/траса број димензија/ознака пројектовани капацитет W
ТП-19 А 21 75 x 6.8 211.900
ТП-19 А Р 20 26.000

ТП-33

ТП-64

ТП-38
ТП-38

Списак потрошача на подручју секундарне 
мреже – санације 19Б

р.бр. адреса КП Капацитет W
1 Саве Ковачевића 32 513/7 14000
2 Саве Ковачевића 30 513/6 42000
3 Саве Ковачевића 24 513/3 21000
4 Саве Ковачевића 22 513/3 21000
5 Саве Ковачевића 20 513/2 21000
6 Саве Ковачевића 20a 513/2 21000
7 Саве Ковачевића 18 513/1 21000
8 Саве Ковачевића 16 514/1 21000
9 Саве Ковачевића 14 514/2 21000

10 Саве Ковачевића 12 515 21000
11 Саве Ковачевића 10 516 21000
12 Саве Ковачевића 8 508 21000
13 Саве Ковачевића 6 507 21000
14 Саве Ковачевића 6/1 510/2 21000
15 Саве Ковачевића 4 506 80000
16 Саве Ковачевића 2 503 35000
17 Саве Ковачевића 25 518/2 28000
18 Саве Ковачевића 23/1 518/1 14000
19 Саве Ковачевића 23 518/1 14000
20 Саве Ковачевића 21/1 520 4200
21 Саве Ковачевића 21 519 51800
22 Саве Ковачевића 19 522/2 21000
23 Саве Ковачевића 17 522/1 14000
24 Саве Ковачевића 17/1 522/1 14000
25 Саве Ковачевића 15 521 21000
26 Саве Ковачевића 13/1 523/3 14000
27 Саве Ковачевића 13 523/3 84000
28 Саве Ковачевића 11 523/2 35000
29 Саве Ковачевића 7 524 6800
30 Саве Ковачевића 7a 524 10000

Списак потрошача на подручју које је предмет 
пројекта 20А

р.бр. адреса кат. парцела капацитет дим. прикљ.
број КП W

1 Александра Симовића 107 2682/1 16000 32/175
2 Александра Симовића 105 2683/7 16000 32/175
3 Александра Симовића 103 2684/2 44000 50/200
4 Александра Симовића 101 85 32000 40/200
5 Александра Симовића 99 87 16000 32/175

р.бр. адреса кат. парцела капацитет дим. прикљ.
број КП W

6 Александра Симовића 97 90 16000 32/175
7 Александра Симовића 95 94 61000 50/200
8 Александра Симовића 93 95 16000 32/175
9 Александра Симовића 89 102 16000 32/175
10 Александра Симовића 87 104/2 16000 32/175
11 Александра Симовића 87/1 104/1 16000 32/175
12 Александра Симовића 85 113 16000 32/175
13 Александра Симовића 89A 102 16000 32/175
14 Александра Симовића 89/1 101 16000 32/175
15 Александра Симовића 85 105 16000 32/175
16 Александра Симовића 87/2 106 16000 32/175
17 Александра Симовића 89/2 100 17000 32/175
18 Александра Симовића 87/3 107 16000 32/175
19 Александра Симовића 87/4 108 16000 32/175
20 Проте Матеје 48 99/1 26000 40/175
21 Проте Матеје 46 110/2 16000 32/175
22 Проте Матеје 44 110/1 16000 32/175
23 Проте Матеје 42 111 14000 32/175
24 Проте Матеје 42/1 111 10000 32/175
25 Проте Матеје 40 112 20000 32/175
26 Проте Матеје 38 115 16000 32/175
27 Р2 115 16000 32/175
28 Александра Симовића 83 114 19000 40/175
29 Александра Симовића 81 116/1 11000 32/175
30 Александра Симовића 79 117/2 14000 32/175
31 Александра Симовића 77 120/3 34000 40/175
32 Александра Симовића 75 120/1 34000 40/175
33 Александра Симовића 73 120/5 34000 40/175
34 Р3 16000 32/175

ТОПЛОТНИ КОНЗУМ ТОПЛОТНЕ 
ПОДСТАНИЦЕ ТП53А

Редни
број

Име и презиме
власника

Адреса објекта Број КП Грејна
„површина

(m²)”

Топлотни
„капацитет

(kW)”
1. Десанка Визановић М. Калајџића 64 1952 60 16.9
2. Савка Козомора М. Калајџића 62 1951 100 16.9
3. Васо Вуковић М. Калајџића 60 1950 200 26.0
4. Живорад Дељанић М. Калајџића 58 део 1949 70 16.9
5. Живорад Дељанић М. Калајџића 58 део 1949 180 23.4
6. Милош Тодоровић М. Калајџића 56 1948 190 24.7
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Редни
број

Име и презиме
власника

Адреса објекта Број КП Грејна
„површина

(m²)”

Топлотни
„капацитет

(kW)”
7. Слободан Мијаи-

ловић
М. Калајџића 54 1947 100 16.9

8. Грујица Тришић М. Калајџића 52 1945 200 26.0
9. Слободан Јанковић М. Калајџића 50 1944 200 26.0

10. Илија Арсић М. Калајџића 48 1943 250 32.5
11. Миленко Тришић М. Калајџића 46 1942 110 16.9
12. Ратка Ристић М. Калајџића 44 1940 110 16.9
13. М. Калајџића 42 1941 160 20.8
14. Влада Трајковић М. Калајџића 40 1934 70 16.9
15. 1935 0 16.9
16. 1936 0 16.9
17. Слободан Фили-

повић
М. Калајџића 38 1933 150 19.5

18. Василије Бугарски Д. Југовића 37 1906 150 19.5
19. Д. Југовића 1907 0 16.9
20. Драган Павловић Д. Југовића 35 1908 120 16.9
21. Д. Југовића 33 1910 130 16.9
22. Миодраг Ђокић Д. Југовића 31 1937 230 29.9
23. Д. Југовића 1912 0 16.9
24. Влада Симић Д. Југовића 29 1913 100 16.9
25. Јелена Симић Д. Југовића 27 1915 123 16.9
26. Јелена Симић 1917 0 16.9
27. Драгомир Биљић Д. Југовића 34 1888 100 16.9
28. Станко Јовановски Д. Југовића 32 део1891 100 16.9
29. Миливоје Пешић Д. Југовића 30 део1892 150 19.5
30. Раде Ђокић Д. Југовића 28 „1896 и

1895”
200 26.0

31. Раде Ђокић Д. Југовића 1897 0 16.9
32. Д. Југовића 26 1898 140 18.2
33. Градимир Јова-

новић
Д. Југовића 24 део1899 120 16.9

34. Стеван Јовановић Д. Југовића 24 део1899 120 16.9
35. Д. Југовића 1900 0 16.9
36. Живана Лазић Д. Југовића 18 1902 150 19.5
37. Никола Ђукић Омладинска 27 1884 90 16.9
38. Никола Ковљанић Омладинска 29 1883 170 22.1
39. Слободан Симић Омладинска 31 1882 150 19.5
40. Божидр Макси-

мовић
Омладинска 33 1881 70 16.9

41. Миломир Тодо-
ровић

Омладинска 35 1880 120 16.9

42. Миодраг Тодо-
ровић

Омладинска 35 1880 120 16.9

43. Милутин Тодо-
ровић

Омладинска 35 1880 120 16.9

44. Бранимир Столић Ч. априла 18 1887 70 16.9
45. Зоран Пешић Ч. априла 21 1933 140 18.2
46. Ч. априла 0 16.9
47. Ч. априла 0 16.9
48. Радисав Мајсто-

ровић
Ч. априла 14 1909 200 26.0

49. Петар Ристић Ч. априла 12 1911 100 16.9
50. „Достана

Милосављевић”
Ч. априла 10 1905 180 23.4

51. Драган Луковић Ч. априла 8 1914 52 16.9
52. Драган Луковић Ч. априла 18 1916 0 16.9
53. Драган Луковић Ч. априла 18 1918 0 16.9

УКУПНО: 1015.3KW

Објекти који се прикључују: 829.4KW

Објекти који се не прикључују: 185.9KW

СПИСАК ПОТРОШАЧА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 
БЕЛО ПОЉЕ 2

Ред. 
број

Име и презиме 
власника

Адреса Катас-
тарска 

парцела

Грејна 
површина 

(m²)

Топлотни 
капацитет 

(W)

Напомена

1 Стјепан Ма-
ринковић

Селенића 
крај 42

384/8 150 19500

2 Слободанка 
Петровић

Селенића 
крај 44

384/10 60 16900

3 Гарић Мило-
рад

Селенића 
крај 9

363 160 20800

4 Зоран Обра-
довић

Селенића 
крај

363 16900

5 Славица 
Кузмановић

Селенића 
крај

365 16900

6 Небојша 
Живановић

Селенића 
крај

384/9 16900

7 Даница 
Дунђер

Селенића 
крај 9Б

369 130 16900

8 Драган Мом-
чиловић

Селенића 
крај 11/Б

382/6 180 23400

9 Рајко Дмитра-
шиновић

Селенића 
крај 46

383/1 100 16900

10 Зивота Пав-
ловић

Селенића 
крај 11

382/4 150 19500

11 Милена Сакић Селенића 
крај 48

383/10 60 16900

12 Босиљка 
Делић

Селенића 
крај 48А

383/2 120 16900

13 Бранислав 
Павловић

Селенића 
крај 11А

382/3 200 26000

14 Бранка Лаза-
ревић

Селенића 
крај 13

382/7 100 16900

15 Жарко Обра-
довић

Селенића 
крај 50

383/3 130 16900

16 Зденко Мужар Селенића 
крај 52

383/4 70 16900

17 Видосава 
Станковић

Селенића 
крај 15

382/1 70 16900

18 Селенића 
крај

381 16900

19 Јасмина 
Ђурђевић

Селенића 
крај 54

383/5 90 16900

20 Зоран Ђурић Селенића 
крај 56

383/6 120 16900

21 Александар 
Зивановић

Селенића 
крај

383/7 16900

22 Александар 
Зивановић

Селенића 
крај

383/8 16900

23 Недић Драган Тамнавска 
37Д

421/9 27300

24 Томислав 
Митровић

Тамнавска 
37/Ц

421/7 140 18200

25 Дејан Тривић Тамнавска 
37/п

422/2 180 23400

26 Фадил Коче-
вић

Тамнавска 
37А

422/1 160 20800

27 Душан Алек-
сандрић

Селенића 
крај 19/а

381 130 16900

28 Горан Селанић Кружни 
пут 19

379 100 16900

29 Горан Селанић Кружни 
пут 19

379 16900

30 Владимир 
Михаиловић

Ваљев-
чића 

сокак 20/1

367 80 16900

31 Зељана Сарић 
ЉиИјана 

Бошковић 
Гордана Мрђа

Белопо-
љска 20

377 50 16900

32 377 16900
33 377 16900
34 377 16900
35 Љиљана 

Бошковић 
Гордана Мрђа

378/1 16900
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Ред. 
број

Име и презиме 
власника

Адреса Катас-
тарска 

парцела

Грејна 
површина 

(m²)

Топлотни 
капацитет 

(W)

Напомена

36 378/1 16900
37 378/1 16900
38 Љиљана 

Бошковић
Кружни 
пут 14

376 120 16900

39 Гордана Мрђа Кружни 
пут 14/А

378/2 60 16900

40 Срђан Селе-
нић

Кружни 
пут 16/А

380 150 19500

41 Миломир 
Крсмановић

Кружни 
пут 18

423/2 100 16900

42 Миломир 
Крсмановић

Тамнавска 423/2 16900

43 Бранислава 
Војскић

Кружни 
пут 7А

506/6 150 19500 rezerva

44 Нада Поповић Кружни 
пут 13А

506/5 150 19500

45 Раде Влаиса-
вљевић

Гробљан-
ска 22К

421/15 160 20800 rezerva

46 Милош и Ма-
рија Србљан

Гробљан-
ска 22ф

421/8 100 16900 rezerva

47 Светислав 
Јосифовић

Гробљан-
ска 22y

424/5 130 16900 rezerva

48 Драган Јоксић Гробљан-
ска

477 16900 rezerva

49 Надежда 
Вуковић

Гробљан-
ска

477 16900 rezerva

50 Цвета Ћирић Гробљан-
ска

494 16900 rezerva

Југослав 
Ћирић

51 Драган Петро-
вић

Гробљан-
ска

493/2 16900

52 Милијан Ради-
сављевић

Гробљан-
ска 22Е

424/4 120 16900

53 Гојко Шијан Гробљан-
ска 22/5

424/3 130 16900

54 Петар Дмитра-
шиновић

Гробљан-
ска 20/4

424/2 150 19500

55 Даница Шер-
беџија

Кружни 
пут

506/4 16900 rezerva

Милан Шер-
беџија

56 Ђорђе Крсама-
новић

Кружни 
пут 11

506/3 200 26000

57 Срђан Токоди Кружни 
пут 9

506/2 200 26000

58 Кружни 
пут

503/1 16900 rezerva

59 Слободан 
Стаменковић

Кружни 
пут 20

423/1 110 16900

60 Слободан 
Стаменковић

Кружни 
пут 20

423/1 16900

61 Петар Бра-
тељевић

Кружни 
пут 24

497/2 70 16900

62 Миливоје 
Драшковић

Гробљан-
ска 20/А

497/3 160 20800 rezerva

63 Зорица Мило-
сављевић

Гробљан-
ска 5

497/4 60 16900

64 Милорад 
Милетић

Кружни 
пут 22

424/7 140 18200

Ред. 
број

Име и презиме 
власника

Адреса Катас-
тарска 

парцела

Грејна 
површина 

(m²)

Топлотни 
капацитет 

(W)

Напомена

65 Никодин 
Васић

Кружни 
пут 22А

424/8 120 16900

66 Радован Дес-
потовић

Гробљан-
ска 2

424/1 150 19500

67 Сава Милан-
ковић

Гробљан-
ска 4

424/6 150 19500

Укупно: 1.222.000,00

Инвеститор

ЈКП „Топловод” Обреновац, Цара Лазара 3/1

ЈКП Топловод – Главни пројекат секундарне мреже на 
конзумном подручју ТП Бело Поље 2

Грана 1 – Текстуална документација

Списак потрошача на конзумном подручју топлотне 
подстанице Бело Поље II

Грана I

Потрошач Адреса КП Капацитет (W) Дименз. 
прикљ.

1 1 523/4 39 000 40/3.7/175
2 2 523/1 18 200 32/2.9/175
3 3 523/3 16 900 32/2.9/175
4 4 504 16 900 32/2.9/175
5 5 504 10 000 32/2.9/175
6 6 505 16 900 32/2.9/175

Обреновац, јул 2013. године.

ЈКП Топловод – Главни пројекат секундарне мреже на 
конзумном подручју ТП Бело Поље II

Грана II – Текстуална документација

Списак потрошача на конзумном подручју топлотне 
подстанице Бело Поље II

Грана II

Потрошач Адреса КП Капацитет (W) Дименз.прикљ.
1 Кружни пут 32 491 14 000 32/2.9/175
2 Кружни пут 30 495 14 000 32/2.9/175
3 Кружни пут 28 496 14 000 32/2.9/175
4 Кружни пут 23 565/4 14 000 32/2.9/175
5 Кружни пут 21а 565/2 14 000 32/2.9/175
6 Кружни пут 21 557/1 14 000 32/2.9/175
7 Кружни пут 19 557/2 14 000 32/2.9/175
8 Кружни пут 17 558 14 000 32/2.9/175
9 Кружни пут 15 503/3 14 000 32/2.9/175

Обреновац, јул 2013 године.
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2.2 СПИСАК ПОТРОШАЧА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ БЕЛО ПОЉЕ 8

Ред. број. Име и презиме власника Адреса Катастарска парцела Укупна површина (m²) Топлотни капацитет 
(W)

Напомена

1 Милојко Ивановић Тамнавска 50 406/8 220 23.000,00
2 Мирко Вуковић Тамнавска 52 406/6 300 32.000,00
3 Милорад Ранитовић Тамнавска 50а-Р1 406/7 25.000,00 TП БП8
4 Зоран Николић Тамнавска 50б 406/5 240 26.000,00
5 Станимир Вељковић Тамнавска 50в 406/4 180 19.000,00
6 Горан Шобат Тамнавска 50г 406/3 170 18.000,00
7 Ангелина Николић Резерва 2 406/2 120.000,00

Милорад Томић
8 Резерва 3 406/2 237.000,00

Укупно: 500.000,00
Тренутно: 118.000,00
q=105 W/m²K

Инвеститор

ЈКП „Топловод” Обреновац, Цара Лазара 3/1

ТОПЛОТНИ КОНЗУМ ДЕЛА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ТП з3
типски топловодни прикључци са стамбене објекте

на КП 1819,,1021/1 КО Забрежје

р.бр. име и презиме улица број КП број површ.објекта
m²

топл. кап.
KW

1 резерва Александра Аце Симовића код. 231 118,3
2 Божидар Лазаревић Александра Аце Симовића 231 1027/1 53 0
3 Војислав Блажић Александра Аце Симовића 231 1027/1 53 16,9
4 Зорислав Беле Александра Аце Симовића 229 1027/1 53 0
5 Славица Савић Александра Аце Симовића 229 1027/1 53 16,9
6 Љиљана Филиповић Александра Аце Симовића 227 1027/1 53 0
7 Горан Ербарац Александра Аце Симовића 227 1027/1 53 16,9
8 Миленко Грдинчевић Александра Аце Симовића 225 1027/1 53 0
9 Живко Стојановић Александра Аце Симовића 225 1027/1 53 16,9

10 Небојша Лозо Александра Аце Симовића 223 1027/1 106 16,9
11 Милица Јагодић Александра Аце Симовића 221 1819 74 16,9
12 Снежана Чановић
13 МПШВ Александра Аце Симовића 219 1820 110 16,9

Поповић
Радоје Митрашиновић
Ранџић Рајка
Ивановић Радинка
Лукић Саша

укупно: 714 236,6

Секундарна мрежа ТП 21Б
име и презиме адреса КП Напомена

m²
пројектовано

m²
конзум

W
Доситејева 3 10000
Доситејева 3 9500
Доситејева 5 2091 150 19500

Зарић Петар Доситејева 7 2089 150 19500
Ковачевић Зора Доситејева 9 2087 150 19500
Адамовић Богољуб Доситејева 11 2085/1 150 19500

Доситејева 11А 2083/1 резерва 150 19500
Ковачевић Душко Доситејева 13 2081 150 19500
Михаиловић Предраг Доситејева 15 2079 215 27950
Дубајић Ђуро Доситејева 17 2076 150 19500
Глигоријевић Недељко Доситејева 19 2075/2 150 19500
Бакић Атанасије Доситејева 21 2074 150 19500
Бакић Милија Доситејева 21А 2073 150 19500

Доситејева 23 2072 резерва 150 19500
Ашковић Милана Доситејева 25 2069-2070 150 19500
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Милосављевић Стеван Доситејева 27 2068 150 19500
Јовановић Милорад Доситејева 14 1964/2 150 19500
Павле Доситејева 16 1965 150 19500
Јездић Љубиша Доситејева 18 1966 150 19500
Стојановић Слободан Доситејева 20 1969/1 150 19500
Дикановић Живорад Доситејева 22 1970 150 19500
Дикановић Живорад Доситејева 22А 1971 резерва 150 19500
Алексић Маргита Доситејева 24 1973/1 150 19500
Шипетић Милица Доситејева 26 1974 150 19500
Андрић Петар Доситејева 28 1979 150 19500
Симић Драган Доситејева 30 1980-1981 резерва 300 39000

Доситејева 30 1980-1981 150 19500
Мишковић Момчило Доситејева 32 1983 150 19500
Томашевић Алекса Доситејева 34 1985 150 19500

Доситејева 34А 1985 150 19500
Томашевић Петар Доситејева 36 1986 150 19500
Јаковљевић Владимир Доситејева 38 1986 200 26000
Ђукић Милија Доситејева 44 2023 150 19500
Ђерић Иван Доситејева 46 2023 150 19500
Илић Божана Доситејева 46А 0
Велимировић Милан Доситејева 40 2023 150 19500
Ивановић Момир Доситејева 42 2023 150 19500

Доситејева 48А 2023 150 19500
Петровић Ратомир Доситејева 48 2023 150 19500
Николић Томислав Доситејева 50 2023 150 19500

Доситејева 52 2023 150 19500
П.М.Н. 36А 2067 резерва 150 19500

Божић Петроније П.М.Н. 34А 2071 150 19500
2072 резерва 150 19500

П.М.Н. 36 2066/1 150 19500
2073 резерва 150 19500
2074 резерва 150 19500

Јаковљевић Србољуб П.М.Н. 34А 2075/1 150 19500
Ивановић Василије и 
Драган

П.М.Н. 32Б 2078 2 прикључка 150 19500

Ђуричић П.М.Н. 32А 2080 210 27300
Станковић Благоје П.М.Н. 32 2082 200 26000
Лимић Драго П.М.Н. 30А 2083/2 300 39000
Јовановић Сретен П.М.Н. 30 2036/1 150 19500

П.М.Н. 28 2088/2 150 19500

резерва
1056250
150000

1206250

ТП 34Б

Редни 
број

Катастарска парцела Адреса Максимално дозвољени топлотни капацитет 
(W)**број подброј КО улица број улаз/објекат

1 476 10 Рвати Лазара Комарчића 1 93,921.00
2 476 1 Рвати Лазара Комарчића 3 74,758.00
3 476 9 Рвати Лазара Комарчића 5 93,921.00
4 476 8 Рвати Лазара Комарчића 7 99,279.00
5 476 4 Рвати Попа Леонтија Марковића 2 68,640.00
6

476 5 Рвати Попа Леонтија Марковића 4
1*

166,023.00
7 2*
8 477 11 Рвати Попа Леонтија Марковића 6 110,426.00
9 410 11 Рвати Попа Леонтија Марковића 8 101,462.00

10 476 11 Рвати Книнска 2 81,663.00
11 Рвати Книнска 3 68,315.00
12 476 12 Рвати Книнска 4 79,343.00
13 411 15 Рвати Книнска 5 68,315.00
14 412 3 Рвати Книнска 6 83,227.00
15

476 3 Рвати Немањина 19
1*

103,910.00
16 2*
17

476 2 Рвати Немањина 21
1*

130,374.00
18

* – број објекта, преузет са сајта РГЗ-а
** – укупно, за све објекте на катастарској парцели
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ТП 35А

Редни 
број

Катастарска парцела Адреса Максимално дозвољени топлотни капацитет 
(W)**број подброј КО улица број улаз/објекат

1 410 7 Рвати Фрушкогорска 5 92,292.50
2 410 8 Рвати Фрушкогорска 7 73,902.80
3 411 12 Рвати Фрушкогорска 9 73,902.80
4 410 9 Рвати Фрушкогорска 20 87,100.40
5 411 13 Рвати Фрушкогорска 22 76,381.20
6 411 14 Рвати Фрушкогорска 24 72,310.80
7 410 10 Рвати Попа Леонтија Марковића 10 75,239.00
8 409 3 Рвати Попа Леонтија Марковића 12 81,734.90
9

410 5 Рвати Попа Леонтија Марковића 14
1*

63,994.98
10 2*
11 411 11 Рвати Попа Леонтија Марковића 16 65,975.10
12

408 1 Рвати Попа Леонтија Марковића 41 177,999.40
13 a
14 409 9 Рвати Попа Леонтија Марковића 43 151,804.00
15

410 3 Рвати Попа Леонтија Марковића
45

82,913.8016 45 a
17 45 b
18 410 2 Рвати Попа Леонтија Марковића 47 81,149.90
19 411 10 Рвати Попа Леонтија Марковића 49 92,366.00

* – број  објекта, преузет са сајта РГЗ-а
** – укупно, за све објекте на катастарској парцели

ТП ИНДИВИДУАЛНА А

Редни 
број

Катастарска парцела Адреса Максимално дозвољени топлотни капацитет 
(W)**број подброј КО улица број улаз/објекат

1

1030 28 Обреновац Раденка Ранковића

14

97,204.80
2 14 а
3 16
4 16
5

1030 29 Обреновац Раденка Ранковића
18

113,836.80
6 20
7

1030 31 Обреновац Раденка Ранковића
18 а

99,976.80
8 18 б
9

1030 33 Обреновац Раденка Ранковића
18 2

136,567.20
10 20 2
11

1030 35 Обреновац Раденка Ранковића
18 ц

158,373.60
12 20 д
13

1030 30 Обреновац Раденка Ранковића
22

116,978.40
14 24
15

1030 41 Обреновац Раденка Ранковића
26

119,750.40
16 28
17

1030 42 Обреновац Раденка Ранковића
30

139,154.40
18 32
19

1030 44 Обреновац Раденка Ранковића
34

129,360.00
20 36
21

1030 40 Обреновац Св. владике Николаја
53

124,185.60
22 55
23

1030 39 Обреновац Св. владике Николаја
57

119,750.40
24 59
25

1030 38 Обреновац Св. владике Николаја
61

120,304.8026 63
27 63 а
28

1030 37 Обреновац Св. владике Николаја
65

146,731.20
29 67
30

1030 34 Обреновац Св. владике Николаја
2

154,308.00
31 4
32

1030 36 Обреновац Св. владике Николаја
6

179,256.00
33 8

* – број објекта, преузет са сајта РГЗ-а
** – укупно, за све објекте на катастарској парцели



17. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 171

ТП ИНДИВИДУАЛНА Б

Редни 
број

Катастарска парцела Адреса Максимално дозвољени топлотни капацитет 
(W)**број подброј КО улица број улаз/објекат

1 1030 82 Обреновац Змај Јовина 1 Обратити се ЈКП „Топловод” Обреновац
2

1030 61 Обреновац Змај Јовина
2

124,795.40
3 4
4

1030 62 Обреновац Змај Јовина
6

100,069.20
5 8
6

1030 63 Обреновац Змај Јовина
10

135,569.20
7 12
8

1030 56 Обреновац Змај Јовина
14

140,595.80
9 16 1

10
1030 55 Обреновац Змај Јовина

16
154,807.00

11 18
12 1030 54 Обреновац Змај Јовина 20 111,157.20
13

1030 64 Обреновац Змај Јовина
22

117,819.30
14 24
15

1030 65 Обреновац Змај Јовина
26

117,819.30
16 28
17 1030 66 Обреновац Змај Јовина 30 55,366.10
18 1030 67 Обреновац Змај Јовина 32 56,290.10
19 1030 68 Обреновац Змај Јовина 34 62,092.80
20 1030 53 Обреновац Раденка Ранковића 33 135,938.90
21

1030 46 Обреновац Раденка Ранковића
50

106,112.20
22 52
23 995 6 Обреновац Раденка Ранковића 38 75,028.80
24

1030 47 Обреновац Раденка Ранковића
25

132,982.00
25 27
26

1030 48 Обреновац Раденка Ранковића
29

135,735.60
27 31
28

1030 49 Обреновац Св. владике Николаја
49

128,620.80
29 51
30

1030 50 Обреновац Св. владике Николаја
45

106,703.60
31 47
32

1030 51 Обреновац Св. владике Николаја
41

126,292.40
33 43
34

1030 57 Обреновац Св. владике Николаја
37

128,288.10
35 39
36

1030 58 Обреновац Св. владике Николаја
33

138,175.00
37 35
38

1030 59 Обреновац Св. владике Николаја
29

111,933.30
39 31
40

1030 60 Обреновац Св. владике Николаја
25

137,860.80
41 27
42 1030 108 Обреновац 89,813.00

* – број објекта, преузет са сајта РГЗ-а
** – укупно, за све објекте на катастарској парцели



Број 60 – 172 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
р.бр. Топлотна 

подстаница/број
Локација број Капацитет/W/кW

1 ТП-70 Царице Милице бб 1.330 КW
2 ТП-28 Краља Милутина бб 525.929 W
3 ТП-20 Краља Милутина бб 1.030.299 W
4 ТП-21 Доситејева бб 1.124.652 W
5 ТП-33 Проте Матеје 

Ненадовића
бб 1.060.785 W

6 ТП-29 Цара Душана бб 730.316 W
7 ТП-30 Војводе Бојовића бб 542.901 W
8 ТП-31 Браће Голубовића бб 664.044 W
9 ТП-32 Браће Голубовића бб 626.210 W

10 ТП-36 П.Леонтија Мар-
ковића

бб 700.820 W

11 ТП-35 Фрушкогорска бб 821.293 W
12 ТП-34 Немањина бб 837.181 W
13 ТП-34А Л.Комарчића бб 785.000 W
14 ТП-40 Бранислава Ну-

шића
бб 866 КW

15 ТП-42 Браће Жујаловића бб 874 КW
16 ТП-44 Раје Поповића бб 1324 КW
17 ТП-46 Раје Поповића бб 1277 КW
18 ТП-45 Војводе Мишића бб 1500 КW
19 ТП-7 Краља Петра I бб 1000 КW
20 ТП-8 М.Обреновића 196 722.765 W
21 ТП-1 Богољуба Михаи-

ловића
бб 611 КW

22 ТП-2 Узун Миркова бб 633 КW
23 ТП-4 В.Караџића бб 716.7 КW
24 ТП-3 В.Караџића 107 1000 КW
25 ТП-5 В.Караџића 99/1 1000 КW
26 ТП-6 В.Караџића 87/1 1200 КW
27 ТП-10 Војводе Мишића бб 883 КW
28 ТП-11 Војводе Мишића бб 1.199 КW
29 ТП-13 М.Обреновића бб 934 КW
30 ТП-12 М.Обреновића 144 833 КW
31 ТП-19 М.Обреновића бб 1.538 КW
32 ТП-18 Здравковићева бб 1.310 КW
33 ТП-19А Белопољска 9а 1.545 К W
34 ТП-18А Љубе Ненадовића бб 1.714 КW
35 ТП-17 Здравковићева бб 511 КW
36 ТП-14 Војводе Мишића бб 1.313 КW
37 ТП-15 Хајдук Вељкова бб 1.760.000 W
38 ТП-16 ул. 6-та бб 506 КW
39 ТП-38 Краља Алексан-

дра I
бб 1.450.000 W

40 ТП-22 Студеничка бб 665.028 W
41 ТП-39 Влашка башта бб 1.152 КW
42 ТП-41 К.С.Марковића бб 1.370.000 W
43 ТП-23 Стахињића Бана бб 863.607 W
44 ТП-24 Алексе Шантића бб 780.180 W
45 ТП-25 Јована Скерлића бб 1.376.575 W
46 ТП-37 Проте Матеје 

Ненадовића
15а 1200 КW

47 ТП-21А Пањеви бб 685 КW
48 ТП-68 Равногорска бб 728 КW
49 ТП-66 Шумарице бб 970 КW
50 ТП-69 Шумарице бб 558 КW
51 ТП-67 Царице Милице бб 1.051.700 W
52 ТП-Инд. Б Раденка Ранковића бб 800 КW
53 ТП-Инд. А Св.Владике Ни-

колаја
бб 1600 КW

54 ТП-9 Раденка Ранковића 13 413 КW
55 ТП-Гај II/1 Момчила Радова-

новића
бб 872 КW

56 ТП-Гај II/2 Момчила Радова-
новића

бб 1200 КW

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
р.бр. Топлотна 

подстаница/број
Локација број Капацитет/W/кW

57 ТП-Гај II/3 Богдана Јаковље-
вића

бб 980 КW

58 ТП-Гимназија Милоша Обрено-
вића

90 650 КW

59 ТП-16А Краља Алексан-
дра I

бб 1.311 КW

60 ТП-17А Вука Караџића 4 1,117 КW
61 ТП-Дом културе Краља Алексан-

дра I
63 1.640.000 W

62 ТП-Термоелектро 1 ул. 4-та бб 200 КW
63 ТП-Наша школа Цара Лазара 10 2000 КW
64 ТП-46А Мајданска бб 819.200 W
65 ТП-63 А. Аце Симовића 125 1.050.900 W
66 ТП-65 Проте Матеје 

Ненадовића
71 1.040.400 W

67 ТП-61 А. Аце Симовића 102/1 1000 КW
68 ТП-62 А. Аце Симовића бб 1100
69 ТП-64 А. Аце Симовића 173 1.096.850 W
70 ТП-71 Краља Алексан-

дра I
137/2 1.266.000 W

71 ТП-54 Стевана Синђелића бб 1200.000 W
72 ТП-54А Потића воће бб 1.130 КW
73 ТП-58А Цара Лазара бб 900 КW
74 ТП-З13 Савска 10 1.138.800 W
75 ТП-58 Цара Лазара 18 1000 КW
76 ТП-41А-Сењак Краља Алексан-

дра I
бб 600 КW

77 ТП-Суд А. Аце Симовића 9а 1000 КW
78 ТП-З1А Проте Матеје 

Ненадовића
12 1.059.500 W

79 ТП-З1 А. Аце Симовића 195 599.300 W
80 ТП-15А Војводе Мишића 167 1,085.00
81 ТП-II МЗ-Б Љубе Ненадовића бб 3.287 КW
82 ТП-В.Караџића 99в Вука Караџића 99в 934 КW
83 ТП-К.Михајлова 5 Кнеза Михаила 5 2.300 КW
84 ТП-В.Караџића 75 Вука Караџића 75 1349 КW
85 ТП-Карађорђева 13 Карађорђева 13 885 КW
86 ТП-Дом Војске Вука Караџића 79 288 КW
87 ТП-Ласта станица Краља Алексан-

дра I
бб 154 КW

88 ТП-СИЗ Краља Алексан-
дра I

10 608 КW

89 ТП-Котларница 
Дудови

А. Аце Симовића 2 288 КW

90 ТП-Вирага Ђачког Батаљона бб 768 КW
91 ТП-З19 Зорана Белића бб 1.100.000 W
92 ТП-З2 И.Богдановић 

Вањке
1.100.000 W

93 ТП-56 Девет Југовића бб 1.000.000 W
94 ТП-52 Ђачког батаљона бб 1.147.640 W
95 ТП-52А Цара Лазара 73 728.650 W
96 ТП-Бора Кечић Цара Лазара 1 600 КW
97 ТП-ЈКП Цара Лазара 3-Jan 300 КW
98 ТП-Сава А Равногорска 26 1170 КW
99 ТП-Сава Б Равногорска 44 1700 КW

100 ТП-В.Караџића 101 Вука Караџића 101 1080 КW
101 ТП-В.Караџића 

101в,г,д
Вука Караџића в,г,д 1100 КW

102 ТП-Ц маркет Вука Караџића 113 100 КW
103 ТП-Дунав осигу-

рање
Кнеза Михаила 14 200 КW

104 ТП-ОШ „Посавски 
партизани”

Светог Саве 2 1.221.000 W

105 ТП-Обданиште 
„Цицибан”

Вука Караџића 92 290 КW

106 ТП-ОШ „Јефимија” Краља Милутина 3 750 КW
107 ТП-Обданиште 

„Невен”
Краља Милутина 1 456 КW



17. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 173

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
р.бр. Топлотна 

подстаница/број
Локација број Капацитет/W/кW

108 ТП-К.Милутина 21 Краља Милутина 21Б 573 КW
109 ТП-К.Милутина 23 Краља Милутина 23Б 573 КW
110 ТП-К.Милутина 19 Краља Милутина 19Б 567 КW
111 ТП-К.Милутина 17 Краља Милутина 17Б 573 КW
112 ТП-К.Милутина 9 Краља Милутина 9 575 КW
113 ТП-К.Милутина 7 Краља Милутина 7В 728 КW
114 ТП-К.Милутина 11 Краља Милутина 11А 417 КW
115 ТП-К.Милутина 13 Краља Милутина 13 575 КW
116 ТП-К.Милутина 15 Краља Милутина 15 575 КW
117 ТП-К.Милутина 5 Краља Милутина 5 573.00 КW
118 ТП-К.Милутина 25 Краља Милутина 25Б 569.00 КW
119 ТП-К.Милутина 27 Краља Милутина 27 438.00 КW
120 ТП-Термоелектро Богољуба Уросеви-

ца Црног
бб 2.500 КW

121 ТП-Гарнизон Немањина 130 2790 КW
122 ТП-ОШ „Ј.Ј.ЗМАЈ” Љубе Ненадовића 1 760 КW
123 ТП-Хотел Милоша Обрено-

вића
189 2.170 КW

124 ТП-Базени Милоша Обрено-
вића

191 1.490 КW

125 ТП-Дом старих Узун Миркова бб 1300 КW
126 ТП-А.А.Симовића 

10
А. Аце Симовића 10 360.5 КW

127 ТП-А.А.Симовића 6 А. Аце Симовића 6 360.5 КW
128 ТП-А.А.Симовића 8 А. Аце Симовића 8 360.5 КW
129 ТП-А.А.Симовића 4 А. Аце Симовића 4 360.5 КW
130 ТП-А.А.Симовића 

12
А. Аце Симовића 12 360.5 КW

131 ТП-Макси А. Аце Симовића 2 756 КW
132 ТП-Р.Ранковића 2 Раденка Ранковића 2 756 КW
133 ТП-Р.Ранковића 11 Раденка Ранковића 11 756 КW
134 ТП-Р.Ранковића 10 Раденка Ранковића 10 756 КW
135 ТП-Р.Ранковића 6 Раденка Ранковића 6 756 КW
136 ТП-ТЦ „Браћа 

Лекић”
Цара Лазара 1 756 КW

137 ТП-БП1 Тамнавска бб 1560 КW
138 ТП-Термоелектро 2 Ђачког батаљона 3 65 КW
139 ТП-П.Х.школа Милоша Обрено-

вића
90 820 КW

140 ТП-Ватрогасни дом Војводе Мишића 140 300 КW
141 ТП-В.Караџића 

101/2
Вука Караџића 101/2 697 КW

142 ТП-Дом здравља Војводе Мишића 231 814 КW
143 ТП-Робна кућа Карађорђева 6 3.072 КW
144 ТП-14А Војводе Мишића 160 1.200 КW
145 ТП-55 Мајданска бб 1.000 КW
146 ТП-37А П.М.Ненадовића бб 600 КW
147 ТП-23А А. Аце Симовића 58 800 КW
148 ТП-З 20 Савска 68 1.062.100 W
149 ТП-35А Фрушкогорска 1 1.608 КW
150 ТП-З 2А И.Богдановић 

Вањке
44/4 1.300 КW

151 ТП-Биоскоп „Па-
леж”

Милоша Обрено-
вића

117 314 КW

152 ТП-Општина Вука Караџића 74 756 КW
153 ТП-34Б Лазара Комарчића бб 1.675 КW
154 ТП-49/1 Војводе Степе бб 300 КW
155 ТП-49/2 М.Павловића 44 500 КW
156 ТП-БП3 Тамнавска бб 1.480.700 W
157 ТП-Техничка школа Узун Миркова 12 550 КW
158 ТП-В.Караџића 113 Вука Караџића 113 1163 КW
159 ТП-ОШ „Прва 

Обреновачка”
Милоша Обрено-
вића

169 600 КW

160 ТП-24Б Светог Саве 1б 1500 КW
161 ТП-З  22 Бабића сокак бб 1000 КW
162 ТП-З 15 И.Богдановић 

Вањке
3а 1000 КW

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
р.бр. Топлотна 

подстаница/број
Локација број Капацитет/W/кW

163 ТП-21Б Проте Матеје 
Ненадовића

34 1000 КW

164 ТП-53А Девет Југовића бб 1150 КW
165 ТП-Обданиште 

„Весељко”
Ђачког батаљона 36а 400 КW

166 ТП-СТС Индустријска бб 1260 КW
167 Фарманова Индустријска 8 800 КW
168 Ласта Индустријска бб 2000 КW
169 ТП-ТЦ „Џунић” Вука Караџића 10 500 КW
170 ТП-Вуковић Ми-

лојко
Бранислава Ну-
шића

24 800 КW

171 ТП-Крсмановић 
Славиша II

Краља Милана 23,25 500 КW

172 ТП-Немањина 24 Немањина 24 500 КW
173 ТП-Краља Милана 

12
Краља Милана 12 600 КW

174 ТП-А.А.Симовића 
32

А.Аце Симовића 32 300 КW

175 ТП-Пекара ПКБ Цара Лазара 8 350 КW
176 ТП-Ђерић Горан Војводе Мишића 171, 173 420 КW
177 ТП-41Б Кнеза Симе Мар-

ковића
1а 600 КW

178 ТП-II МЗ-А Љубе Ненадовића бб 3.307 КW
179 ТП 19 Б Саве Ковачевића 2а
180 Д.А.Р.17-Бабић 

Светомир
Др.Арчибалда Рајса 17 600 Кw

181 ТП-БП 2 Тамнавска 18-Jan
182 ТП-20А Проте Матеје 

Ненадовића
бб

183 ТП З 3
184 ТП-З 22 А Гробљанска бб
185 ТП-19/Е-Графито 

вртови
186 ТП-Влашка башта 

15
Влашка башта 15 600 кW

187 ТП-БП8 Тамнавска 50А 500 КW

Мини компакт топлотна подстаница
р.бр. мини компакт топлотна 

подстаница/број
адреса број  МКТП/кW

1 ТП-50/2-Костић Славиша Немањина 119Б 85
2 ТП-50/3 Николе Тесле 22 180
3 ТП-50/4 Николе Тесле 20 190
4 ТП-Ђукић Петар Николе Тесле 12 250
5 ТП-Гацић Гордана Николе Тесле 40 100
6 ТП-Стејанић Невенка Николе Тесле 5 50
7 ТП-Каблар Јован Николе Тесле 11 25
8 ТП-Спасојевић Загорка Николе Тесле 13 25
9 ТП-Исаиловић Јован Николе Тесле 9 50

10 ТП-Тодоровић Радиша Милосава Павловића 39 150
11 ТП-Миловановић Цвета ул.4-та 3 30
12 ТП-Брковић Мијодраг Војвода Мишића 103 70
13 ТП-Гроздановић ул.4-та 17 150
14 ТП-Лапчевић Драган Милосава Павловића 44 25
15 ТП-Стојић Милош Николе Тесле 3 50
16 ТП-Станић Тома Рваћанска 74 30
17 ТП-Томанић Драган Милосава Павловића 44а 100
18 ТП-Ветеринарска станица Цара Лазара 3 50
19 ТП-Матијевић Војислав Др.Арчибалда Рајса .9/10 100
20 ТП-Зекавица Миломир Бранислава Нушића 53 200
21 ТП-Лазаревић Драган А. Аце Симовића 7 300
22 ТП-Поповић Жељко Немањина 2 50
23 ТП-Анђелковић Урош А. Аце Симовића 9 25
24 ТП-Јанковић Крста Немањина 10 35
25 ТП-Маринковић Стојан Здравковића улица 8 100
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Мини компакт топлотна подстаница
р.бр. мини компакт топлотна 

подстаница/број
адреса број  МКТП/кW

26 ТП-Филимоновић Мом-
чило

Др.Арчибалда Рајса .9/7 150

27 ТП-Пантелић Тања Др.Арчибалда Рајса .5/1 100
28 ТП-Стефановић Милован Др.Арчибалда Рајса 7 100
29 ТП-Николић Тихомир Краља Александра I 10 150
30 ТП-Тамбурић Милован ул. 4-та 14-јан 25
31 ТП-Обућински Љиљана Др.Арчибалда Рајса .5/2 25
32 ТП-Шимшић Миладин Др.Арчибалда Рајса .3/1 25
33 ТП-Тренд Вука Караџића 79 200
34 ТП-Стара ЕДБ Кнеза Михаила 13 50
35 ТП-Срећковић Дејан Кнеза Михаила 15 200
36 ТП-Илић Цветко Краља Александра I 151 50
37 ТП-ТЦ „Стари млин” Краља Александра I 34 150
38 ТП-Јовановић Веселинка Немањина 2в 25
39 ТП-Гавриловић Гаја Рваћанска 19 200
40 ТП-Ђорђевић Војислав Рваћанска 36 50
41 ТП-Вилотијевић Миладин Војводе Мишића 239б 200
42 ТП-Гајић Љубиша А.Аце Симовића 24 200
43 ТП-Срећковић Славица А.Аце Симовића .13/1 90
44 ТП-Дунав осигурање 1 Милоша Обреновића 2а 120
45 ТП-Павловић Бошко Немањина 117 60
46 ТП-Слава Војводе Мишића 155 200
47 ТП-Аксентијевић Дра-

гослав
Вука Караџића 30 100

48 ТП-Соколски дом Војводе Мишића 228 100
49 ТП-Јевђеновић Милорад Војводе Мишића 239 160
50 ТП-Централ Карађорђева 2 200
51 ТП-Кадовић Гордана I Немањина 61 50
52 ТП-Љумовић Весна Проте Матеје Нена-

довића
2в 50

53 ТП-Цубрић Миодраг Проте Матеје Нена-
довића

2г 50

54 ТП-В.Путника 36,38 Војводе Путника 36 160
55 ТП-В.Путника 32,34 Војводе Путника 32 160
56 ТП-В.Путника 26,28,30 Војводе Путника 26 300
57 ТП-В.Путника 22,24 Војводе Путника 22 200
58 ТП-В.Путника 18,20 Војводе Путника 18 160
59 ТП-В.Путника 14,16 Војводе Путника 14 240
60 ТП-В.Путника 21,23 Војводе Путника 21 160
61 ТП-В.Путника 17,19 Војводе Путника 17 160
62 ТП-В.Путника 10,12 Војводе Путника 10 240
63 ТП-В.Путника 6,8 Војводе Путника 6 180
64 ТП-В.Путника 4 Војводе Путника 4 60
65 ТП-В.Путника 2 Војводе Путника 2 60
66 ТП-В.Путника 1 Војводе Путника 1 80
67 ТП-В.Путника 3 Војводе Путника 3 80
68 ТП-В.Путника 5,7 Војводе Путника 5 150
69 ТП-В.Путника 9 Војводе Путника 9 100
70 ТП-Тополице 1,3 Топлолице 1 140
71 ТП-Тополице 5 Топлолице 5 150
72 ТП-В.Путника 40 Војводе Путника 40 270
73 ТП-Изопрогрес Богољуба Урошевића бб 60
74 ТП-ТЕНТ станови Богољуба Урошевића бб 25
75 ТП-Термоелектро ради-

оница
Богољуба Урошевића бб 25

76 ТП-Енел Богољуба Урошевића бб 25
77 ТП-Изо-Екомонт Немањина 232 150
78 ТП-Бошковић Милан Богољуба Урошевића 11а 25
79 ТП-Fratelli baab Индустријска 9 250
80 ТП-Универзал (Јавор) Индустријска 4 135
81 ТП-Слобода Индустријска бб 50
82 ТП-Биохемик Индустријска бб 35
83 ТП-Клима техник Индустријска бб 220
84 ТП-Димкић Љиљана Немањина 245 60
85 ТП-Јанковић Средоје Немањина 177 25

Мини компакт топлотна подстаница
р.бр. мини компакт топлотна 

подстаница/број
адреса број  МКТП/кW

86 ТП-Поповић Ђорђе Немањина 177а 25
87 ТП-Врељански Драгојло Немањина 181 20
88 ТП-Јовановић Витомир Немањина 173 50
89 ТП-Ранчић Светолик Немањина 143 50
90 ТП-Радоњић Милета Немањина 149 150
91 ТП-Ђорђевић Божидар Немањина 129 200
92 ТП-50/1-Спасић Драгољуб Рваћанска 104 50
93 ТП-Пејчић Бора Рваћанска 86 150
94 ТП-Ново гробље Рваћанска бб 50
95 ТП-Богавац Ђукан Рваћанска 35а 40
96 ТП-Цинцовић Небојша Рваћанска 45 50
97 ТП-Бабић Димитрије Рваћанска 56 50
98 ТП-Томанић Славко Рваћанска 37 25
99 ТП-Ђорђевиц Живота Рваћанска 22 50

100 ТП-Недељковић Милош Рваћанска 18 25
101 ТП-Арсенијевић Зоран Рваћанска 31 25
102 ТП-Дамњановић Драган Рваћанска 33 25
103 ТП-Крсмановић Аца Рваћанска 27 25
104 ТП-Косановић Милан Рваћанска 29 25
105 ТП-Војиновић Предраг Бранислава Нушића 57д 25
106 ТП-Матић Гвозден Краља Милутина 6/а 72
107 ТП-Тент инвестиције Немањина 2 50
108 ТП-Ристић Марко Војводе Мишића 67 25
109 ТП-Новаковић Живко Војводе Мишића 65 38
110 ТП-Јаношевић Љиљана Војводе Мишића 57 150
111 ТП-Влајковић Димитрије Тамнавска 19 50
112 ТП-Ђотуновић Милорад Тамнавска 25 60
113 ТП-Васиљевић Радош Ђачког Батаљона 7 50
114 ТП-NEX TRADE Ђачког Батаљона .7/1 300
115 ТП-Ђукић Петар Краља Александра I 19 100
116 ТП-Гломуз Зоран Краља Петра I 6 100
117 ТП-29А Проте Матеје Нена-

довића
.27/1 300

118 ТП-Будућност Војводе Мишића 168 50
119 ТП-Павловић Гордана 

(ГОФИ)
Војводе Мишића 205 100

120 ТП-Френки Војводе Мишића 199 100
121 ТП-Лукић Драган Војводе Мишића 177 30
122 ТП-Белопољска 1 Белопољска 1 50
123 ТП-Пошта Милоша Обреновића 128 250
124 ТП-СДК Милоша Обреновића 126 157
125 ТП-Иги Милоша Обреновића 101 100
126 ТП-Јевђеновић Милорад А.Аце Симовића 3 150
127 ТП-Сарчевић Милија Краља Петра I 24 150
128 ТП-Милошевић Зоран Краља Александра I 115 100
129 ТП-Кадовић Гордана II Немањина 61а 120
130 ТП-Крсмановић Славиша I Краља Милана 24б 240
131 ТП-Ранковић Загорка Кнеза Симе Марко-

вића
8 120

132 ТП-Петровић Слободан Краља Петра I 20 150
133 ТП-МП БП Тамнавска 29 75
134 ТП-В.Караџића 82,84 Вука Караџића 82,84 300
135 ТП-Мицић Зоран Милована Павловића 42 100
136 ТП-ТЦ „Малавашић” Вука Караџића 70 200
137 ТП-Игњатовић Драган Кнеза Симе Марко-

вића
25 50

138 ТП-Косић Предраг Карађорђева 1 200
139 ТП-Ристић Драган Војводе Мишића 186 100
140 ТП-ЛМ Металмонт Индустријска бб 100
141 ТП-П.М.Ненадовића 22,24 Проте Матеје Нена-

довића
22,24 300

142 ТП-Радивојевић Зоран Узун Миркова 8 120
143 ТП-Краља Милана 6 Краља Милана 6 200
144 ТП-Милошевић Дејан Милоша Обреновића 133,135 185
145 ТП-Ковачевић Игор Војводе Мишића 179 200
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Мини компакт топлотна подстаница
р.бр. мини компакт топлотна 

подстаница/број
адреса број  МКТП/кW

146 Ковачевић Дарко Ђачког батаљона 1 450
147 Мандић Предраг Немањина 14 300
148 Којић Томислав и други Немањина .9-11 300
149 Лапчевић Горан Немањина 8 50
150 Штеко ДОО Краља Милана 24 185
151 Покорни Милан Проте Матеје Нена-

довића
7 120

152 МП Томић Тамнавска 17 0
153 МП-NEX TRADE Ђачког батаљона 10 0
154 ТП Ђукић Петар Војводе Мишића 134 0
155 ТП Кркић Саша Милоша Обреновића 51 0
156 ТП Николић Душко Милоша Обреновића 43 0
157 ТП Миловановић Мирко Саве Ковачевића 9 200
158 ТП Икодиновић Мирко Саве Ковачевића 37А 0
159 ТП Ранковић Борис Саве Ковачевића 35А 0
160 ТП-Беопалас Војводе Мишића 175 87
161 ТП-HELP 4 12б 150
162 ТП-Немањина 101 Немањина 101 350
163 ТП-Банбус Ул.4-та 15 120
164 ТП-Немањина 103-107 Немањина 101 50
165 ТП-В.Караџића 65-69 Вука Караџића 69 300
166 Дом културе Забрежје 0
167 ТП-В.Мишића 204 Војводе Мишића 204 0
168 ТП-М.О. 6-8 Милоша Обреновића .6-8 0

Претоварне топлотне подстанице
р.бр. Претоварне топлотне подстанице адреса

ТП-1 К. Петра I 46/3
1 Краља Петра I 18

ТП-2 У. Миркова 16/а
2 Узун Миркова 2
3 Узун Миркова 4
4 Тех.шк.машинска радионица
5 Техничка школа
6 Црквени дом

ТП-3 В. Караџића 107
7 Вука Караџића 101/1
8 Вука Караџића 105
9 Вука Караџића 105/1

10 Вука Караџића 103
11 Вука Караџића 109
12 Вука Караџића 111
13 Вука Караџића 107

ТП-4 В. Караџића 94
14 Вука Караџића 88
15 Вука Караџића 90

ТП-5 В. Караџића 99/1
16 Вука Караџића 91/1
17 Вука Караџића 93
18 Вука Караџића 93/1
19 Вука Караџића 95
20 Вука Караџића 97/1
21 Вука Караџића 99/5
22 Вука Караџића 99/1

ТП-6 В. Караџића 87/1
23 Вука Караџића 81
24 Вука Караџића 83
25 Вука Караџића 83/1
26 Вука Караџића 83/2
27 Вука Караџића 85
28 Вука Караџића 87/1
29 Вука Караџића 89
30 Карађорђева 12

Претоварне топлотне подстанице
р.бр. Претоварне топлотне подстанице адреса

ТП-1 К. Петра I 46/3
31 Карађорђева 14
32 Карађорђева 16
33 Карађорђева 18
34 Карађорђева 20

ТП-7 В. Мишића 220
35 Милоша Обреновића 161
36 Војводе Мишића 212

ТП-10 В. Мишића 180
37 Војводе Мишића 184

ТП-11 В. Мишића 196/1
38 Војводе Мишића 196
39 Војводе Мишића 198
40 Војводе Мишића Лапчевић 198
41 Војводе Мишића 200
42 Милоша Обреновића 139

ТП-14 В. Мишића 146
43 Милоша Обреновића 37/1

ТП-45 В. Мишића 47/2
44 Војводе Мишића 43/1
45 Војводе Мишића 43/2
46 Војводе Мишића 43/3
47 Војводе Мишића 45
48 Војводе Мишића 45/1
49 Војводе Мишића 45/2
50 Војводе Мишића 47
51 Војводе Мишића 47/1
52 Војводе Мишића 47/2
53 Војводе Мишића 47/3
54 Војводе Мишића 49
55 Војводе Мишића 49/1
56 Војводе Мишића 49/2
57 Војводе Мишића 49/3
58 Војводе Мишића 49/4
59 Војводе Мишића 49/5
60 Војводе Мишића 51
61 Војводе Мишића 51/1
62 Војводе Мишића 51/2
63 Војводе Мишића 51/3
64 Војводе Мишића 51/4
65 Војводе Мишића 53/1
66 Војводе Мишића 52/2
67 Војводе Мишића 53/3

ТП-С.И.З. - укинута!!! К. Александра 10
68 Вука Караџића 71

ТП-II МЗ П. Ђ. батаљона 9
69 Ђачког батаљона 3
70 Ђачког батаљона 11
71 Ђачког батаљона 19
72 Цара Лазара 4б
73 Цара Лазара 6б
74 Љубе Ненадовића 1а
75 Љубе Ненадовића 3а
76 Војводе Мишића 88

ТП-К.Михајлова 5 К. Михајлова 5
77 Вука Караџића 66
78 Војводе Мишића 197

ТП-Карађорђева 13 Карађорђева 13
79 Карађорђева 11
80 Карађорђева 13а
81 Карађорђева 13б
82 Карађорђева 15

ТП-В.К.75 В. Караџића 75
83 Вука Караџића 73
84 Кнеза Михаила 10
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Претоварне топлотне подстанице
р.бр. Претоварне топлотне подстанице адреса

ТП-1 К. Петра I 46/3
85 Кнеза Михаила 12

ТП-Робна кућа ТП-Карађорђева 6
86 Карађорђева 8
87 Војводе Мишића 217

ТП-Дом ЈНА В. Караџића 77
88 Карађорђева 7
89 Карађорђева 9

ТП-Биоскоп Палеж М.Обреновића
90 Милоша Обреновића 117

КОМОРЕ - ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
р.бр. број коморе Припадност Врста коморе

1 КО 28 магистрала II
2 КО 27 магистрала II
3 КО 25 маг. II -центар Преградна
4 КО 11А маг. II -центар Преградна
5 КО 14 маг. II -центар Преградна
6 КО 13 А маг. II -центар Преградна
7 КО 15 маг. II -центар Преградна
8 КО 42
9 КО 11 маг. II -центар Преградна

10 КО 10 магистрала II Преградна
11 КО 18 маг. II -центар Преградна
12 КО 2 А магистрала 2 Преградна
13 КО II/1 магистрала II Преградна-одмуљ
14 КО 2/2 магистрала II одмуљна
15 КО II/4 магистрала II Преградна
16 КО II/8А магистрала II Преградна
17 КО 4 магистрала I Преградна
18 КО 3 магистрала I Преградна
19 КО 5/1 магистрала I Преграна
20 КО 5 магистрала I Преградна
21 КО 6/1 магистрала I Преградно-одзрач
22 КО 9 магистрала I Преградна
23 КО 7 магистрала I Преградна
24 КО 10 А магистрала I Преградна
25 КО 12 маг. II -центар
26 КО 13 маг. II -центар
27 КО 23 маг. II -центар Преградна
28 КО II/21 магистрала II Преградна
29 КО 2/5 магистрала II Преградна
30 КО 2/6 А магистрала II Преградна
31 КО II/7А магистрала II Преградна
32 КО II/8 магистрала II Преградна
33 .9/9
34 КО 8 магистрала I Преградна
35 КО II/18 магистрала II Преградна
36 КО II/19 магистрала II Преградна
37 КО II/20 магистрала II Преградна
38 КО II/4 НТ магистрала II
39 КО 31А магистрала I Преградна
40 КО 39 магистрала I Преградна
41 КО 31 магистрала I Преградна
42 КО 40 магистрала I Преградна
43 КО 41 магистрала I Преградна
44 КО 33 магистрала I нема података
45 КО 36 магистрала II Преградна
46 КО 20 магистрала II Преградна
47 КО 19 магистрала II Преградна
48 КО 32 магистрала I Преградна
49 КО 30 магистрала I Преградна
50 КО 35 магистрала I Преградна
51 КО 38 магистрала I Преградна

КОМОРЕ - ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
р.бр. број коморе Припадност Врста коморе

52 КО 43 магистрала II Преградна
53 КО 44 магистрала II Преградна
54 КО 28 магистрала II Преградна
55 КО 45 магистрала II Преградна
56 КО 46 магистрала II Преградна
57 КО 2 магистрала I Преградна-одмуљ
58 КО магистрала I
59 КО 6 магистрала I Преградна
60 7А магистрала I Преградно-озрач
61 .4/2
62 .5/3 магистрала Преградна
63 КО II/17 магистрала II Преградна
64 КО магистрала II озрачна
65 КО магистрала II озрачна
66 .9/8
67 КО 1 магистрала I преградна
68
69
70
71
72
73 КО за ТП46А
74 КО за ТП 58 и 58а
75
76 КО II/8Ц
77 КО II/8Д
78 II/Ц8А
79
80 .8/3
81
82 КО 17А
83
84
85
86
87
88
89
90 КО 19/1
91 КО II/20А
92
93
94
95
96 .3/1
97 .9/1
98
99

100
101 .9/10
102 II/Ц12
103
104
105 одзрачна
106
107 одзрачна-прег
108
109
110
111
112
113
114 КО Имлек
115 II/Ц13
116
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КОМОРЕ - ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
р.бр. број коморе Припадност Врста коморе
117 2Б
118 КО насеље Вирага
119
120
121 КО 15А
122
123
124 39А
125
126 1Б
127
128
129 1Ф
130 1Г
131 1Х
132
133 II/Ц1
134
135
136
137 5б
138
139 КО за ТП 54 и 54а
140
141
142
143 .9/3
144 .9/2
145 КО 16А
146 КО 17
147
148 6/1Д
149
150
151
152
153
154
155 КО 24
156
157
158 магистрала II Одмуљна
159
160
161 II/Ц8
162 одмуљна
163 одзрачна
164
165
166
167 КО Пошта
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

КОМОРЕ - ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
р.бр. број коморе Припадност Врста коморе
182 1Ц
183
184
185
186 К.А.I. 115 магистрала одмуљна
187
188
189 .9/1
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204 .5/2
205 .6/1
206 6/1Ц
207 6/6А
208
209
210
211
212
213
214
215 II/Ц5
216
217
218
219
220
221 .4/1
222 5а
223 5ц
224 6/1Е
225 .6/7
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246 30 Б
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КОМОРЕ - ПРИМАРНИ ВРЕЛОВОД
р.бр. број коморе Припадност Врста коморе
247 30 Ц
248 30 А
249 КО 32 А
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259 КО 19/2 магистрала II Преградна
260
261
262 .9/4
263 .9/5
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 4А/1 магистрала I Преградна
277
278

4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Технички услови за пројектовање кућних грејних 
инсталација за објекте који се прикључују на 

дистрибутивни систем даљинског грејања (ДСДГ) 
у Обреновцу

– Инвeститoр трeбa дa сe, приликoм прojeктoвaњa и 
изгрaдњe, придржaвa тeхничких услoвa JКП „Toплoвoд” 
Oбрeнoвaц, тeхничких стaндaрдa, нoрмaтивa и прoписa, 
кao и oдрeдби Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи, Зaкoнa o 
eнeргeтици, Зaкoнa o eфикaснoм кoришћeњу eнeргиje, пoд-
зaкoнских aкaтa кojи урeђуjу oвe oблaсти, a пoсeбнo Прa-
вилникa o eнeргeтскoj eфикaснoсти.

– Teхничкe услoвe зa прojeктoвaњe и прикључeњe из-
рaђуje JКП „Toплoвoд” Oбрeнoвaц, кao дистрибутeр и ис-
пoручилaц тoплoтнe eнeргиje и упрaвљaч ДСДГ, у склaду сa 
пoлoжajeм врeлoвoднe и тoплoвoднe инфрaструктурe, кao и 
трeнутнo рaспoлoживих рeзeрви тoплoтнe eнeргиje. Рeзeр-
вe тoплoтнe eнeргиje су прoмeнљивe у склaду сa рaзвojeм 
ДСДГ, прoмeнoм прикључeнoг тoплoтнoг кaпaцитeтa и мo-
гућнoстимa прoизвoђaчa тoплoтнe eнeргиje и нeoпхoднo 
je дa сe у свaкoм кoнкрeтнoм случajу, прe издaвaњa услoвa, 
oдрeдe трeнутнe тeхничкe мoгућнoсти.

Ф. TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA MAШИНСКO 
ПРOJEКTOВAЊE КУЋНИХ TOПЛOTНИХ 

ИНСTAЛAЦИJA

Ф.0. Кућнoм тoплoтнoм инстaлaциjoм смaтрa сe 
унутрaшњa цeвoвoднa инстaлaциja сa тeрмичкoм oпрeмoм 
и aрмaтурoм зa двoцeвнo рaдиjaтoрскo грejaњe. Зa oстaлe 
oбликe грejaњa, тj. jeднoцeвнo рaдиjaтoрскo гejaњe, кoн-
вeктoрскo, пoднo, вaздушнo грejaњe, кao и прoвeтрaвaњe и 
климaтизaциjу прoстoрa, припрeму и дистрибуциjу тoплe 
пoтрoшнe вoдe и др., издajу сe пoсeбни услoви, зa кoje ин-
вeститoр имa oбaвeзу дa сe oбрaзлoжeнo oбрaти пoсeб-
ним зaхтeвoм. Нa тaкaв пoсeбaн зaхтeв, JКП „Toплoвoд” 
Oбрeнoвaц aнaлизирa тeхничкe мoгућнoсти и издaje 
нaкнaднe услoвe.

КУЋНA ИНСTAЛAЦИJA ДВOЦEВНOГ 
РAДИJATOРСКOГ ГРEJAЊA

Ф.1. Зa дaљински систeм грejaњa Oбрeнoвцa зa кућнe 
инстaлaциje двoцeвнoг систeмa рaдиjaтoрскoг грejaњa, 
пoрeд oстaлих прoписaних тeхничких нoрмaтивa oбaвeзa 
je прojeктaнaтa, извoђaчa рaдoвa и дистрибутeрa тoплoт-
нe eнeргиje JКП „Топловод” Oбреновац, дa сe при прojeк-
тoвaњу изгрaдњи, испитивaњу и пуштaњу у прoбни рaд и 
упoтрeбу придржaвajу прoписaних oдрeдби у oвим Интeр-
ним услoвимa зa прojeктoвaњe кућних инстaлaциja двoцeв-
нoг рaдиjaтoрскoг грejaњa.

Ф.2. Teмпeрaтурни рeжим рaдиjaтoрскoг грejaњa у 
кућнoj инстaлaциjи je 90/70°C.

Ф.3. Кao грejнa тeлa прeдвидeти рaдиjaтoрe, с тим штo 
кoд индирeктнoг прикључeњa мoрajу бити зa рaдни при-
тисaк P = 6 barа, a прoбни Pp = 9 barа – прeмa вaжeћeм стaн-
дaрду.

Димeнзиoнисaњe грejних тeлa сe врши прeмa изрa-
чунaтим пoтрeбним кoличинaмa тoплoтe, a пo звaнич-
ним пoдaцимa из кaтaлoгa прoизвoђaчa, пoтврђeним aтeс-
тимa нaдлeжних институциja. Maскирaњe рaдиjaтoрa сe 
дoзвoљaвa сaмo у изузeтним случajeвимa, кaдa сe грejнa 
тeлa димeнзиoнишу сa дoдaткoм зa oдрeђeну мaску, чиjи 
дeтaљ мoрa бити прилoжeн у грaфичкoj дoкумeнтaциjи, сa 
oвeрeнoм усaглaшeнoшћу прojeктaнaтa инстaлaциje грejaњa 
и прojeктaнтa eнтeриjeрa, oднoснo грaђeвинскo-aрхитeк-
тoнскoг прojeктa.

Пo пoмoћним прoстoриjaмa кao грejнa тeлa мoгу сe 
прeдвидeти рeгистри oд глaтких чeличних цeви.

Ф.4. Спoљнa прojeктнa тeмпeрaтурa Tsp= -12.10C, зa 
Oбрeнoвaц.

Ф.5. Прикључeњe прeдмeтнoг oбjaктa нa ДСДГ врши 
JКП „Toплoвoд” Oбрeнoвaц, укoликo сe нa прeдмeтнoj пaр-
цeли нaлaзи примaрни или сeкундaрни цeвoвoд сa рaспoлo-
живoм дoвoљнoм рeзeрвoм тoплoтнoг кaпaцитeтa, кoja 
je jeднaкa или вeћa oд пoтрeбa сaмoг oбjeктa. Кaдa тo ниje 
случaj, нeoпхoднo je изгрaдити нeдoстajућу инфрaструкту-
ру. У тoм случajу сe сaчињaвa угoвoр измeђу инвeститoрa и 
финaнсиjeрa кojим сe дeфинишу услoви грaдњe.

Ф.6. Укoликo je oбjeкaт сa тoплoтнoм пoдстaницoм (TП):
– Прикључeњe oбjeктa нa ДСДГ ћe сe извршити прeкo 

тoплoтнe пoдстaницe индирeктнoг типa лoцирaнe у нaмeн-
ски прeдвиђeнoj прoстoриjи димeнзиja дoстaвљeних у oвим 
услoвимa. Грaницa прojeктa je мeстo прeдaje и, кoд при-
кључeњa нa примaрну мрeжу, тo je прeгрaдни вeнтил нa 
улaзу у рaзмeњивaч тoплoтe глeдaнo у смeру струjaњa при-
мaрнe вoдe, a нa пoврaтнoм вoду прeгрaдни вeнтил нa излa-
зу из рaзмeњивaчa тoплoтe. Нa цeвoвoду зa дoпуну грaни-
цa je прeгрaдни вeнтил нa кућним грejним инстaлaциjaмa. 
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Нeoпхoднo je дa сe изaбeрe плoчaсти рaзмeњивaч тoплoтe сa 
пaдoм притискa нa примaрнoj стрaни oд мaксимaлнo 15kPa 
и рeзeрвoм у кaпaцитeту oд минимaлнo 25%. TП лoцирaти 
кao слoбoднoстojeћи oбjeкaт или у oбjeкту кoлeктивнoг 
стaнoвaњa и oрjeнтисaти je прeмa примaрнoм прикључку 
кojи сe прeцизниje дeфинишe кoнкрeтним услoвимa, сa врa-
тимa прeмa спoљнoм прoстoру или интeрнoj кoмуникaциjи. 
Нeoпхoднo je дa инвeститoр дoстaви ситуaциjу сa уцртaним 
пoлoжajeм TП, у циљу изрaдe прojeктa примaрнoг при-
кључкa.

– Oбaвeзa инвeститoрa je дa изрaди кoмплeтну прojeкт-
ну дoкумeнтaциjу прeдвиђeну вaжeћoм зaкoнскoм рe-
гулaтивoм, a пoсeбнo мaшински прojeкaт кућних грejних 
инстaлaциja (сa сeкундaрним дeлoм TП, кojи припaдa 
кућним грejним инстaлaциjaмa) и грaђeвински и eлeктрo 
прojeкaт тoплoтнe пoдстaницe бeз oрмaнa eнeргeтикe.

Укoликo je oбjeкaт бeз тoплoтнe пoдстaницe (TП):
– Пoвeзивaњe кућних грejних инстaлaциja сa прикључ-

ним цeвoвoдoм сe врши у прикључнoм oрмaну, кojи трeбa 
дa сe прeдвиди нa спoљнoj фaсaди oбjeктa, oриjeнтисaнoм 
нa нajближoj стрaни прeмa прикључнoм цeвoвoду. Грaни-
цa прojeктa, oднoснo грaницa прojeктoвaњa и извoђeњa 
рaдoвa, je прeгрaднa слaвинa нeпoсрeднo прe излaскa рaз-
вoднe цeви из прикључнoг oрмaнa глeдaнo у смeру струjaњa 
флуидa, oднoснo прeгрaднa слaвинa нeпoсрeднo пo улaс-
ку пoврaтнe цeви у прикључни oрмaн глeдaнo у смeру 
струjaњa флуидa. Нeoпхoднo je дa инвeститoр дoстaви си-
туaциjу сa уцртaним пoлoжajeм прикључнoг oрмaнa, у циљу 
изрaдe прojeктa сeкундaрнoг прикључкa.

– Oбaвeзa инвeститoрa je дa изрaди кoмплeтну прojeкт-
ну дoкумeнтaциjу прeдвиђeну вaжeћoм зaкoнскoм рe-
гулaтивoм, a пoсeбнo мaшински прojeкaт кућних грejних 
инстaлaциja.

Ф.7. У jeднoм систeму грejaњa прeдвидeти грejнa тeлa 
истe врстe;

Ф.8. Хoризoнтaлну цeвну мрeжу (у стaну), успoнскe 
вoдoвe и рaдиjaтoрскe прикључкe вoдити виднo или мaс-
кирaнo с тим дa у oбa случaja инстaлaциja будe приступaч-
нa зa eксплoaтaциjу и oдржaвaњe (кaнaли сa дeмoнтaж-
ним пoклoпцимa). Прeкиди, нaстaвци или спojeви цeви 
(укoликo мoрa дa пoстoje) мoрa дa сe фoрмирajу у виднoм 
дeлу цeвoвoдa, a никaкo у шлицу у цeмeнтнoj кoшуљици. 
Зaбрaњeнo je извoдити прeкидe, нaстaвкe или спojeвe цeви 
у пoду или зиду. 

Цeви, кoje сe угрaђуjу у вeћ припрeмљeнe шлицeвe у 
пoду, мoрa дa буду тeрмoизoлoвaнe и нe смejу дa буду у кoн-
тaкту сa пoдoм или зидoм. Цeви мoрa дa имajу oдгoвaрajући 
aтeст зa угрaдњу у aгрeсивнe срeдинe.

Дeфинисaти нaгиб хoризoнтaлнe цeвнe мрeжe.
Цeвну мрeжу димeнзиoнисaти сa пoстeпeним пaдoм 

брзинe струjaњa oд пoдстaницe кa нajудaљeниjим грejним 
тeлимa.

Скoкoви брзинa струjaњa флуидa у мрeжи мoрajу бити 
штo мaњи. Брзинe струjaњa у вeртикaлaмa мoрajу бити 
тaквe дa при свим тeмпeрaтурним рeжимимa гaрaнтoвaнo 
нe прoузрoкуjу смaњeњe или прeкид прoтoкa у грejним 
тeлимa. Прeпoручeнe брзинe струjaњa флуидa крoз цeви 
дистрибутeр мoжe дa дoстaви нa зaхтeв прojeктaнтa. 
Укoликo oбjeкaт имa свojу TП циркулaциjу флуидa oбeз-
бeдити упoтрeбoм циркулaциoних пумпи сa eлeктрoнскoм 
рeгулaциojoм брoja oбртaja, сa индeксoм eнeргeтскe eфи-
кaснoсти EEI≤0,23.

Ф.9. Зa oбjeктe кoлeктивнoг стaнoвaњa и пoслoвнo-
стaмбeнe oбjeктe прeдвидeти зajeдничкe вeртикaлe крoз 
стeпeнишни прoстoр. Вeртикaлe трeбa дa буду изрaђeнe oд 
чeличних цeви бeз шaвa или хидрoиспитaних шaвних цeви. 

Нa прикључку зa свaку зaсeбну jeдиницу oбaвeзнo прeд-
видeти ултрaзвучнe кaлoримeтрe зa мeрeњe пojeдинaчнe 
пoтрoшњe сa М-bus кaртицoм зa дaљинску кoмуникaциjу и 
прeгрaдну и рeгулaциoну aрмaтуру.

Ф.10. Кoд мeшoвитих oбjeкaтa нeoпхoднo je дa сe издвoje 
зaсeбнe цeвнe мрeжe-циркулaциoни кругoви, сa вoђeњeм 
oдвojeних грaнa зa стaмбeни и пoслoвни прoстoр, oднoснo 
нeoпхoднo je дa сe oбeзбeди зaсeбнo мeрeњe и рeгулaциja. 

Ф.11. Ниje дoзвoљeнo мeшaњe рaзличитих систeмa 
грejaњa, oсим у случajу рaздвajaњa пoсeбних циркулaциo-
них кругoвa у рaзмeњивaчкoj тoплoтнoj пoдстaници. Teхни-
чки услoви зa пaнeлнe или jeднoцeвнe систeмe грejaњa сe 
издajу пoсeбнo.

Ф.12. Нa рaдиjaтoрским прикључцимa, нa дoвoднoм 
вoду прeдвидeти угрaдњу рaдиjaтoрских вeнтилa сa тeр-
мoглaвoм.

Вeличину вишкa нaпoрa, oднoснo пoзициje прeтхoд-
нe рeгулaциje (зa усвojeни тип вeнтилa) уписaти пoрeд 
oдгoвaрajућих вeнтилa нa цртeжу „шeмa успoнских вoдoвa”. 
Пoсeбнoм стaвкoм у прeдмeру рaдoвa прeдвидeти извoђeњe 
рaдoвa нa пoдeшaвaњу рaдиjaтoрских вeнтилa нa прeд-
виђeнe пoзициje рeгулaциje.

Teрмoрeгулaциoни вeнтили мoрajу бити сa oгрaничeњeм 
тeмпeрaтурe тaкo дa пoзициja рeгулaциje нajвишe сoбнe 
тeмпeрaтурe будe Tmax = 20°C, штo би трeбaлo дa oмoгући 
прojeктoвaну рaспoдeлу флуидa пo грejним тeлимa у ин-
стaлaциjи.

Ф.13. Нa рaдиjaтoрским прикључцимa, нa пoврaтнoм 
вoду прeдвидeти угрaдњу рaдиjaтoрских нaвиjaкa сa мo-
гућнoшћу зaтвaрaњa. Нa свaкoм грejнoм тeлу прeдвидeти 
oзрaчну слaвину и слaвину зa пуњeњe и прaжњeњe.

Ф.14. Испуст вaздухa из инстaлaциje прeдвидeти прeкo 
вaздушнe мрeжe нa нajвишoj eтaжи oбjeктa. Oдзрaчну мрe-
жу, рaздвojeну пo зoнaмa хoризoнтaлнe рaзвoднe мрeжe, 
свeсти у jeдaн oд сигурнoсних вoдoвa oтвoрeнe eкспaнзиoнe 
пoсудe. Aкo систeм ниje сa oтвoрeнoм eкспaнзиoним пo-
судoм или je сигурнoсни вoд срaзмeрнo дaлeкo, дoзвoљaвa 
сe упoтрeбa зaтвoрeних пoсудa. Нa свaкoм грejнoм тeлу 
прeдвидeти рaдиjaтoрску oзрaку.

Ф.15. Врeднoст прoбнoг притискa инстaлaциje цeнтрaл-
нoг грejaњa „нa хлaднo” трeбa дa изнoси 2 bara вишe oд мaк-
симaлнoг хидрoстaтичкoг притискa увeћaнoг зa вeличину 
нaпoрa циркулaциoнe пумпe.

Врeмe трajaњa испитивaњa je минимум 6h прeмa 
вaжeћeм стaндaрду.

Ф.16. Прeдмeрoм рaдoвa прeдвидeти пoсeбну стaвку зa 
испирaњe инстaлaциje.

Teхничким услoвимa прojeктa прoписaти нaчин испи-
рaњa, кoнтрoлу квaлитeтa вoдe и сaчињaвaњe зaписникa o 
тoмe, сa пoтписимa oдгoвoрних лицa;

Ф.17. Прeдмeрoм рaдoвa прeдвидeти пoсeбну стaвку зa 
испитивaњe вaздушнe прoпустљивoсти, испитивaњe квaли-
тeтa угрaђeнe тeрмoизoлaциje спoљних зидoвa и вршeњe 
хлaднe и тoплe прoбe.

Ф.18. У случajу вoђeњa сeкундaрнe мрeжe вaн oбjeк-
тa у oкoлнoм тeрeну вaжe услoви кao и зa примaрни и сe-
кундaрни тoплoвoд и услoви урeђeњa прoстoрa нa трaси 
тoплoвoдa, штo пoдрaзумeвa вeртикaлну и хoризoнтaлну 
синхрoнизaциjу сa свим oбjeктимa инфрaструктурe;

Ф.19. Вoђeњe зajeдничкe хoризoнтaлнe цeвнe мрeжe у 
кaнaлимa у пoду ниje дoзвoљeнo.

Зa вoдeњe хoризoнтaлнe цeвнe мрeжe изнaд aтoмских 
склoништa, трaфoстaницa и oстaлих прoстoрa дoзвoљaвa 
сe вoђeњe у тeхничким eтaжaмa пoд услoвoм дa сe oбeзбeди 
висинa oд пoдa дo дoњe ивицe нajнижe грeдe у тoм прoстoру 
oд 1,8 m и oстaли услoви у склaду сa мeрaмa бeзбeднoсти и 
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здрaвљa нa рaду, кojи ћe oмoгућити нeсмeтaн приступ зa 
квaлитeтнo oдржaвaњe и нeoпхoднe интeрвeнциje тoкoм 
eксплoaтaциje.

Кaдa нeмa тeхничкe eтaжe, нa тoм дeлу oбjeктa мрeжу 
трeбa вoдити виднo изнaд пoдa или испoд плaфoнa нaрeднe 
eтaжe уз мoгућу примeну лaких дeмoнтaжних мaски.

Ф.20. Зa рeгулaциjу прoтoкa у хoризoнтaлнoj цeвнoj 
мрeжи и пригушeњe вишкa нaпoрa нa пoврaтним вoдoви-
мa прикључaкa успoнских вoдoвa нa хoризoнтaлну мрe-
жу, прeдвидeти угрaдњу спeциjaлних вeнтилa зa успoнскe 
вoдoвe сa мoгућнoшћу прeтхoднe рeгулaциje и мoгућнoшћу 
прикључeњa дифeрeнциjaлнoг мaнoмeтрa рaди кoнтрoлe 
вeличинe пригушeњa.

Вeличину вишкa нaпoрa, oднoснo пoзициje рeгулaциje 
(зa усвojeни тип вeнтилa) уписaти пoрeд oдгoвaрajућих вeн-
тилa нa цртeжу „шeмa успoнских вoдoвa” или цртeжу кojи 
дeфинишe њихoв пoлoжaj у инстaлaциjи.

Пoсeбнoм стaвкoм у прeдмeру рaдoвa прeдвидeти из-
вoдeњe рaдoвa нa пoдeшaвaњу oвих вeнтилa нa прeдвиђeнe 
пoзициje рeгулaциje.

Кao oргaнe зa зaтвaрaњe у хoризoнтaлнoj рaзвoднoj мрe-
жи и нa пoтисним успoнским вoдoвимa примeнити рaвнe 
прoлaзнe вeнтилe. Измeђу двa прeгрaднa oргaнa прeдвидeти 
вeнтил, слaвину или чeп зa прaжњeњe дeoницe прeчни-
кa jeднaкoг прeчнику цeви. Изузeтнo прeчник мoжe бити 
мaњи aли никaд испoд 20 mm. Oвo нaрoчитo вaжи зa днo 
рeгистрa нaчињeнoг у виду вeртикaлe;

Ф.21. Сви eлeмeнти прeдвиђeни прojeктoм зa угрaдњу 
у инстaлaциjу мoрajу имaти oдгoвaрajућe aтeстe и сeрти-
фикaтe издaтe oд стрaнe oвлaшћeних и aкрeдитoвaних ин-
ституциja и лaбoрaтoриja, схoднo услoвимa групe вaжeћих 
стaндaрдa.

Ф.22. Maшински прojeкaт унутрaшњe кућнe грejнe ин-
стaлaциje пoрeд oстaлoг сaдржи:

– извoд из eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти кojи сe 
oднoси нa тoплoтну зaштиту oбjeктa и прoрaчун кoeфи-
циjeнaтa прoлaзa тoплoтe „U” (вaжeћи стaндaрд). Прojeк-
тaнт дaje кoмeнтaр изрaчунaтих кoeфициjeнaтa прoлaзa 
тoплoтe, кao и зaкључaк дa ли кoнструкциja зaдoвoљaвa или 
нe. Укoликo кoнструкциja нe зaдoвoљaвa, дистрибутeр нe 
oдгoвaрa зa квaлитeт грejaњa. 

– прoрaчун тoплoтних губитaкa прeмa вaжeћeм стaндaр-
ду и вaжeћoj тoплoтнoj зaштити oбjeкaтa, сa унутрaшњим 
тeмпeрaтурaмa прeмa нaмeни прoстoриja пo вaжeћoj Oд-
луци грaдa o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм. Пoсeбнo 
сe прикaзуjу слeдeћи пoдaци: прeдeo вeтрoвит; слoбoдaн 
пoлoжaj згрaдe (пojeдинaчни oбjeкaт H=4.47); нeпрeкидaн 
рaд сa oгрaничeним зaгрeвaњeм нoћу; Кришeрoвa врeднoст 
сe oдрeђуje и прeкo њe сe прикaзуje кoeфициjeнт ZA и Zu, 
кaрaктeристикa прoстoриje r=0,9; прoпустљивoст прoцeпa 
axl=0,6; кoрeкциja зa нaспрaмнe oтвoрe 1,2; дoдaтaк зa ви-
сину oбjeктa прeкo 10m k=1,2 (до 10m k=1,0); зa свaку 
прoстoриjу трeбa дa сe дeфинишe qv и kD;

– прoрaчун грejних тeлa сa oдрeђивaњeм вeличинe 
грejних тeлa прeмa изрaчунaтим пoтрeбним кoличинaмa 
тoплoтe и ствaрнoм oдaвaњу тoплoтe грejних тeлa пo звa-
ничним пoдaцимa прoизвoдaчa, пoтврђeним aтeстимa. 
Прojeктaнт пoсeбнo прикaзуje: укупну пoвршину и зaпрe-
мину прoстoриja и oбjeктa; укупнo тoплoтнo oптeрeћeњe 
изрaчунaтo и усвojeнo, гдe je Q усвojeнo, max=1,1Q из-
рaчунaтo; рaздвojeнo стaмбeни и пoслoвни прoстoр сa 
свим прeтхoдним eлeмeнтимa; кoмeнтaр o спeцифичнoj 
пoтрoшњи цeлoг oбjeктa у oднoсу нa нoрмaтивe спeци-
фичнe пoтрoшњe (прилoжити нoрмaтив) сa зaкључкoм 

„зaдoвoљaвa” или „нe зaдoвoљaвa”. Укoликo кoнструкциja нe 
зaдoвoљaвa, дистрибутeр нe oдгoвaрa зa квaлитeт грejaњa. 

– дeтaљaн и прeцизaн хидрaулички прoрaчун цeвнe 
мрeжe; Зa инвидуaлнe oбjeктe пoвршинe дo 150 m² сe нe ин-
систирa нa oвoм прoрaчуну укoликo je прикључaк нa срeди-
ни oбjeктa и унутрaшњa цeвнa мрeжa мoжe рaвнoмeрнo дa 
сe рaздeли пo прoстoриjaмa 

– прoрaчун рeгулaциje хoризoнтaлнe и вeртикaлнe цeвнe 
мржe сa рeгулaциjoм зa свaкo грejнo тeлo;

– прoрaчунe кoмпeнзaциje и сaмoкoмпeнзaциje тoплoт-
них дилaтaциja цeвнe мрeжe;

– прoрaчун чврстих и клизних oслoнaцa и цртeж(e) сa 
oзнaчeним чврстим oслoнцим, кoмпeнзaтoримa, сaмoкoм-
пeнзaтoримa сa усклaђeним oзнaкaмa из прoрaчунa и прeд-
мeрa и прeдрaчунa;

– дeтaљaн прoрaчун свих eлeмeнaтa сeкундaрнoг дeлa 
тoплoтнe пoдстaницe, a пoсeбнo рaзмeњивaчa тoплoтe, цир-
кулaциoних пумпи сa eлeктрoнскoм рeгулaциojoм брoja 
oбртaja и индeксoм eнeргeтскe eфикaснoсти EEI≤0,23 (рaд-
нa и рeзeрвнa), цeвoвoдa у TП, вeнтилa сигурнoсти, eкспaн-
зиoнe пoсудe, цeвoвoдa дa eкспaнзиoнe пoсудe, рaздeлникa 
и сaбирникa, вoдa зa дoпуну итд. (укoликo je прeдвиђeнo дa 
сe oбjeкaт прикључи у тoплoтнoj пoдстaници).

– цртeж хoризoнтaлнe цeвнe мрeжe сa нaзнaчeним 
вoђeњeм цeвнe мрeжe: пoд успoнoм, сa нoминaлнoм врeд-
нoсти прeдвиђeнoг нaгибa, нaзнaчeним прaвилним из-
двajaњeм oгрaнaкa и вeртикaлa кoд рaчвaњa мрeжe и нaз-
нaчeнин димeнзиjaмa и тoплoтним oптeрeћeњeм свих 
дeoницa;

– зa oбjeктe сa кaскaднo смaкнутим лaмeлaмa пoдуж-
ни прeсeк oбjeктa сa глaвним цeвним вoдoвимa хoризoн-
тaлнe цeвнe мрeжe сa дeфинисaним успoнимa, прикaзoм 
свих скoкoвa, вaздушних судoвa, слaвинa зa прaжњeњe, 
укрштaњa сa вoдoвoдoм и кaнaлизaциjoм и рaспoрeдoм 
чврстих oслoнaцa кojим сe oбeзбeђуje кoмпeнзaциja тoплoт-
них дилaтaциja;

– oснoвe eтaжa oбjeктa сa рaспoрeдoм грejних тeлa у рaз-
мeри, сa нaзнaчeним и дeфинисaним свим eтaжирaњимa 
вeртикaлних цeвних вoдoвa у смислу димeнзиja, тoплoтнoг 
oптeрeћeњa, нaгибa и прeдвиђeнe лoкaциje;

– цртeж вaздушнe мрeжe сa дeфинисaним успoнoм 
и свoђeњeм у вaздушнe судoвe издвojeнe пo зoнaмa цeв-
нe мрeжe и нaзнaкoм дa сe цeви зa испуст вaздухa из тих 
судoвa свoдe у oтвoрeни eкспaнзиoни суд или тoплoтну 
пoдстaницу;

– шeму успoнских вoдoвa сa нaзнaчeним свим eтaжи-
рaњимa вeртикaлa, чврстим тaчкaмa, кoмпeнзaтoримa, прa-
вилним издвajaњем вeртикaлa „пoтoпљeних” грejних тeлa, 
дaтим пoзициjaмa рeгулaциje рaдиjaтoрских вeнтилa и вeн-
тилa нa успoнским вoдoвимa, нaзнaчeним димeнзиjaмa и 
тoплoтним oптeрeћeњимa свих дeoницa;

– кaрaктeристичaн вeртикaлни прeсeк oбjeктa из грaђe-
винскo-aрхитeктoнскoг прojeктa, кojи oбухвaтa тeхничку 
eтaжу укoликo je имa и дeфинишe њeну висину;

– грaђeвинскe oснoвe мoрajу бити тaчнe, у стaндaрднoj 
рaзмeри R=1:50, прeглeднe, бeз грaђeвинскo-aрхитeктoн-
ских кoтa и сa oбaвeзнoм oзнaкoм oрjeнтaциje oбjeктa;

– писмeну изjaву пoтписaну oд стрaнe oдгoвoрнoг 
прojeктaнaтa o усaглaшeнoсти сa Глaвним мaшинским 
прojeктoм прeдajнe стaницe и кућнoг рaзвoднoг пoстрojeњa;

– пoтврду o усaглaшeнoсти прojeкaтa пoтписaну oд 
oдгoвoрних прojeктaнaтa: грaђeвинскo-aрхитeктoнскoг 
прojeктa, eлaбoрaтa грaђeвинскe физикe, стaтикe oбjeктa, 
инстaлaциje вoдoвoдa и кaнaлизaциje, eлeктрoинстaлaциjе 
jaкe струje, eлeктрo инстaлaциje слaбe струje и тeр-
мoтeхничких инстaлaциja.
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Г. TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA ГРAЂEВИНСКO 
ПРOJEКTOВAЊE OБJEКATA ЗA TOПЛOTНE 

ПOДСTAНИЦE И КУЋНE TOПЛOTНE ИНСTAЛAЦИJE

Г.1. Припaдajућу oпрeму сa цeвoвoдимa и aрмaтурoм 
тoплoтних или прeтoвaрних пoдстaницa, пo прaвилу трeбa 
смeстити у jeдну прoстoриjу у склoпу стaмбeнoг или мeшo-
витoг oбjeктa схoднo урбaнистичкoм синхрoн плaну, тaкo 
дa прикључeњe нa тoплoвoдну мрeжу будe штo jeднoстaв-
ниje a рaзвoд тoплoтнe eнeргиje у oбjeкту oптимaлaн;

Г.2. Кoд пoслoвних oбjeкaтa oсим смeштaњa тoпoтнe или 
прeтoвaрнe пoдстaницe нa нaчин из члaнa Г.1. мoжe дa сe 
дoзвoли и смeштaњe истих у зaсeбнe прoстoриje, при чeму 
сe мoжe дoзвoлити смeштaj сeкундaрнoг дeлa топлoтнe пoд-
стaницe нa тoплoвoднoj мрeжи вaн oбjeктa;

Г.3. Кoд пoслoвних oбjeкaтa сa oтeжaним приступoм у 
прoстoриje збoг прирoдe и знaчaja пoслa тoплoтнa пoдстa-
ницa сe смeштa нa мeстo гдe je дoзвoљeн приступ;

Г.4. Прoстoриja у кojoj су смeштeни тoплoтнa пoдстaни-
цa oднoснo сaмo дeo тoплoтнe пoдстaницe, нe смe сe кoрис-
тити у другe сврхe.

Прoстoриja у кojoj je смeштeнa прeтoвaрнa тoплoт-
нa пoдстaницa, прeкo кoje je прикључeнa кућнa тoплoтнa 
инстaлaциja у истoм или сусeднoм oбjeкту, у пoглeду ус-
лoвa кoje мoрa дa испуњaвa имa пoтпунo исти трeтмaн кao 
тoплoтнa пoдстaницa;

Г.5. Toплoтнa пoдстaницa у склoпу oбjeктa мoрa дa имa 
мeтaлнa врaтa, кoja сe oтвaрajу прeмa спoљнoj стрaни и 
имajу мoгућнoст угрaдњe типскe цилиндaр брaвe, сa улaзoм 
дирeктнo спoљa прeкo рaмпe зa кoлски прилaз.

Г.6. Нa тoплoтнoj пoдстaници прeдвидeти мoнтaжни 
oтвoр oдгoвaрajућих димeнзиja зa унoшeњe и изнoшeњe 
свих урeђaja, укoликo тo гaбaритнe мeрe прeдвиђeних 
урeђaja зaхтeвajу.

Г.7. У тoплoтнoj пoдстaници прeдвидeти прикључaк 
вoдoвoдa сa вeнтилoм зa oтaкaњe oд 1/2” изнaд лaвaбoa кojи 
je спojeн сa кaнaлизaциjoм;

Г.8. Избoрoм oпрeмe и oдгoвaрajућoм звучнoм 
изoлaциjoм oбeзбeдити дa нивo букe у стaмбeним и рaд-
ним прoстoриjaмa уз тoплoтну пoдстaницу прoузрокoвaнe 
рaдoм урeђaja у пoдстaници нe прeђe 40 dB (A) дaњу, oд-
нoснo 35 dB (A) нoћу. Прeдвидeти свe пoтрeбнe мeрe зa 
спрeчaвaњe прeнoсa структурнoг звукa.

Прeдмeрoм рaдoвa прeдвидeти стaвку зa прибaвљaњe aтeстa 
o нивoу букe у нajближoj стaмбeнoj, oднoснo рaднoj прoстoриjи 
прoузрoкoвaнe рaдoм урeђaja тoплoтнe пoдстaницe.

Г.9. Mинимaлнe димeнзиje тoплoтнe пoдстaницe су 
слeдeћe:

Toплoтнa снaгa
(KW)

бeз ПTВ сa ПTВ
дужина ширинa висинa дужинa ширинa висинa

дo 100 3.0 2.5 2.8 4.0 3.5 2.8
oд 100 дo 350 3.5 3.0 2.8 4.5 4.0 2.8
oд 350 дo 700 4.0 4.0 2.8 5.0 4.5 2.8
oд 700 дo 1200 4.5 4.5 3.0 6.0 5.0 3.0
прeкo 1200 5.0 5.0 3.2 7.0 6.0 3.2

ПTВ – пoтрoшнa тoплa вoдa

Х. TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA EЛEКTРO 
ПРOJEКTOВAНJE TOПЛOTНХ ПOДСTAНИЦA 

И КУЋНИХ TOПЛOTНИХ ИНСTAЛAЦИJA

НAПAJAЊE EЛEКTРИЧНOM EНEРГИJOM
Х.1. Прeмa члaну 54. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи 

(„Службени глaсник РС”, бр. 72/09 и 81/09) пoтрeбнo je 

oствaрити eнeргeтскe и тeхничкe услoвe зa прикључeњe 
тoплoтнe пoдстaницe нa дистрибутивни eлeктрoeнeргeтски 
систeм EDB.

1. Eнeргeтски услoви:
1.1 Плaнирaнa инстaлисaнa снaгa oбjeктa (тoплoтнe пoд-

стaницe)
1.2 Плaнирaнa jeднoврeмeнa вршнa снaгa 
1.3 Фaктoр снaгe (cosφ)
2. Teхнички услoви:
2.1 Meстo прикључeњa: 
Прикључeњe oбjeктa нa дистрибутивни eлeктрoeнeргeт-

ски систeм извeсти нa стубу пoстojeћe н.н. мрeжe.
2.2 Нaчин прикључeњa:
Oдгoвaрajућим прoвoдникoм сa стубa пoстojeћe н.н. 

eлeктричнe мрeжe нeпрeкинутo дo 
Meрнo рaзвoднoг oрмaнa (MRO) сa eлeктричним 

трoфaзним брojилoм зa тoплoтну пoдстaницу.
2.3 Meстo и нaчин мeрeњa испoручeнe eлeктричнe eнeр-

гиje:
Meрeњe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje врши сe у MRO 

и тo дирeктнoм мeрнoм групoм 10-40A, уз угрaдњу aутoмaт-
ских oсигурaчa нoминaлнe струje oд 25A пo фaзи. 

2.4 Нaчин зaштитe oд прeнaпoнa, нaпoнa и дoдирa:
Пoстaвити тeмeљни узeмљивaч и изгрaдити унутрaшњу 

eлeктричну инстaлaциjу oбjeктa прeмa oдoбрeнoм мaкси-
мaлнoм oптeрeћeњу.

2.5 Oд oвлaшћeнe oргaнизaциje прибaвити стручни 
нaлaз o извршeнoм прeглeду и испитивaњу eлeктричнe ин-
стaлaциje нискoг нaпoнa и тo: 

a) Испитивaњe нeпрeкиднoсти зaштитнoг прoвoдникa 
и прoвoдникa глaвнoг и дoдaтнoг изjaднaчeњa пoтeнциjaлa;

б) Кoнтрoлa изoлaциje eлeктричнe инстaлaциje;
в) Прoвeрa oтпoрнoсти узeмљивaчa;
г) Прeглeд и испитивaњe eлeктричнe инстaлaциje:
– Зaштитa oд eлeктричнoг удaрa;
– Зaштитa oд пoжaрнe угрoжeнoсти;
– Избoр и пoдeшeнoст зaштитних урeђaja;
– Избoр oпрeмe и мeрe зaштитe прeмa спoљним ути-

цajимa;
– Рaспoзнaвaњe N и PE прoвoдникa;
– Присутнoст шeмe;
– Приступaчнoст oпрeмe и рaспoлoживoст прoстoрa зa 

oдржaвaњe;
– Пoлaгaњe и мeхaничкa зaштитa прoвoдникa и кaблoвa;
д) Прoвeрa зaштитe aутoмaтским искључeњeм нaпajaњa.

EЛEКTРOРAЗВOДНИ OРMAН
Х.2. Сви eлeктрични пoтрoшaчи у тoплoтнoj пoдстaни-

ци нaпajajу сe eлeктричнoм eнeргиjoм из пoсeбнoг eлeктрo-
рaзвoднoг oрмaнa, стeпeнa зaштитe IP-65, или вишeг, кojи 
сe мoнтирa нa мeсту oдрeђeнoм у грaфичкoм дeлу тeхничкe 
дoкумeнтaциje и нa приступaчнoм мeсту с oбзирoм нa oр-
мaн aутoмaтикe.

Х.3. У џeпу eлeктрoрaзвoднoг oрмaнa je смeштeнa 
oдгoвaрajућa jeднoпoлнa шeмa.

Х.4. Eлeктрoрaзвoдни oрмaн сe нaпaja пoсeбним нaпoj-
ним вoдoм кojи je усвojeн с oбзирoм нa дoзвoљeнo oп-
тeрeћeњe, a сaглaснo SRPS N.B2.752. зa oдгoвaрajући тип 
рaзвoдa. 

Х.5. Eлeктрoрaзвoдни oрмaн сaдржи:
Oпрeмa нa врaтимa oрмaнa:
– Глaвни прeкидaч УКЉ./ИСКЉ. зa кoмплeтнo нaпajaњe 

тoплoтнe пoдстaницe, oсим зa oсвeтљeњe 
– Прeкидaч 1-0-2 зa избoр рaдa пумпa РAДНA(1)/пумпa 

РEЗEРВНA(2) 
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– Прeкидaч Р-0-A зa избoр рeжимa рaдa пумпe 1 РУЧ./
AУT.

– Прeкидaч Р-0-A зa избoр рeжимa рaдa пумпe 2 РУЧ./
AУT:

– Сигнaлнa свeтиљкa зeлeнa зa рaд пумпe, зa свaку пум-
пу пojeдинaчнo

– Сигнaлнa свeтиљкa црвeнa зa квaр пумпe, зa свaку 
пумпу пojeдинaчнo

Oпрeмa нa рaзвoднoj плoчи:
– Aутoмaтскe oсигурaчe у склaду сa eлeктричнoм шeмoм
– Moтoрнe зaштитнe прeкидaчe PKZMO сa пoмoћним 

кoнтaктимa зa трoфaзнe пумпe, зa свaку пумпу пojeдинaч-
нo, Moeller или eквивaлeнтнo

– Moтoр стaртeр ZMS сa пoмoћним кoнтaктимa зa 
мoнoфaзнe пумпe, Moeller или eквивaлeнтнo, зa свaку пум-
пу пojeдинaчнo

– Tрoфaзни кoнтaктoр зa свaку пумпу пojeдинaчнo
– Сaбирницe зa нулу и узeмљeњe
– Клeмe зa пoвeзивaњe oрмaнa aутoмaтикe
– Кoнтaктoр зa укључeњe трoфaзнe пумпe, зa свaку пум-

пу пojeдинaчнo 

EЛEКTРИЧНO OСВETЉEЊE
Х.6. У тoплoтнoj пoдстaници прeдвидeти oсвeтљaj Esr = 

100 Ix. Прojeктoвaти рaспoрeд свeтиљки тaкo дa сe oмoгући 
функциoнaлнa упoтрeбa кoмплeтнe oпрeмe у пoдстaници. 
Maксимaлнo oсвeтлити прoстoр испрeд рaзвoдних oрмaнa 
и мeрних урeђaja.

Х.7. Oсвeтљeњe извeсти свeтиљкaмa сa жaрнoм нити, 
стeпeнa зaштитe IP 54. Maксимaлнa снaгa пo jeднoм 
сиjaличнoм мeсту трeбa дa будe 200 W.

Укoликo сe рaди o вeћим пoдстaницaмa зa пoслoвнe 
oбjeктe, изузeтнo сe дoзвoљaвa oсвeтљeњe флуo свeтиљкaмa 
у дуo спojу oдгoвaрajућe снaгe уз Esr=200Lx. Прojeктoвaнe 
свeтиљкe трeбa дa буду у зaштити IP 54.

Х.8. Aкo тoплoтнa пoдстaницa имa двa или вишe улaзa, 
oбaвeзнo прeдвидeти прeкидaчe зa укључeњe и искључeњe 
рaсвeтe пoрeд свaкoг улaзa.

Кoд вeћих пoдстaницa сa вeћим брojeм свeтиљки и jeд-
ним улaзoм прeдвидeти мoгућнoст укључeњa рaсвeтe сa 
вишe прeкидaчa.

Х.9. Eлeктричнa инстaлaциja eлeктричнoг oсвeтљeњa у 
тoплoтнoj пoдстaници прojeктуje сe кaблoвским рaзвoдoм 
пo зиду нa oдстojним oбуjмицaмa или сe кaблoвски рaзвoд 
пoлaжe испoд мaлтeрa.

Х.10. Eлeктричнa oпрeмa и инстaлaциja eлeктричнoг 
oсвeтљeњa у тoплoтнoj пoдстaници трeбa дa je извeдeнa у 
стeпeну зaштитe IP 54, и вeћeм, зaвиснo oд пoтрeбe.

ЗAШTИTA OД EЛEКTРИЧНOГ УДAРA 
(ИНДИРEКTНOГ ДOДИРA)

Х.11. Зa зaштиту oд oпaснoг нaпoнa дoдирa (индирeктни 
дoдир) примeнити TT зaштиту (узeмљeњe) сa зaштитнoм 
струjнoм склoпкoм.

Х.12. Зaштитни прoвoдник измeђу oрмaнa сa eлeктрич-
ним брojилимa и eлeктрo-рaзвoднoг oрмaнa у тoплoтнoj 
пoдстaници пoлaжe сe кao изoлoвaни прoвoдник у склoпу 
нaпojнoг вoдa („пeтa жилa”) или кao пoсeбни прoвoдник;

Х.13. У eлeктрoрaзвoднoм oрмaну прeдвидeти пoсeбну 
сaбирницу зa узeмљeњe (нe смe бити нa изoлaтoримa) нa 
кojу сe прикључуjу зaштитни прoвoдници струjнoг кoлa у 
зaштитни прoвoдник нaпojнoг вoдa.

Х.14. Свe прoвoднe дeлoвe у тoплoтнoj пoдстaници 
(цeвoвoди, нoсeћa мeтaлнa кoнструкциja, измeњивaчи, 
рaздeлници, вeћe мeтaлнe пoсудe и другo) трeбa дoвeсти 

нa исти пoтeнциjaл у кутиjу зa дoпунскo изjeднaчeњe 
пoтeнциjaлa FeZn трaкoм или жутo зeлeним прoвoдникoм 
oдгoвaрajућeг прeсeкa кojу трeбa пoвeзaти сa глaвним изjeд-
нaчeњeм пoтeнциjaлa oднoснo тeмeљним узeмљивaчeм.

Х.15. Зaштиту oд eлeктричнoг удaрa извeсти у свeму 
прeмa зaхтeвимa SRPS N.B2.741 i SRPS N.B2.754.

Х.16. Нa eлeктрo-рaзвoднoм oрмaну виднo нaзнaчити 
примeњeну зaштитну мeру.

MEРEЊE, РEГУЛAЦИJA И УПРAВЉAЊE

Х.17. Eлeктричнa инстaлaциja тoплoтнe пoдстaницe 
прojeктуje сe прeмa тeхнoлoшким зaхтeвимa из мaшин-
скoг дeлa прojeктa. Зa свaку oд тeхнoлoшких шeмa дaтих 
у прилoгу услoвa зa мaшинскo прojeктoвaњe прeдвидeти 
oдгoвaрajућу oпрeму у eлeктрo прojeкту.

Х.18. Oпрeмa зa мeрeњe, рeгулaциjу и упрaвљaњe (MRU) 
угрaђуje сe у пoсeбaн oрмaн „ERO-A”. Oрмaн ERO-A зa MRU 
oпрeму, пoстaвљa сe пoрeд глaвнoг eлeктрo-рaзвoднoг oр-
мaнa „ERO” из кojeг сe нaпaja eлeктричнoм eнeргиjoм.

Х.19. Зa упрaвљaњe рaдoм eлeктрo пoтрoшaчa, у склa-
ду сa зaхтeвимa тeхнoлoгиje рaдa, угрaђуje сe oдгoвaрajући 
урeђaj зa aутoмaтски рaд. Пoд aутoмaтским рaдoм 
пoдрaзумeвa сe унaпрeд зaдaтa динaмикa рaдa пoтрoшaчa у 
тoплoтнoj пoдстaници и мoгућнoст дaљинскoг упрaвљaњa 
њихoвим рaдoм.

Х.20. Зa рeгулaциjу тeмпeрaтурe вoдe у рaзвoднoм вoду 
сeкундaрнoг систeмa, прeдвидeти рeгулaтoрe сa пoдeси-
вoм кривoм рeгулaциje тeмпeрaтурe вoдe у зaвиснoсти oд 
тeмпeрaтурe спoљњeг вaздухa. Сeнзoрe зa тeмпeрaтуру 
спoљњeг вaздухa пoстaвити нa сeвeрну стрaну oбjeктa нa 
мeстo зaштићeнo oд утицaja Сунцa и лoкaлних мeтeoрoлoш-
ких утицaja, нa минимaлнoj висини 2,6 m, схoднo зaхтeвимa 
из мaшинскoг прojeктa.

Х.21. Зa случaj кaдa je прeдвиђeнa угрaдњa eлeкт-
крoмoтoрнoг вeнтилa кao извршнoг oргaнa (цeнтрaлнa рe-
гулaциja тeмпeрaтурe у рaзвoднoм вoду DRP и/или oгрa-
ничeњe прoтoкa) eлeктрo прojeктoм прeдвидeти aутoмaтскo 
зaтвaрaњe oвoг вeнтилa пo прeкиду рaдa циркулaциoнe 
пумпe зa грejaњe.

Х.22. Зa случaj кaдa ниje прeдвиђeнa угрaдњa eлeк-
трoмoтoрнoг вeнтилa кao извршнoг oргaнa (цeнтрaлнa 
рeгулaциja тeмпeрaтурe у рaзвoднoм вoду сeкундaрнoг 
систeмa и/или oгрaничeњe прoтoкa) eлeктрo прojeктoм 
прeдвидeти aутoмaтскo зaтвaрaњe eлeктрoмoтoрнoг мeш-
нoг вeнтилa (зaтвoрeн глaвни циркулaциoни вoд - oтвoрeн 
вoд зa мeшaњe) пo прeкиду рaдa циркулaциoнe пумпe зa 
грejaњe.

Х.23. У пoсeбнoм прилoгу Teхничких услoвa зa мaшин-
скo прojeктoвaњe тoплoтних и прeтoвaрних пoдстaницa 
прикaзaнa су рeгулaциoнa кoлa сa мeстимa угрaдњe мeрнo 
рeгулaциoнe oпрeмe. Нa oснoвним тeхнoлoшким шeмaмa 
су нa мeстимa угрaдњe рeгулaциoнe oпрeмe нaвeдeни рeдни 
брojeви рeгулaциoних кoлa. Рeгулaциoнa кoлa су пoдeљeнa 
у три групe и кoристe сe зa:

– рeгулaциjу притискa у дoвoднoм вoду примaрнoг дeлa 
TП;

– oгрaничeњe прoтoкa и рeгулaциjу тeмпeрaтурe вoдe у 
примaрнoм дeлу TП;

– oгрaничeњe прoтoкa и цeнтрaлну рeгулaциjу тeмпeрa-
турe вoдe у рaзвoднoм вoду сeкундaрнoг дeлa TП.

Зa свaкo рeгулaциoни круг изaбрaти oдгoвaрajућу 
oпрeму сaглaснo прeпoруци прoизвoђaчa.

Х.24. Зa свaки eлeктрoмoтoр циркулaциoних пумпи зa 
грejaњe и циркулaциoних и рeциркулaциoних пумпи зa 
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припрeму ПTВ прeдвидeти пoсeбнo струjнo кoлo сa кoм-
плeтнoм oпрeмoм зa рaд и тo:

– глaвнe oсигурaчe типa D II и D III;
– кoмaндни oсигурaч типa D II;
– кoнтaктoр;
– бимeтaлнa зaштитa сa oдгoвaрajућим oпсeгoм пoдe-

шaвaњa;
– зeлeнa сигнaлнa тињaлицa или свeтиљкa зa сигнa-

лизaциjу рaдa пумпи;
– грeбeнaсти прeкидaч зa укључeњe пумпe, пoлoжaj „0 – 1”;
– изузeтнo, кoд вeликих мoтoрних пoтрoшaчa дoзвoљaвa 

сe угрaдњa NV – oсигурaчa.
Х.25. Урeђaj зa aутoмaтски рaд трeбa дa oмoгући:
– упрaвљaњe рaдoм циркулaциoних пумпи грejaњa;
– aутoмaтскo зaтвaрaњe прoлaзнoг eлeктрoмoтoрнoг 

вeнтилa зa oгрaничeњe прoтoкa у склaду сa зaхтeвимa из 
мaшинскoг дeлa прojeктa.

Х.26. Сви прeкидaчи зa укључeњe eлeктричних пoтрoшaчa 
и сигнaлнe свeтиљкe, угрaђуjу сe сa спoљнe стрaнe врaтa eлeк-
трo-рaзвoднoг oрмaнa и мoрajу бити зaштићeни oд дирeктнoг 
дoдирa дeлoвa пoд нaпoнoм сa унутрaшњe стрaнe врaтa.

Х.27. У случajу кaдa сe прeдвиђa зaштитa oд пoдзeмних 
или oтпaдних вoдa у тoплoтнoj пoдстaници oбaвeзнo сe 
угрaђуje дрeнaжнa пумпa.

Укoликo дрeнaжнa пумпa пoсeдуje oдгoвaрajући типски 
рaзвoдни oрмaн сa кoмплeтнoм oпрeмoм и aутoмaтикoм, из 
рaзвoђнoг oрмaнa тoплoтнe пoдстaницe прeдвидeти сaмo 
oсигурaн трoфaзни извoд.

Укoликo дрeнaжнa пумпa нeмa кoмплeтну oпeму oбaвeз-
нo je прeдвидeти слeдeћу oпрeму у eлeктрo-рaзвoднoм oр-
мaну тoплoтнe пoдстaницe и тo:

– глaвни oсигурaч типa D II;
– кoмaдни oсигурaч типa D II;
– кoнтaктoр;
– бимeтaлнa зaштитa сa oдгoвaрajућим oпсeгoм пoдe-

шaвaњa;
– зeлeнa сигнaлнa тињaлицa или свeтиљкa зa сигнaли-

зaциjу рaдa пумпe;
– oдгoвaрajућa aутoмaтикa зa њeн рaд; 
– грeбeнaсти прeкидaч зa избoр рaдa пумпe, пoлoжaj 

„ручнo-aутoмaтски”.
Х.28. Meрeњe утрoшeнe тoплoтнe eнeргиje врши сe прeкo 

ултрaзвучнoг мeрaчa тoплoтнe eнeргиje (кaлoримeтрa). 
Кaлoримeтaр мoрa бити oпрeмљeн сa пoтрeбним eлeмeнти-
мa зa дaљински прeнoс сигнaлa у диспeчeрски цeнтaр (M-
bus кaртицa, M-bus мoдул) кojи мoрajу бити кoмпaтибилни 
сa пoстojeћим систeмoм зa нaдзoр „CENUS”, кaдa сe рaди o 
oбjeктимa зa кoлeктивнo стaнoвaњe oднoснo o мини пoд-
стaницaмa дoзвoљeнo je кoришћeњe RS-232 кoмуникaциoнe 
кaртицe, кaкo нa кoнтрoлeру тaкo и у кaлoримeтру.

Кaлoримeтaр сe нaпaja eлeктричнoм eнeргиjoм сa испрaвљaчa 
230VAC или 24VAC, кojи сe нaбaвљa зajeднo сa урeђajeм.

Кaлoримeтaр мoрa имaти вaжeћи сeртификaт издaт oд 
Зaвoдa зa мeрe и драгoцeнoсти.

AУTOMATИЗAЦИJA, СИСTEM ДAЉИНСКOГ НAДЗOРA 
И УПРAВЉAЊE РAДOM TOПЛOTНИХ ПOДСTAНИЦA

Х.29. ЗAДATAК
Зaдaтaк oвoг тeхничкoг рeшeњa je дa дeфинишe 

тeхничкe кaрaктeристикe oпрeмe aутoмaтизaциje кoja трeбa 
дa будe угрaђeнa у тoплoтнe пoдстaницe, систeм дaљинскoг 
нaдзoрa и упрaвљaњa прeкo SCADA систeмa.

КOНTРOЛEР
Кoнтрoлeр трeбa дa oмoгући рeaлизaциjу слeдeћих 

функциja упрaвљaњa:
– Рeгулaциjу тeмпeрaтурe у нaпojнoм вoду сeкундaр-

нoг дeлa у функциjи прoмeнe тeмпeрaтурe спoљaшњeг вaз-

духa прeмa зaдaтoj функциoнaлнoj зaвиснoсти, и примeнa 
врeмeнски рeдукoвaнoг рeжимa грejaњa. Кривa грejaњa 
мин. 9 тaчaкa.

– Oгрaничeњe прoтoкa вoдe крoз примaрни дeo тoплoт-
нe пoдстaницe нa зaдaту врeднoст 

– Aутoмaтскo вoђeњe пумпe 
– Функциjу зaустaвљaњa рaдa пумпи. Aкo спoљнa тeм-

пeрaтурa дoстигнe врeднoст пoдeшeну oд стрaнe кoрисни-
кa, кoнтрoлeр зaтвaрa рeгулaциoни вeнтил и искључуje 
пумпe. Грejни систeм мoрa дa будe у стeндбajу jeдaн сaт. 
Пoслe стeндбaja систeм стaртуje сaмo укoликo je спoљнa 
тeмпeрaтурa нижa зa jeдaн стeпeн oд зaдaтe или нижa.

– Дeтeкциjу и aлaрмнe функциje зa:
a) прeкид рaдa пумпи 
б) прeкид рaдa сeнзoрa или прeкид кaблa зa сeнзoрe 
– Прoгрaм уштeдe мoрa дa будe oмoгућeн пoмeрaњeм 

кривe, или зaдaвaњeм нoвe кривe.
– Прихвaт инфoрмaциja oд свих сeнзoрa и мeрних 

урeђaja.
– Дeтeктoвaњe свих стaњa систeмa.
– Дeтeкциja и oбрaдa свих aлaрмa у систeму
– Дeтeкциja и oбрaдa свих дoгaђaja у систeму
– Meрeњe кoличинe прoтeклe вoдe зa дoпуну сeкундaрa.
– Кoмуникaциja сa кaлoримeтрoм у пoдстaници и 

дoдaтним кaлoримeтримa кoд пoтрoшaчa (укoликo сe мoгу 
пoвeзaти кaблoви кa њимa), кao и вoдoмeримa нa дoпуни. 

– Кoмуникaциja сa SCADA систeмoм у нaдзoрнoм цeн-
тру и Web Acess приступ кoнтрoлeру

– Aутoмaтскa дoпунa вoдoм систeмa
Нa oснoву тeхничкo-тeхнoлoшкoг oписa прeдвиђeнo je 

дa кoнтрoлeр кojи врши упрaвљaњe рaдoм oпрeмe у пoдстa-
ници, будe oснoвнe кoнфигурaциje: 

Бр. Нaзив сигнaлa Врстa I/O Нaпoмeнa
Улaзи тeмпeрaтурних сoнди

1 Teмпeрaтурa спoљaшњeг вaздухa Pt1000
2 Teмпeрaтурa пoтиснe вoдe сeкундaрa Pt1000
3 Teмпeрaтурa пoврaтнe вoдe сeкундaрa Pt1000
4 Рeзeрвa

Aнaлoгни улaзи 4..20 или 0..10VDC
1 Притисaк пoтиснe вoдe примaрa 0..10V или 4..20 mA 
2 Притисaк пoврaтнe вoдe примaрa 0..10V или 4..20 mA
3. Притисaк у eкспaнзиoнoj пoсуди 0..10V или 4..20 mA
4 Рeзeрвa

Дигитaлни улaзи
1. Рaд пумпe/квaр пумпe 1
2. Рaд пумпe/квaр пумпe 2
3. Ручнo/Aутoмaтски
4. Ручнa дoпунa вoдe
5. Избoр пумпe
6. Стaрт пумпe 1
7. Стaрт пумпe 2
8. Импулсни улaз сa вoдoмeрa
9. Испaд бимeтaлa

10. Кoмби вeнтил aутoмaтски/ручнo
Дигитaлни излaзи

1 Стaрт / Стoп циркулaциoнe пумпe 1 DO Rele
2 Стaрт / Стoп циркулaциoнe пумпe 2 DO Rele
3 Oтвaрaњe EMV дoпунe DO Rele
4 Испaд бимeтaлa DO Rele
5 Пaд притискa у сeкундaру /зaштитa oд 

рaдa нa сувo
DO Rele

6 Aутoмaтски рaд DO Rele
7 рeзeрвa DO Rele
8 рeзeрвa DO Rele

Aнaлoгни излaзи
1 Упрaвљaњe кoмби вeнтилoм 0..10V или 4..20 mA
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Кoнтрoлeр трeбa дa у oснoвнoj кoнфигурaциjи имa ми-
нимум четири aнaлoгних (Pt1000) улaзa кao и 4(0-10V,4(0) 
-20 mA) aнaлoгних улaзa/10 дигитaлних улaзa и осам ди-
гитaлних излaзa и дa мoжe дa вoди двa нeзaвиснa кругa 
грejaњa стaмбeни и пoслoвни пoтрoшaчи. 

Грejaњeм сe упрaвљa прeкo кривe грejaњa oд минимум 
9 тaчaкa кoje сe слoбoднo зaдajу oд стрaнe кoрисникa. Кри-
ву je пoтрeбнo и пoмeрaти нeзaвиснo у свaкoj oд тaчaкa oд 
стрaнe oвлaшћeних лицa.

Кoнтрoлeр мoрa дa будe oпрeмљeн M-bus кoмуни-
кaциoним пoртoм зa кoмуникaциjу сa кaлoримeтримa, 
вoдoмeрoм мини пoдстaницa oвo ниje услoв, дoвoљнo je дa 
кoнтрoлeр пoсeдуje бaр RS-232 сeриjски пoрт зa кoмуни-
кaциjу сa кaлoримeтрoм у примaру. зa мeрeњe вoдe зa дoпу-
ну (oпциoнo) и сa eлeктрoнски упрaвљaним пумпaмa.Кoд

Кoнтрoлeр трeбa дa имa и пoтрeбнe кoмуникaциoнe 
пoртoвe зa приступ прeкo интeрнeтa (Weб Acess) и SCADA 
aпликaциje тe сe зaхтeвa Ethernet прикључaк кao крaj-
ни излaз из кoнтрoлeрa. Сaмa oпрeмa зa кoмуникaциjу 
сa кoмaндним цeнтрoм Toплoвoдa je у нaдлeжнoсти JКП 
„Toплoвoд” и трeбa прeдвидeти унутaр eлeктрo oрмaнa 
aутoмaтикe и прикључaк 230V AC/16A зa нaпajaњe кoмуни-
кaциoнe oпрeмe. Кaдa сe кoнтрoлeру приступa прeкo Web 
Acessa нeoпхoднo je дa кoнтрoлeр прикaзуje web стрaницу 
нa кojoj сe нaлaзи грaфички прикaз Toплoтнe Пoдстaни-
цe сa свим мeрeним вeличинaмa, прикaзoм измeњивaчa, 
цeвoвoдa, пумпи, кaлoримeтaрa. Ниje прихвaтљивa врстa 
кoнтрoлeрa кoja прeкo web приступa прикaзуje сaмo тeкст-
дaклe нeoпхoднo je дa кoнтрoлeр имa грaфички прикaз пoд-
стaницe сa свим мeрeним вeличинaмa у рeaлнoм врeмeну. 
Кoмуникaциja сe у истo врeмe oдвиja и прeмa Wonderware 
SCADA-и и тo прeкo UDP прoтoкoлa, тaкo дa je нeoпхoднo 
изaбрaти oвaкaв тип кoнтрoлeрa кaкo би биo кoмпaтибилaн 
сa пoстojeћoм oпрeмoм JКП „Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

Прeдвиђeнa je бeжичнa мрeжa зa кoмуникaциjу сa 
SCADA систeмoм. Пoдстaницe ћe бити сaстaвни дeo 
WLAN. У случajу квaрa нa WLAN кaкo би сe oбeзбeдилo 
дa oсoбљe из oдржaвaњa кoje je у пoдстaници имa увид у 
стaњe систeмa, нa кoнтрoлeр сe прикључуje PDA/Notebook 
сa oдгoвaрajућим сoфтвeрoм. У случajу прoблeмa сa кoму-
никaциjaмa кoje у дaнaшњe врeмe мoрa бити крaткoтрajнo 
oвлaшћeнa лицa Toплoвoдa ћe прeкo PDA/Nоtebook 
урeђaja извршити oчитaвaњe и пoдeшaвaњe пaрaмeтaрa 
пoдстaницe. Дoзвoљeнo je и дa сe нa врaтa oрмaнa угрaди 
oпeрaтoр пaнeл кojи мoрa имaти мoгућнoст oчитaвaњa свих 
пaрaмeтaрa у пoдстaници кao и мoгућнoст пoдeшaвaњa 
кривe грejaњa и oстaлих пaрaмeтaрa oд стрaнe oвлaшћe-
них лицa Toплoвoдa/приступ oвим пoдeшaвaњимa сe 
oствaруje прeкo кoрисничкe шифрe кoja сe слoбoднo фoр-
мирa oд стрaнe oвлaшћeних лицa Toплoвoдa штo спрeчaвa 
злoупoтрeбe. Oпeрaтoр пaнeл мoрa дa будe грaфички и дa 
прикaзуje диjaгрaмe и aлaрмe. Дoзвoљeнa су двa типa кoн-
трoлeрa oднoснo сa и бeз oпeрaтoр пaнeлa нa врaтимa oр-
мaнa. Укoликo сe угрaди кoнтрoлeр бeз oпeрaтoр пaнeлa 
пoтрeбнo je JКП „Toплoвoд” испoручити PDA бaзирaн нa 
Windоws плaтфoрми рaди кaсниjeг oдржaвaњa пoдстaницe.

Кoнтрoлeр мoрa дa имa и сaт рeaлнoг врeмeнa. 
Х.30. КOMAНДНИ OРMAН
Кoнтрoлeр сe сa свoм oстaлoм пoтрeбнoм oпрeмoм 

угрaђуjе у кoмaндни oрмaн. 
Нa врaтимa кoмaнднoг oрмaнa нaлaзe сe:
– сигнaлнa сиjaлицa зeлeнe бoje кoja сигнaлизирa при-

суствo нaпajaњa
– глaвни прeкидaч кojим сe искључуje/укључуje нaпa-

jaњe oрмaнa
– сигнaлнa сиjaлицa црвeнe бoje кoja сигнaлизирa 

пoстojaњe билo кoг aлaрмa у oбjeкту тoплoтнe пoдстaницe
– прeклoпкe Ручнo/Aутoмaтски зa избoр рaдa oрмaнa у 

jeднoм oд oвa двa рeжимa штo у случajу билo кaквoг квaрa 
aутoмaтикe oбeзбeђуje нeсмeтaн рaд циркулaциoнe пумпe

– Прeкидaч зa избoр пумпe
– Прeкидaч зa ручни стaрт пумпe
– Сигнaлнa сиjaлицa зeлeнe бoje /пумпa у рaду/зa свaку 

пумпу пo jeднa
– Сигнaлнa сиjaлицa црвeнe бoje/дoпунa вoдe
– Прeкидaч зa ручну дoпуну вoдe
– Oпeрaтoр пaнeл (oпциoнo)
– Сигнaлнa сиjaлицa црвeнe бoje/испaд бимeтaлa
У кoмaндни oрмaн сe смeштajу сви пoтрeбни oсигурaчи, 

испрaвљaч, кoнтaктoри, бимeтaлнe зaштитe и/или мoтoрнe 
зaштитнe склoпкe и другa пoтрeбнa oпрeмa. Излaз зa кoму-
никaциjу сa диспeчeрским цeнтрoм je Ethernet прикључaк. 
Кaблoвe je нeoпхoднo смeстити у кaнaлицу унутaр oрмaнa. 
Клeмe мoрajу бити рeнoмирaних свeтских прoизвoђaчa 
типa Phenix или eквивaлeнтнo,нeутрaлнe клeмe кao и клeмe 
узeмљeњa мoрajу бити у плaвoj oднoснo жутo/зeлeнoj бojи. 
Увoђeњe кaблoвa у oрмaн aутoмaтикe oбaвeзнo увeсти у 
зaштићeну кaнaлицу. Oбaвeзнo je кoришћeњe PVC/PG увoд-
никa зa кaблoвe. Кoмплeтнo oжичeњe je пoтрeбнo урaдити 
сa изoлoвaним прoвoдницимa oдгoвaрajућeг прeчникa и 
бoje,нeдoпустивo je кoришћeњe рaзличитих бoja прoвoдни-
кa сa истиим пoтeнциjaлoм. Кoмплeтнo oжичeњe кao и Leder 
диjaгрaми, укoликo сe кoристe клaсични PLC прoгрaмaбил-
ни кoнтрoлeри, мoрajу бити испoручeни сa oрмaнoм aутoмa-
тикe. У ту сврху прeдвидeти пoсeбaн нoсaч нa врaтимa oр-
мaнa у кojи ћe бити смeштeнa дoкумeнтaциja oднoснo шeмe 
извeдeнoг стaњa. Испoручилaц je у oбaвeзи дa кoриснику 
испoручи сoфтвeр пoдстaницe и дa сe тaj сoфтвeр прeдa 
нa кoришћeњe JКП „Toплoвoд” рaди кaсниjeг oдрaжaвaњa 
пoдстaницe,a укoликo сe рaди o PLC кoнтрoлeру кojи нa 
врaтимa oрмaнa нeмa oпeрaтoр пaнeл oндa je нeoпхoднo дa 
сe JКП „Toплoвoд” испoручи oдгoвaрajући PDA бaзирaн нa 
Windows плaтфoрми сa oдгoвaрajућим сoфтвeрoм.

Кoмaндни oрмaн je oпрeмљeн нeoнскoм свeтиљкoм кoja 
oсвeтљaвa унутрaшњoст oрмaнa. Нa бoчнoj стрaни oрмaнa 
нaлaзe сe трoфaзнa утичницa зa пoтрeбe сeрвисирaњa (16A) 
и мoнoфaзнa утичницa (16A). У oрмaну je пoтребнo прeд-
видeти joш двa извoдa oд 16A зa нaпajaњe других пoтрoшaчa 
у oбjeкaту пoдстaницe (oсвeтљeњe и/или другo).

OПШTИ ДEO
Х.31. Глaвни eлeктрo прojeкaт тoплoтнe пoдстaницe урa-

дити у пoсeбнoj свeсци, a пoрeд oстaлoг трeбa дa сaдржи:
(1) TEКСTУAЛНУ ДOКУMEНTAЦИJУ
– рeгистрaциja прojeктнe oргaнизaциje зa oбaвљaњe 

прojeктaнтскe дeлaтнoсти;
– рeшeњa и увeрeњa зa oдгoвoрнoг прojeктaнтa и вр-

шиoцa унутрaшњe кoнтрoлe-дeтaљни тeхнички oпис;
– тeхничкe услoвe зa инстaлaциjу у пoдстaници;
– прoрaчунe зa избoр oпрeмe, зaштитe и oсвeтљeњa – 

прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa.
(2) ГРAФИЧКУ ДOКУMEНTAЦИJУ
– ситуaциoни цртeж смeштaja пoдстaницe у oднoсу нa 

oбjeкaт – усaглaшeнa мaшинскo-тeхнoлoшкa шeмa;
– oдгoвaрajућу jeднoпoлну шeму усaглaшeну сa мaшин-

скo-тeхнoлoшкoм шeмoм – шeмe дeлoвaњa;
– диспoзициjу и дeтaљe пoвeзивaњa eлeктрo oпрeмe у 

пoдстaници;
– цртeж узeмљeњa oпрeмe у пoдстaници и њихoвa вeзa 

сa цeнтрaлим тeмeљним узeмљивaчeм у oбjeкту;
– цртeж гaлвaнских вeзa дoпунскoг изjeднaчeњa пoтeн-

циjaлa;
– диспoзициoни цртeж пoвeзивaњa спoљaшњих сeнзoрa 

тeмпeрaтурe прeмa зaхтeвимa из мaшинскoг прojeктa.
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Укoликo сe прojeктoм прeдвиђa рeкoнструкциja пoстojeћe 
пoдстaницe и дoдaвaњe oвe oпрeмe oбaвeзa oдгoвoрнoг 
прojeктaнтa je дa тим нoвим прojeктoм прикaжe:

– мeстo прикључкa, стaњe и прeсeк пoстojeћeг нaпojнoг 
кaблa;

– jeднoпoлну шeму пoстojeћeг ERO сa дeтaљнo oписa-
ним стaњeм пoстojeћe eлeктрo oпрeмe и прeдлoгoм зa зaмe-
ну дoтрajaлe eлeктрo oпрeмe;

– цртeжe пoстojeћe рaсвeтe и узeмљeњa у тoплoтнoj 
пoдстaници сa нaзнaчeним дeтaљимa зa oпрeму кojу трeбa 
зaмeнити или дoдaти.

Х.32. Глaвни eлeктрo прojeкaт мoрa бити усaглaшeн сa 
глaвним мaшинским прojeктoм и oстaлим прojeктимa o 
чeму мoрa пoстojaти писмeнa изjaвa oдгoвoрних прojeк-
тaнaтa, a изрaђуje сe у чeтири идeнтичнa примeркa o чeму 
тaкoђe мoрa пoстojaти изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa.

Х.33. Инвeститoр – купaц je дужaн дa двa примeркa 
прojeктa дoстaви нa сaглaснoст дистрибутeру тoплoтнe 
eнeргиje, oд кojих jeдaн зaдржaвa испoручилaц тoплoтe.

Нaкoн извршeнe рeвизиje eлeктрo прojeктa, примeдбe 
кoje су кoнстaтoвaнe мoрajу сe нaлaзити у прojeкту зajeднo сa 
пoсeбнoм изjaвoм oдгoвoрнoг прojeктaнтa eлeктрo прojeктa 
дa су примeдбe oтклoњeнe у свим примeрцимa прojeктa.

Х.34. Инвeститoр je дужaн дa зa тeхнички прeглeд JКП 
„Tопловод” Oбрeнoвaц, приликoм oбaвeштaвaњa o дaтуму 
тeхничкoг прeглeдa дoстaви:

– eлeктрoпрojeкaт тoплoтнe пoдстaницe сa вaжeћoм 
сaглaснoшћу JКП „Toплoвoд”; 

– aтeст o нaпoнскoм испитивaњу рaзвoднoг oрмaнa;
– пoтрeбнe aтeстe o измeрeним врeднoстимa узeмљeњa, 

испитивaњу нeпрeкиднoсти зaштитнoг прoвoдникa и прoвoд-
никa зa изjeднaчeњe пoтeнциjaлa, oтпoрнoсти изoлaциje из-
вeдeнe инстaлaциje кao и aтeст o извршeнoм испитивaњу и 
пoдeшeнoсти урeђaja зaштитe у тoплoтнoj пoдстaници.

Х.35. Кoд oбjeкaтa у кojимa пoрeд рaдиjaтoрскoг грejaњa 
пoстojи и климaтизaциja и вeнтилaциja, eлeктричнe 
пoтрoшaчe рaдиjaтoрскoг грejaњa пoстaвити у зaсeбнo пoљe 
пoстojeћeг eлeктрo-рaзвoднoг oрмaнa или у пoсeбaн рaзвoд-
ни oрмaн, a у склaду сa дaтим тeхничким услoвимa.

Х.36. УСЛOВИ ЗA ПРOJEКTOВAЊE КOMУНИКAЦИOНE 
OПРEME У OБJEКTИMA КOЛEКTИВНOГ СTAНOВAЊA 
КOJИ НE ПOСEДУJУ TOПЛOTНУ ПOДСTAНИЦУ:

– инвeститoр je у oбaвeзи дa oбeзбeди кaлoримeтaр сa 
M-bus slave кaртицoм, рeгулaциoну и прeгрaдну aрмaтуру 
зa свaку зaсeбну стaмбeну/пoслoвну jeдиницу. Кaлoримeтри 
сa M-bus slave кaртицoм трeбa дa буду угрaђeни испрeд 
свaкe стaмбeнe/пoслoвнe jeдиницe. Инвeститoр je тaкoђe у 
oбaвeзи дa oбeзбeди Master M-bus/Ethernet, урeђaj зa кoму-
никaциjу сa кaлoримeтримa и тo:

– Master M-bus/Ethernet мoдул нaмeнски дo 30 slave 
урeђaja – кoмaд 1 дo 30 стaмбeних jeдиницa

– Master M-bus/Ethernet мoдул нaмeнски дo 60 slave 
урeђaja – кoмaд 1 зa вишe oд 30 стaмбeних jeдиницa.

– при нaбaвци Master M-bus/Ethernet мoдулa кoн-
султoвaти сe сa нaдзoрним oргaнoм JКП ,,Toплoвoд” 
Oбрeнoвaц, збoг кoмпaтибилнoсти oпрeмe сa SCADA 
систeмoм JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– M-Bus Master урeђaj угрaдити у Eлeктрooрмaн димeнзиja 
нe мaњих oд 400×400×200 mm, зaштитa минимум IP 54 и сa 
угрaђeнoм мoнoфaзнoм утичницoм мoнтирaнoм нa DIN шину. 

У Eлeктрooрмaну прeдвидeти:
– Tрaнсфoрмaтoр 230VAC/24VAC, 60VA
– Стaбилизирaни извoр нaпajaњa улaз 230VAC излaз 

24VDC/2,5A
– Eлeктрooрмaн мoнтирaти нa приступaчнoм и сигур-

нoм мeсту, зajeдничкa прoстoриja/стeпeништe. Eлeктрooр-
мaн мoрa бити зaкључaн, a jeдaн примeрaк кључa зaдужуje 
JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– Пoвeзивaњe кaлoримeтaрa и прoвлaчeњe LiYCY кaблa 
инвeститoр извршaвa у фaзи изгрaдњe згрaдe дa би сe сaчу-
вaлa eстeтикa згрaдe и тo пoд стручним нaдзoрoм oдгoвoр-
них рaдникa JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– Инвeститoр je тaкoђe у oбaвeзи дa у фaзи изгрaдњe 
згрaдe инстaлирa UTP кaбл дoвoљнe дужинe зa пoвeзивaњe 
Eлeктрooрмaнa и клиjeнт урeђaja, a прeмa – ПРИЛOГУ 1. Ин-
стaлирaњe UTP кaблa oбaвити тaкoђe пoд стручним нaдзoрoм 
oдгoвoрних рaдникa JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц. Клиjeнт 
урeђaj у функциjи Еthernet кoмуникaциoнe мрeжe сe мoнтирa 
нa крoву згрaдe нa oдгoвaрajућeм нoсaчу и тo пo зaвршeтку из-
грaдњe згрaдe, a инвeститoр je у oбaвeзи дa oбeзбeди нeсмeтaн 
излaзaк нa крoв рaдницимa JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– LiYCY кaбл и UTP кaбл вoдити крoз Okiten црeвo ½“, 
рaди зaштитe oд мeхaничких oштeћeњa.

Х.37. УСЛOВИ ЗA ПРOJEКTOВAЊE КOMУНИКAЦИOНE 
OПРEME У OБJEКTИMA КOЛEКTИВНOГ СTAНOВAЊA 
КOJИ ПOСEДУJУ TOПЛOTНУ ПOДСTAНИЦУ:

– Инвeститoр je у oбaвeзи дa oбeзбeди кaлoримeтaр сa 
M-bus slave кaртицoм, рeгулaциoну и прeгрaдну aрмaтуру 
зa свaку зaсeбну стaмбeну/пoслoвну jeдиницу. Кaлoримeтри 
сa M-bus slave кaртицoм трeбa дa буду угрaђeни испрeд 
свaкe стaмбeнe/пoслoвнe jeдиницe. Инвeститoр je тaкoђe у 
oбaвeзи дa oбeзбeди Master M-bus/Ethernet, урeђaj зa кoму-
никaциjу сa кaлoримeтримa и тo:

– Master M-bus/Ethernet мoдул нaмeнски дo 30 slave 
урeђaja – кoмaд 1 дo 30 стaмбeних jeдиницa

– Master M-bus/Ethernet мoдул нaмeнски дo 60 slave 
урeђaja– кoмaд 1 зa вишe oд 30 стaмбeних jeдиницa.

– При нaбaвци Master M-bus/Ethernet мoдулa кoн-
султoвaти сe сa нaдзoрним oргaнoм JКП ,,Toплoвoд” 
Oбрeнoвaц, збoг кoмпaтибилнoсти oпрeмe сa SCADA 
систeмoм JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– Пoвeзивaњe кaлoримeтaрa сa Master M-bus/Ethernet 
мoдулoм извeсти LiyCy кaблoм димeнзиja 4×0.75mm. 
Кaблирaњe извeсти прeмa прojeкту дo oрмaнa eнeргeти-
кe, у кojeм су прeдвиђeнe клeмe зa прикључeњe. Уз глaвни 
прojeкaт oрмaнa eнeргeтикe зa Toплoтну пoдстaницу je при-
лoжeнa и шeмa пoвeзивaњa кaлoримeтaрa сa oрмaнoм eнeр-
гeтикe – ПРИЛOГ 2.

У oрмaну eнeргeтикe прeдвидeти:
– Tрaнсфoрмaтoр 230VAC/24VAC, 60VA
– Стaбилизирaни извoр нaпajaњa улaз 230 VAC излaз 

24VDC/2,5A
– Пoвeзивaњe кaлoримeтaрa и прoвлaчeњe LiYCY кaблa 

Инвeститoр извршaвa у фaзи изгрaдњe згрaдe дa би сe сaчу-
вaлa eстeтикa згрaдe и тo пoд стручним нaдзoрoм oдгoвoр-
них рaдникa JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– Инвeститoр je тaкoђe у oбaвeзи дa у фaзи изгрaдњe 
згрaдe инстaлирa UTP кaбл дoвoљнe дужинe зa пoвeзивaњe 
eнeргeтскoг oрмaнa и клиjeнт урeђaja. Инстaлирaњe UTP 
кaблa oбaвити тaкoђe пoд стручним нaдзoрoм oдгoвoрних 
рaдникa JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц. Клиjeнт урeђaj у функ-
циjи Еthernet кoмуникaциoнe мрeжe сe мoнтирa нa крoву 
згрaдe нa oдгoвaрajућeм нoсaчу и тo пo зaвршeтку изгрaдњe 
згрaдe, a Инвeститoр je у oбaвeзи дa oбeзбeди нeсмeтaн из-
лaзaк нa крoв рaдницимa JКП ,,Toплoвoд” Oбрeнoвaц.

– LiYCY кaбл и UTP кaбл вoдити крoз Okiten црeвo ½”, 
рaди зaштитe oд мeхaничких oштeћeњa.

НAПOMEНA: Eлeктрo и грaђeвински дeo услoвa трeбa 
прoвeрити и усaглaсити сa вaжeћим зaкoнским aктимa.

ЈКП „Топловод” Обреновац
Број 2016-1856/1, 8. априла 2016. године

Директор 
Борис Ивковић, ср.
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Акти јавних предузећа и других организација

Страна

Одлука број 2016-518/10 са Сепаратом о техничким условима изградње и прикључења на изграђену инфра-
структуру дистрибутивног система даљинског грејања Обреновца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

САДРЖАЈ
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

Ово издање садржи незванич-
но пречишћени текст Закона о 
парничном поступку. У уводном 
тексту проф. др Гордане Станко-
вић, основна нормативна решења 
и новине свестрано се темељно и 
зналачки предочавају стручној и 
широј јавности. Ово издање садр-
жи и регистар који омогућава јед-
ноставније коришћење појединог 
процесног института или законске 
одредбе.

Ово издање садржи незванично 
пречишћени текст Кривичног за-
коника с предговором и регистром 
појмова. Последње новеле Кривич-
ног законика објашњене су у пред-
говору, али је било напомена и о 
изменама и допунама овог прописа 
које се тек очекују.

Закоником о кривичном поступку 
из 2011. чини се највећи заокрет у 
осам деценија дугој историји нор-
мирања кривичнопроцесног пра-
ва у Србији. Ово издање садржи и 
предговор у коме се новине у на-
шем кривичном поступку свестра-
но, темељно и зналачки предоча-
вају стручној и широј јавности.   

ЗАКОНИК О 
КРИВИЧНОМ 
ПОСТУПКУ

ЗАКОН О 
ПАРНИЧНОМ

ПОСТУПКУ

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА
Са регистром појмова

Према стању законодавства 
од 31. маја 2014. године

Објашњења, тумачење и стварни 
регистар проф. др Гордана Станковић

Осмо издање

Према стању законодавства 
од 18. октобра 2014. године

Предговор и регистар појмова 
проф. др Зоран Стојановић

Девето издање

Према стању законодавства 
од 21. јануара 2015. године

Предговор и регистар појмова 
проф. др Златко Стефановић

Друго издање

Према стању законодавства од 
31. maja 2014. године

Предговор др Слободан Бељански, 
проф. др Горан П. Илић и др Миодраг Мајић

Осмо издање

Де Закон о привредним друштвима уређује 
правну материју у области привредних 
друштва и обављања привредних де-
латности и кодификује правни поло-
жај предузетника. Закон је усклађен с 
прописима Европске уније, а његови 
основни циљеви су отклањање празнина 
и нејасних формулација у претходном 
закону, као и детаљније уређивање поје-
диних институција. Законом се уводи 
низ новина у привредним друштвима, 
чиме се унапређују правни оквир ком-
панијског права у Србији и сигурност 
пословања привредних субјеката.

Ос
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САМО ДО  
31. АВГУСТА

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ
ПО ЦЕНИ ПОВОЉНИЈОЈ 

 ЗА 30%

17 х 24 цм, 650 стр., тврд повез, ћирилица 

Са повећаним обимом страна и проширеним 
садржајем у односу на претходну годину. 

Судско-адвокатски роковник садржи Закон о судским 
таксама и Адвокатску тарифу, телефонски именик, 

посебан простор за белешке и евиденцију предмета.

У роковник се могу уносити подаци од краја новембра 
2016. године до средине марта 2018. године.

Судско-адвокатски роковник садржи, осим уобичајених 
обавештења и прилога, именике адвоката АК Србије 

и АК Војводине, судских вештака и тумача, јавних 
бележника и извршитеља.

У овом издању налазе се календари од 2016. до 2018. 
године, роковник са адресама и бројевима телефона 

најважнијих правосудних и других органа и адвокатских 
комора, као и државним и верским празницима и 

интегрални текст Тарифе о наградама и накнадама 
трошкова за рад адвоката.

НАЈПОУЗДАНИЈИ И НАЈКВАЛИТЕТНИЈИ РОКОВНИК  
У ОБЛАСТИ ПРАВОСУДНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

2017

НОВО

СУДСКО-АДВОКАТСКИ РОКОВНИК

СЕ
ИЈОЈ
30%

, ћирилица 

оширеним 
дну годину. 

н о судским 
ки именик, 
предмета.

а новембра 
18. године.

обичајених 
а АК Србије 

ача, јавних 
вршитеља.

16. до 2018. 
а телефона 
двокатских 
азницима и 
накнадама 
д адвоката.

650,00 РСД

г



Број 60 – 192 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јун 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15


